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Verwendete Bezeichnungen 
Allgemeines 
RT 
TT 
Raumtemperatur +20 oc 
Tieftemperatur 
Temperatur 
Abmessungen des Querschnitts 
X 
a 
Breite 
Dicke 
statische Nutzhöhe 
Abstand der Bewehrung in der Druckzone vom Druckrand 
Druckzonenhöhe 
d - h 
d/2 - d2 
d/2 - d1 
Abstand der Schwerlinie des wirksamen Querschnitts von der 
Schwerlinie des Betonquerschnitts 
Abstand der Druckresultierenden vom Druckrand 
Betondeckung 
effektive Betondeckung 
Bezogene Größen 
1.1 1 Bewehrungsgrad 1.11 = As 1 /b • d 
1.12 Bewehrungsgrad 1.12 = As2/b • d 
IJef wirksamer Bewehrungsgrad 
ß1 ß1 = d1/d 
ß2 ß2 = d2/d 
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'A 'A = h/d 
a a = ka • x 
lls1 lls1 = 2 s1/d 
Tls2 lls2 = 2 s2/d 
~ ~ = cib/d 
6 6 = HR/d 
(l Völligkeitsbeiwert 
~ ~ = x/d 
N N = N/bd 
M M = M/bd 2 
Querschnittswerte 
A· 1 
J· 1 
W· 1 
Schnittgrößen 
ideelle Querschnittsfläche 
ideelles Flächenmoment 2. Grades 
ideelles Widerstandsmoment 
Abstand der Schwerlinie des ideellen Querschnitts gegenüber 
der Schwerlinie des Betonquerschnitts 
Biegemoment, bezogen auf Querschnittsmitte 
Normalzugkraft, angreifend in Querschnittsmitte 
Biegemoment bei Erstrißbildung 
Normalkraft bei Erstrißbildung 
Festigkeitskenngrößen 
Stahl: 
Rpo,2 0,2 %-Dehngrenze 
Rm Zugfestigkeit 
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Beton: 
Eb 
Ebz 
ßc 
Bsz 
Bz 
BBz 
ab 
n 
Bewehrung 
s 
Verformungen 
E b~O 
E s~O 
fl E .SO 
E b~z 
E s~z 
Streckgrenze 
Bruchdehnung 
Elastizitätsmodul 
Stahlspannung 
mittlere Feuchte des Betons 
Elastizitätsmodul auf Druck 
Elastizitätsmodul auf Zug 
Zylinderdruckfestigkeit 
Spaltzugfestigkeit 
zentrische Zugfestigkeit 
Biegezugfestigkeit 
Betonspannung 
Querschnittsfläche der Zugbewehrung (Außenrand 2) 
Querschnittsfläche der Druckbewehrung (Außenrand 1) 
bezogene Rippenfläche 
Stababstand 
freie thermische Dehnung des Betons 
freie thermische Dehnung des Stahls 
flE~o= Es-SO- Eb~O 
reine thermische Zwangdehnung des Betons 
reine thermische Zwangdehnung des Stahls 
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-E bo 
E bu 
E s2 
Eo 
Esm 
E bm 
'K 
m 
Spannungen 
Temperaturausdehnungskoeffizient des Betons 
Temperaturausdehnungskoeffizient des Stahls 
thermische Zwangdehnung des Betons am Außenrand 
thermische Zwangdehnung des Betons am Außenrand 2 
thermische Zwangdehnung des gezogenen Stahls im Zustand II 
thermische Zwangdehnung des Betons an der Rißwurzel im Zu-
stand II 
thermische Zwangdehnung des Betons am Außenrand 1 im Zu-
stand II 
Mittendehnung·infolge thermischen Zwangs im Zustand II 
Krümmung infolge thermischen Zwangs im Zustand II 
Stahldehnung im Rißquerschnitt infolge Lastbeanspruchung 
Betondehnung im Rißquerschnitt infolge Lastbeanspruchung 
Mittendehnung im Rißquerschnitt infolge Lastbeanspruchung 
Krümmung im Rißquerschnitt infolge Lastbeanspruchung 
Dehnung im Zustand I 
Dehnung im Zustand II 
mittlere Stahldehnung 
mittlere Betondehnung 
mittlere Krümmung 
innere thermische Zwangspannung des Stahls 
innere thermische Zwangspannung des Betons 
thermische Zwangspannung des Betons an der Rißwurzel im zu-
stand II 
thermische Zwangspannung des Betons am Außenrand 1 im Zu-
stand II 
thermische Zwangspannung des gezogenen Stahls im Zustand II 
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ai 
arr 
a 
sm 
a 
bm 
Rißbildung 
Steifigkeit 
Spannung im Zustand I 
Spannung im Zustand II 
mittlere Stahlspannung 
mittlere Betonspannung 
mittlerer Rißabstand 
mittlerer Rißabstand bei abgeschlossenem Rißbild 
Rißtiefe 
kritische Rißbreite, 95 %-Fraktile 
mittlere Rißbreite 
Eintragungslänge 
KB Biegesteifigkeit 
K~n Biegesteifigkeit des Betonquerschnitts im Zustand I 
kB kB = KB/K~o bezogene Biegesteifigkeit 
KD Dehnsteifigkeit 
K!o Dehnsteifigkeit des Betonquerschnitts im Zustand I 
kD kD = KD/K~o bezogene Dehnsteifigkeit 
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1. Zielsetzung 
In /3/ wurden zentrische Zugversuche an Stahlbeton-Dehnkörpern bei tiefen 
Temperaturen durchgeführt. Diese Versuche simulieren das Verhalten im Zu-
stand II jenes Bereichs der zylindrischen Innenschale eines LNG-Tanks, der 
vorwiegend durch Ringzug infolge Füllung und Tieftemperatur beansprucht 
wird. 
Am Fuß der Wand des zylindrischen Innentanks herrscht im Regelbetrieb eine 
überwiegende Biegebeanspruchung infolge LNG-Flüssigkeitsdruck vor. Dies 
gilt auch für den Außentank im Störfall der vollständigen Ringspaltfüllung 
mit LNG (Globales Leck). In den beiden hypothetischen Katastrophenfällen 
11 Globales Leck 11 oder 11 Aufreißen 11 des Innentanks kommt es zu einer einsei-
tigen schockartigen Abkühlung der Außenwand. Der hieraus resultierende 
Temperaturgradient bewirkt in der Außenwand in einem gewissen Abstand von 
der Fußeinspannung Biegezwang und im Bereich des Wandfußes aufgrund der 
Behinderung der Radialverformung der Wand durch die Bodenplatte zusätzlich 
zentrische Zwangbeanspruchung. 
In der vorliegenden Forschungsarbeit wird über Biegeversuche an Versuchs-
körpern berichtet. Auf Basis der Ergebnisse wird ein Berechnungsmodell für 
die Anwendung von Stahlbeton- und Spannbeton bei tiefen Temperaturen ent-
wickelt. 
zur Idealisierung der o.g. Beanspruchungszustände in LNG-Behälter-Bautei-
len wurden zwei Arten von Biegeprüfungen vorgenommen: 
Zunächst wurden Versuchskörper hergestellt, die durch Biegung beansprucht 
wurden. In einem weiteren Versuchsabschnitt wurden Versuchskörper unter-
sucht, die zusätzlich zur Biegebeanspruchung mit einer Längszugkraft bean-
sprucht wurden. Neben der Beanspruchungsart wurden als Versuchsparameter 
die Prüftemperatur, der Bewehrungsgrad und der Stahldurchmesser gewählt. 
Im folgenden werden jene Fragen sowie deren Bedeutung zusammengesteilt, 
ohne deren Beantwortung der Konstrukteur nicht in der Lage ist, LNG-Behäl-
ter-Bauteile sowohl flüssigkeits- und gasdicht als auch wirtschaftlich 
bemessen zu können: 
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- Sowohl der Innen- als auch der Außenbehälter werden bislang ohne Berück-
sichtigung der höheren Festigkeiten von Baustoffen und der Selbstver-
spannung von Stahlbeton- bzw. Spannbetonbauteilen infolge tiefer Tempe-
raturen bemessen. Beim Innenbehälter ist dies berechtigt, da vor der 
Inbetriebnahme der Innenbehälter zur Dichtigkeitsprüfung bei Normaltem-
peraturen mit Wasser gefüllt wird. Dagegen kann beim Außenbehälter eine 
solche Bemessung zu einer zu geringen Auslegung der Oberflächenbewehrung 
führen, bedenkt man, daß sich im Störfall bei der Ausbildung des Tief-
temperaturgradienten am sich verfestigenden Wandbauteil höhere Zwang-
schnittgrößen einstellen können. Klaffende Risse können damit die Dich-
tigkeit wesentlich beeinträchtigen. 
Es ist demnach ein Berechnungsmodell aufzustellen, mit dem das Tragver-
halten sowie die Steifigkeit des Verbundquerschnitts Stahl- bzw. Spann-
beton unter Berücksichtigung der Baustoffverfestigung infolge tiefer Tem-
peraturen und der Selbstvorspannung beschrieben werden kann. 
- Eine wesentliche Aufgabe bei der Bemessung von Behälterbauteilen be-
steht in der Ermittlung der Druckzonenhöhe. Diese stellt ein Kriterium 
für die Gas- und Flüssigkeitsdichtigkeit von Außenbehältern dar. 
- Zur Vermeidung von Schäden am Liner, dessen Befestigung und an Einbau-
teilen müssen die Verformungen unter Ansatz der wirklichkeitsnahen Bie-
ge- und Dehnsteifigkeiten sicher abgeschätzt werden. Hierzu sind Momen-
ten-Krümmungs- und Normalkraft-Dehnungs-Beziehungen zu formulieren. 
- Eine der Hauptanforderungen, die an LNG-Behälter gestellt werden, ist 
deren Gas- und Flüssigkeitsdichtigkeit während und nach Störfällen. We-
nige klaffende Risse mit großen Rißabständen können die Dichtigkeit 
nachteilig beeinflussen. 
Es ist das Ziel dieses Vorhabens, unter Berücksichtigung der Parameter Be-
anspruchungsart (Biegung, bzw. Biegung und Längszugkraft), Prüftemperatur, 
Bewehrungsgrad und Stabstahldurchmesser die Verformung, Rißentwicklung und 
die damit einhergehende Abnahme von Biege- und Dehnsteifigkeit von Stahl-
betan-Bauteilen bei tiefen Temperaturen zu studieren. 
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Begleitend werden an Biegebalken die Biegezugfestigkeit u.a. Festigkeits-
werte bei tiefen Temperaturen untersucht. Mit dieser Studie soll überprüft 
werden, ob die bei Normaltemperatur gültigen Zusammenhänge zwischen Druck-
festigkeit, Spaltzugfestigkeit und Biegezugfestigkeit von Normalbeton auch 
bei tiefen Temperaturen zutreffen. Darüber hinaus soll geklärt werden, 
nach welchem Berechnungsmodell bei tiefen Temperaturen von der Betonbiege-
zugfestigkeit, die an Biegebalken 15/15/70 cm 3 ermittelt wird, auf die zu 
erwartende Betonzugfestigkeit von praxisnahen Betonbauteilen geschlossen 
werden kann. 
Gemäß /1/ wurde das Forschungsvorhaben 11 Ingenieurmäßiges Berechnungsmodell 
für Stahl- und Spannbeton bei sehr tiefen Temperaturen .. in 7 Abschnitte 
unterteilt, wobei hier der Teil 6 mit dem Titel "Verformungsverhalten von 
Wandausschnitten bei tiefen Temperaturen" überschrieben wurde. Um in 
treffender Form auf die wesentlichen Parameter der Beanspruchungsart hin-
zuweisen, erhält der Teil 6 in Abänderung zu /1/ den Titel "Beanspruchung 
und Verformung von Stahlbetonbauteilen unter Biegung bzw. Biegung und 
Längskraft bei tiefen Temperaturen". 
Mit der vorliegenden Forschungsarbeit soll ein Beitrag zur Lösung der zu-
vor genannten Probleme geliefert werden. 
2. Versuchsprogramm 
2.1 Versuchsprogramm zur Ermittlung der Biegezugfestigkeit des Betons bei 
tiefen Temperaturen 
Zur Ermittlung der Biegezugfestigkeit bei tiefen Temperaturen wurden Bie-
gebalken nach DIN 1048, Teil 1 mit den Abmessungen 15/15/70 cm 3 verwendet. 
Der einzige Parameter war die Prüftemperatur: ~ = +20, -20, -40, -60, -80, 
-100, -135, -170 °C. 
Um die Ergebnisse mit den Spaltzug- und Druckfestigkeiten gemäß Teil 2 
sowie mit den Biegezugfestigkeiten der später beschriebenen Versuchskörper 
vergleichen zu können, wurde einheitlich ein PZ-Beton 825 mit einem Mi-
schungsverhältnis 1:6,4:0,8 GT gewählt. Die Biegebalken 15/15/70 cm 3 wur-
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den begleitend mit den Versuchskörpern hergestellt. Sie wurden in Stahl-
schalungen hergestellt und mit Innenrüttlern verdichtet. Die Zusammenset-
zung des Betons sowie die wesentlichen mechanischen Eigenschaften bei 
Raumtemperatur sind der Tabelle 2.1 zu entnehmen. 
Nach 7-tägiger Lagerung unter feuchten Tüchern wurden alle Biegebalken 
- auch hier den Versuchskörpern entsprechend - durch Folie versiegelt, um 
die Betonfeuchte bis zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung konstant zu 
halten. 
In Anbetracht der zu erwartenden Stret,~ungen wurden je Prüftemperatur 
i.d.R. 5 Biegebalken geprüft. 
2.2 Versuchsprogramm zur Untersuchung von .. Beanspruchung und Verformung 
von Stahlbetonbauteilen unter Biegung bzw. Biegung und Längskraft bei 
tiefen Temperaturen .. 
2.2.1 Obersicht 
Die Untersuchungen von Verformung und Rißbildung von Stahlbetonbauteilen 
bei tiefen Temperaturen wurden an 10 bewehrten Versuchskörpern vorgenom-
men. 
Dabei wurden folgende Versuchsparameter gewählt: 
- Beanspruchungsart: 
- Prüftemperatur: 
- Bewehrungsgrad: 
Biegung, Biegung und Längszugkraft 
~ = +20 °e; -1oo 0 e; - 110 °e 
~ = 0,50 %; 0,96 % 
- Stabstahldurchmesser: ds = 16 mm; 22 mm 
Sämtliche Versuchskörper lagerten nach der Herstellung bis zur Versuchs-
durchführung versiegelt in Folie. Die Tabelle 2.2 gibt einen überblick 
über die Parameter der Biegeversuche. 
2.2.2 Versuchskörper 
Die Versuchskörper hatten einen Querschnitt mit den Abmessungen b/d 
= 20/40 cm und eine Länge 1 = 380 cm. Die Hauptbewehrung am Zug- und 
Druckrand - aus BSt 420/500 RU - bestand aus Stäben 2 x 2 0 16 bzw. 2 x 2 0 22 
(s. Tab. 2.2). Die Betondeckung betrug c = 2 ds (s. Bild 2.1 und 2.2). 
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Um die freie Rißbildung nicht zu beeinträchtigen, wurden im Meßbereich 
- in der Zone mit M = const. - keine Bügel eingebaut. Bügel wurden nur im 
Bereich der Einleitung des Biegemoments zur Aufnahme der Querkraft ange-
ordnet. Sie dienten gleichzeitig zur Lagesicherung der Hauptbewehrung. Um 
ein vorzeitiges Biegeversagen im Einleitungsbereich zu verhindern, wurden 
hier zusätzliche Bewehrungsstäbe in der Zugzone angeordnet. Für die Auf-
nahme der Spaltzugkräfte infolge der Lasteinleitung wurden horizontale 
Schlaufen an den Versuchskörperenden eingebaut. 
Die Einleitung der Längszugkraft bei den Versuchskörpern N1 - N5 erfolgte 
über Verbund mit über den Umfang des Querschnitts verteilten dünnen Stahl-
stäben unter Einschluß der Hauptbewehrung. Mit der schon beschriebenen 
engen Verbügelung sollte das Absprengen des Betons im Einleitungsbereich 
vermieden werden. 
Unter Berücksichtigung der Störzone seitlich der Auflagerpunkte, die aus 
der Lasteinleitung in den Querschnitt resultiert, wurde eine Meßlänge mit 
I = 160 cm zwischen den Auflagern mit Abstand a = 210 cm festgelegt. 
Zur Messung der Rißbreite und des Spannungsverlaufs entlang der Stahlachse 
im Bereich des Risses wurden auf der freien Meßlänge 2 Sollbruchstellen 
angeordnet. Zur Schwächung der Biegezugzone wurde je Sollbruchstelle ein 
Trennblech mit der Dicke t = 1 mm auf eine Bügelleiter aus Stabdurchmes-
sern von 6 mm geschweißt. Diese Bügelleitern sorgten gleichzeitig für die 
Lagesicherung der Hauptbewehrung im unverbügel ten Bereich zwi sehen den 
Auflagern. Die Lage der Sollbruchstellen sowie die Lage der Trennbleche im 
Querschnitt der Versuchskörper ist den Bildern 2.1 und 2.2 zu entnehmen. 
2.2.3 Baustoffe 
Zur Auswertung der vor I iegenden Versuche sind Rechenansätze zur analyti-
schen Beschreibung des Materialverhaltens von Beton und Betonstahl bei 
tiefen Temperaturen erforderlich. Im folgenden werden nur die wesentlichen 
Angaben gemacht. Zur weitergehenden Information sei hier auf den Tei 1 2 
der Forschungsarbeit /1/ verwiesen. 
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Für alle Versuchskörper wurde ein PZ-Beton B25 mit einem Mischungsverhält-
nis 1:6,4:0,8 GT gewählt. Wesentliche Angaben zur Zusammensetzung sowie 
Eigenschaften bei RT sind der Tabelle 2.1 zu entnehmen. Mit den Gleichun-
gen (3), (9) und (12) von Teil 2 des vorliegenden Forschungsberichtes /1/ 
und unter Berücksichtigung von ßc = 0,81 ßw 15 lassen sich hieraus die 
Tieftemperatureigenschaften des verwendeten Betons berechnen (Tab. 2. 3). 
Die Berechnung wird hier nur für die hier interessierenden Temperaturstu-
fen -3= +20, -100 -170 °C vorgenommen. 
Da z.Z. das thermische Dehnverhalten von Beton noch nicht einheitlich 
formuliert werden kann, muß hier bei der Auswertung zunächst noch von Ver-
suchsergebnissen ausgegangen werden. Bild 2.3 zeigt das thermische Dehn-
verhalten des Betons mit einer mittleren Feuchte um = 7,69 %. 
Die gesamte Bewehrung bestand aus Betonstahl BSt 420/500 RU. Die Stab-
durchmesser der Hauptbewehrung (Längsstäbe) waren ds = 16 mm bzw. 22 mm. 
Die mechan i sehen Kennwerte sind für RT und TT in der Tabe 11 e 2. 4 zusam-
mengestellt. Die Rechenwerte für den Stahl-E-Modul bei TT ergeben sich 
durch Auswertung der Gl. (14) von /1/, Teil 2. 
2.2.4 Herstellung der Versuchskörper 
Boden und Seitenteile der Schalung bestanden aus kunststoffbeschichteten 
Schaltafeln. Bei den Versuchskörpern N1 - N5 wurde das Schalbrett an den 
Trägerenden als Schablone ausgebildet. Diese garantierte die Lagesicherung 
der Lasteinleitungsbewehrung (Hauptbewehrung und zusätzliche Anschlußstä-
be), so daß die Stirnplatten später einwandfrei montiert werden konnten. 
Der Bewehrungskorb wurde so in der Schalung verlegt, daß die gezogene 
Längsbewehrung unten, also im guten Verbundbereich lag. Die Versuchskörper 
wurden unmittelbar vor der Versuchsdurchführung um 180° in ihre Sollprüf-
lage gedreht. Das Bild 2.4 zeigt beispielhaft einen Bewehrungskorb und 
eine Schalung mit eingesetztem Bewehrungskorb. 
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Der Beton wurde in einem 350 1-Zwangmischer hergestellt. Der Beton wurde 
in 3 Lagen eingebracht und mit Innenrüttlern verdichtet. Je Betanage wur-
den 3 bzw. 4 Versuchskörper hergestellt. Begleitend wurden bei jeder Be-
tonage Würfel mit 15 cm Kantenlänge und Zylinder mit 0 15 cm, h = 30 cm 
hergestellt. An diesen wurden nach DIN 1048 nach 28 Tagen und bei Ver-
suchsdurchführung Druck-, Spaltzugfestigkeit und Druck-Elastizitätsmodul 
bei RT bestimmt. 
2.2.5 Lagerung der Versuchskörper 
24 Std. nach Herstellung der Versuchskörper wurde die Seitenschalung ent-
fernt. Anschließend lagerten die Versuchskörper 7 Tage unter feuchten Tü-
chern. Zur Nachbildung der Feuchteverhältnisse in dicken Betonbauteilen 
bzw. unmittelbar hinter dem Stahlliner wurden für sämtliche Versuchskörper 
die folgenden Lagerungsbedingungen gewählt: Versiegelung in Folie und La-
gerung bis zur Versuchsdurchführung im Alter von ca. 160 Tagen in der 
Prüfhalle bei rd. +20 °C und 70 % r.F. 
Die Versiegelung bestand aus einer eng am Betonkörper anliegenden Alumini-
umfolie und einer selbstklebenden PVC-Folie. Damit waren Änderungen der 
Ausgangsfeuchte des Betons während der Lagerungsdauer weitgehend ausge-
schlossen. 
3. Versuchseinrichtung, Messungen und Versuchsdurchführung 
3.1 Versuchseinrichtung, Messungen und Versuchsdurchführung zur Ermittlung 
der Biegezugfestigkeit des Betons bei tiefen Temperaturen 
3.1.1 Versuchseinrichtung 
Zur Ermittlung der Biegezugfestigkeit von Beton bei TT wurde eine Kälte-
kammer entwickelt, die die geregelte Abkühlung der Proben auf beliebige 
Temperaturen im Bereich ~= +20 bis -190 °C erlaubt. 
Die Größe des Innenraumes der Kältekammer 32/45/100 cm 3 ergab sich aus den 
Abmessungen 15/15/70 cm 3 der Biegebalken nach DIN 1048, Teil 1 (Bild 3.1). 
Für den Wandaufbau der Kammer wurde eine 2-schalige Konstruktion aus Holz-
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schalplatten (Dicke = 20 mm) mit einer Ausfütterung aus einer 50 mm dicken 
Hartschaumschicht zur Wärmedämmung gewählt. Die Vorderwand wurde dabei als 
Schiebetür ausgebildet. Die Kältekammer wurde in eine 250 kN-Scheitel-
druck-Prüfmaschine eingebaut. 
Der Wagen der Prüfmaschine war der Tisch für die Belastungsvorrichtung. 
Eines der Auflager bestand aus einer Stahlplatte mit einem Halbrund als 
Auflagerschneide. Die Stahlplatte wurde auf ein Grundblech geschweißt und 
durch eine Öffnung im Kalllßerboden in die Kammer geführt. Die Stahlplatte 
des anderen Auflagers wurde quer zur Längsachse der Biegebalken pendelnd 
gelagert (Bild 3.1); damit war das Aufliegen von Biegebalken gewährlei-
stet. Der Abstand der Auflager betrug nach DIN 1048 a = 60 cm. Entspre-
chend wurden die Belastungsstempel konstruiert, die den Biegebalken in den 
Drittel punkten zwi sehen den Auflagern belasteten. Die Belastungsvorrich-
tung wurde über eine Klemmkonstruktion (s. Bild 3.1) am Schwert der Prüf-
maschine befestigt. 
Als Kühlmittel wurde Flüssigstickstoff verwendet, der mittels eines Pro-
pellers im Küh I raum zerstäubt wurde. Im Inneren der Kammer angebrachte 
Luftleitbretter sorgten dafür, daß der Biegebalken gleichmäßig mit verne-
beltem Flüssigstickstoff umströmt wurde. Die Regelung der Kammertemperatur 
erfolgte über einen PID-Zweipunktregler, der von einem PT-100-Fühler in 
der Kammer das Temperatursignal bekommt und das Magnetventi I für die 
LN2-Einspritzung öffnet bzw. schließt. 
3.1.2 Messungen 
Es ist das wesentliche Ziel dieser Studie, die Biegezugfestigkeit von Be-
ton bei tiefen Temperaturen zu ermitteln und die Zusammenhänge zwischen 
Druckfestigkeit, Spaltzugfestigkeit und Biegezugfestigkeit zu formulieren. 
Außerdem soll die Biegezugbruchdehnung, der Zug-Elastizitätsmodul und der 
Druck-Elastizitätsmodul von Beton im Bereich tiefer Temperaturen unter-
sucht werden. 
Zur Ermittlung dieser mechanischen Materialkennwerte wurden folgende Mes-
sungen vorgenommen: 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
- 9 -
- Kraftmessung: mittels in der Prüfmaschine eingebauter Kraftmeßdose 
- Dehnungsmessung in der Zugzone (Unterseite des Biegebalkens): mittels 
tieftemperaturgeeigneter Beton-Dehnmeßstreifen der Fa. Hottinger vom Typ 
LP 21 mit einer Meßlänge von 60 mm 
- Dehnungsmessung in der Druckzone (Oberseite des Probekörpers), auszugs-
weise nur für~= +20, -100 -170 °C: mittels DMS, wie zuvor beschrieben 
- Temperatur der Biegebalken: mittels einbetonierter Fe-Konstantan-Thermo-
elemente 
Die Verwendung von Quarzglasstäben bzw. Invarstahlstäben zur Messung der 
Betondehnungen war nicht möglich, da eine Zerstörung der Instrumentierung 
beim Bruch nicht zu vermeiden gewesen wäre. Aus diesem Grunde wurde auf 
Beton-Dehnmeßstreifen zurückgegriffen. 
Zur Kontrolle der symmetrischen Biegebeanspruchung der Probekörper wurden 
die DMS an der Ober- und Unterseite jeweils paarweise angeordnet. Das 
Bild 3.1 zeigt die Lage der DMS. 
Für die Wahl der Abkühlungsgeschwindigkeit war es entscheidend, die Tempe-
raturdifferenz zwischen Probenoberfläche und -zentrum und damit auch die 
Eigenspannungen in Grenzen zu ha 1 ten. Zur Oberprüfung der Temperatur-
differenz wurde ein Biegebalken gleicher Abmessungen mit jeweils einem 
einbetoniertem Thermoelement in Querschnittsmitte und unmittelbar unter 
der Betonoberfläche in seitlicher Lage hergestellt. Eine Abkühlung dieser 
Probe mit einer Geschwindigkeit von~= 0,5° K/min, die in der Kammer ge-
messen wurde, ergab eine maximale Temperaturdifferenz von 16 °C. Die ther-
mischen Spannungen 1 iegen bei dieser Temperaturdifferenz deutlich unter 
der Zugfestigkeit des Betons. 
3.1.3 Versuchsdurchführung 
Die Biegebalken wurden so eingebaut, daß die Biegedruckzone von der Bal-
kenseite gebildet wurde, die beim Betonieren oben lag. Zunächst wurden die 
Proben mit der konstanten Geschwindigkeit von .3 = 0,5° K/min auf die ge-
wünschte Tieftemperatur abgekühlt. Die Temperatur wurde so lange konstant 
gehalten, bis sich über den gesamten Betonquerschnitt ein homogenes Tem-
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peraturfeld aufgebaut hatte. Dies dauerte gemäß Vorversuch ca. 1 Std. An-
schließend wurde die Belastung aufgebracht und bis zum Bruch gesteigert. 
Die Laststeigerung erfolgte nach DIN 1048 mit einer konstanten Belastungs-
geschwindigkeit von ca. 280 N in der Sekunde. Während der Belastung wurden 
die Last sowie die Betondehnungen mit einem Linienschreiber aufgezeichnet. 
3.2 Versuchseinrichtung, Messungen und Versuchsdurchführung zur Untersu-
chung von .. Beanspruchung und Verformung von Stahlbetonbauteilen unter 
Biegung bzw. Biegung und Längskraft bei tiefen Temperaturen .. 
3.2.1 Versuchseinrichtung 
Das Bild 3.2 zeigt eine Obersicht über den Versuchsaufbau. Er setzt sich 
aus folgenden Elementen zusammen: Prüfrahmen mit biegesteifen Konsolen, 
hydraulische Pressen zur Erzeugung der Biegebeanspruchung über Vertikal-
kräfte, hydraulische Pressen zur Erzeugung der Längszugkräfte, Zugglieder 
mit Kugelkalotten, Kraftmeßdosen, Verankerungen und Gelenkverbindungen als 
Anschluß an den Versuchskörper sowie die Kältekammer mit eingebautem Ver-
suchskörper. 
Die Kältekammer hatte Abmessungen von 5,00/0,70/0,65 m3 • Die Versorgung 
der Kammer erfolgte mit flüssigem Stickstoff als Kühlmittel, der über 
5 unabhängig voneinander steuerbare Zuführungen mittels 5 Propeller in der 
Kammer zerstäubt wurde. Zur gleichmäßigen Umströmung der Versuchskörper 
mit LN2 wurden in der Kammer Leitbleche montiert. Mittels der speziell für 
diese Versuche entwickelten Regelung und der Kammerkonstruktion konnte die 
Abkühlung mit beliebigen Abkühlgeschwindigkeiten auf beliebige Tieftempe-
raturen im Bereich ~ = +20 °e bis -190 °e vorgenommen werden. 
Als statisches System der Versuchskörper wurde ein Einfeldträger mit 
beidseitigem Kragarm gewählt. Um die Längskraftverluste infolge Auflager-
reibung im Meßbereich zwischen den Auflagern möglichst klein zu halten, 
wurden die Auflager als Rollenlager ausgebildet. Die Auflagerkräfte wurden 
über 2 Auflagertische, die aus ausgesteiften IPB 320 bestanden, in die 
Kellerbodenplatte der Prüfhalle geleitet. Die IPB 320 ruhten auf einem 
Mörtelbett zwischen den beiden Längsträgern des Spannbettes. 
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Oie Einleitung der Vertikalkräfte an den Kragarmenden zur Erzeugung eines 
konstanten Momentenverlaufes zwischen den Auflagern erfolgte über 250 kN-
Pressen. Oie Pressen stützten sich bei Lastaufbringung gegen die 1 m dicke 
kreuzweise vorgespannte Betondecke ab (Bild 3.4). Voruntersuchungen hatten 
ergeben, daß die Durchbiegung der Decke unter den zu erwartenden Pressen-
kräften vernachlässigbar klein war. Zur Durchführung der Pressenspindeln 
in den Kammerinnenraum mußten in der Kammerdecke Öffnungen angeordnet 
werden. 
Als Zugglied zur Einleitung der Längskraft wurde an beiden Seiten ein 
Sigma Spannstahl St 1080/1230 mit einem Durchmesser ds = 36 mm und aufge-
rolltem Gewinde verwendet. Zum Anschluß der Längszugkraft an die Enden der 
Versuchskörper wurden Haupt- und Zulagebewehrung durch Bohrungen einer ca. 
80 mm dicken Ankerplatte geführt. Oie Stirnplatten wurden an der heraus-
ragenden Anschlußbewehrung bei den RT-Versuchen durch aufgeschweißte La-
schen verankert, bei den TT-Versuchen über Verbund durch einen ca. 180 mm 
dicken Betonklotz der Güte B 55 (Bild 3.5). Als Verbindung von Zugglied 
und Stirnplatte kam eine Gelenkkonstruktion in Frage, um nicht unkontrol-
1 ierte Momente aus der Längszugkraft am verformten Kragarmende im Ver-
suchskörper zu erhalten. Hierzu wurde eine Bolzenverbindung mit seitlichen 
Stahlzuglaschen und Ankerblock gemäß Bild 3.3 hergestellt. 
Zur Beanspruchung der Versuchskörper auf Längszug stand eine Spannbett-
konstruktion zur Verfügung, die aus Längsträgern mit biegesteif ange-
schlossenen Konsolen als Widerlager, 2 Hydraulikzylindern, 2 Ankerbarren, 
Ankerplatten, Kugelkalotten und Kraftmeßdosen bestand. Die Zugkraft im 
Versuchskörper wurde erzeugt, indem sich die Hydraulikzylinder horizontal 
gegen die Wider 1 agerkonso 1 en abstützten und den Ankerbarren mit dem auf 
der Rückseite verankerten Zugglied in horizontaler Richtung bewegten 
(Bild 3.4). Oie andere Seite des Spannbettes wurde in entsprechender Form 
als reines Widerlager (ohne Zylinderpressen) konzipiert. Sämtliche Bauele-
mente waren in ihrer Lage leicht justierbar, so daß die zentrische Ein-
leitung der Zugkraft in den Versuchskörper gewährleistet war. 
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Um die Kühlmittelverluste möglichst klein zu halten, wurden die Undich-
tigkeiten an den Durchführungen von Pressenspindeln, Zugglieder und Auf-
lagerkonstruktionen in den Kammerinnenraum mit Dämmschaum behoben. 
3.2.2 Meßverfahren und Messungen 
3.2.2.1 Messung der Kräfte zur Erzeugung der Biegebeanspruchung 
Auf die Verwendung von Kraftmeßdosen (KMD) in der Kammer mußte wegen un-
genauer Messungen und möglicher Beschädigungen infolge Tieftemperaturein-
wirkung verzichtet werden. Die Kraftmessung konnte daher nur über den öl-
druckaufnehmer vorgenommen werden. Eichversuche bei RT zeigten, daß die 
Kraftmessung mittels öldruckaufnehmer ausreichend genau mit der Kraftmes-
sung mittels KMD übereinstimmte. Die Meßsignale des öldruckaufnehmers 
wurden mit tleßverstärkern auf Digitalvoltmeter und Linienschreiber über-
tragen, so daß während der gesamten Versuchsdauer die Kraftbeanspruchung 
kontinuierlich kontrolliert werden konnte. Gleichzeitig konnte aus dem 
Kraftverlauf in der Aufzeichnung auf den Zeitpunkt der Entstehung von Ris-
sen im Biegeträger geschlossen werden. Bei der gewählten Kraftsteuerung 
war die Rißentstehung an einem kurzzeitigen geringfügigen Kraftabfall mit 
sofortigem Wiederanstieg der Kraft auf die Rißlast zu erkennen. 
3.2.2.2 Messung der Kräfte zur Erzeugung der Längszugkräfte 
Die Kraftmessung wurde an der Spannanker- und an der Festankerseite vor-
genommen (Bild 3.2). Damit konnten die Kraftverluste infolge Reibung an 
den Rollenauflagern und so die effektive Längszugkraft im r.t:ßbereich er-
mittelt werden. Verwendet wurden 4 Ringkraftmeßdosen C 6 (Hersteller: Hot-
tinger Baldwin Meßtechnik GmbH) mit einer Nennlast von 1000 kN. Die Regi-
strierung der Lasten erfolgte während der Versuchsdurchführung über r.t:ß-
verstärker, Digitalvoltmeter und Linienschreiber. 
3.2.2.3 Messung der Dehnungen 
Zur Messung der mittleren Dehnung über die Risse hinweg wurden induktive 
Wegaufnehmer der Firma Hottinger und Meßstäbe ds = 6 mm aus Invar verwen-
det. Invarstahl weist bei geringen Temperaturschwankungen vernachlässigbar 
kleine Änderungen der thermischen Dehnung auf. Unter Berücksichtigung des 
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Krafteinleitungsbereiches an den Auflagern wurde eine Meßlänge I = 1600 mm 
festgelegt. Die mittlere Dehnung wurde je 2-fach in der Zugzone an der 
Trägeroberseite (Wegaufnehmer Typ W20) und in Höhe der gezogenen Bewehrung 
(Typ W10) gemessen, in der Druckzone 2-fach an der Trägerunterseite 
(Typ W 5). Um zu vermeiden, daß bei zufälliger Rißbildung an den Wegauf-
nehmerhalterungen das gesamte Meßsystem ausfällt, wurde die Meßbasis an 
der Trägeroberseite um 5 cm versetzt (Bilder 3.6 und 3.7). 
Während der Versuche wurden die mittleren Dehnungen, die beidseitig des 
Trägers in Höhe des gezogenen Stahls gemessen wurden, über Linienschreiber 
aufgetragen. Aus z. T. beobachteten Dehnungssprüngen konnte damit während 
des Versuchs das Entstehen von Rissen festgestellt werden. 
Zur ~ssung der Stahldehnungen waren für die Stäbe in der Zugzone je 8 
tieftemperaturgeeignete Cu-Ni-DMS ( KFL-1-C1-11 der Firma Kyowa), für die 
Stäbe in der Druckzone je 2 DMS vorgesehen. Die DMS der gezogenen Beweh-
rung waren an der Sollbruchstelle sowie zu beiden Seiten in einem Abstand 
von 2,5 cm bzw. 5,0 cm angeordnet. Die Druckbewehrung erhielt je Soll-
bruchstelle 1 DMS. Genauere Angaben sind den Bildern 3.6 und 3.7 zu ent-
nehmen. Die DMS wurden entlang der Längsrippe aufgeklebt, um den Verbund 
möglichst wenig zu beeinträchtigen. Nichtklebende Teflonfolie und tief-
temperaturgeeignetes Schutzmaterial dienten zum Schutz und zur Isolierung 
von DMS und Lötstellen. Die mit DMS bestückten ~ßstäbe wurden so in die 
Schalung eingebaut, daß die beiden Längsrippen der Bewehrungsstäbe in ei-
ner Höhe lagen und die DMS zum Inneren des Betonquerschnitts hin gerichtet 
waren (Bild 3.8). 
3.2.2.4 Messung der Durchbiegung 
Zur Aufzeichnung der Biegelinie und zur Ermittlung der Krümmung im Meßbe-
reich mußte an definierten Stellen die vertikale Durchbiegung der Ver-
suchskörper gemessen werden. Diese Meßstellen waren die Mittendurchbie-
gung, die Durchbiegungen an den Viertelpunkten zwischen den Auflagern und 
die Durchbiegung an den Auflagern, wobei die letztere aus einem nicht 
vermeidbaren Spiel in der Auflagerkonstruktion und im evtl. nachgiebigem 
Kellerboden resultierte. Um den Einfluß der am verformten System angrei-
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fenden Längszugkraft auf die Biegebeanspruchung zu überprüfen, wurde bei 
den Versuchskörpern N1 bis NS zusätzlich die Durchbiegung an den Stirn-
platten {Gelenkanschluß) gemessen. 
Sämtliche Durchbiegungsmessungen wurden mittels induktiver Wegaufnehmer 
der Fa. Hottinger und Quarzglas als Meßstäbe durchgeführt. Folgende Weg-
aufnehmertypen wurden verwendet: für die Mittendurchbiegung und die 
Durchbiegung in den Viertelpunkten Wegaufnehmer {WA) vom Typ W10, für die 
Durchbiegung an den Auflagern WA vom Typ WS TK und für die Durchbiegung an 
den Stirnplatten WA vom Typ W20. Mit dem Einsatz von Quarzglas für die 
M:ßstäbe konnten die thermischen Dehnungen infolge von Temperaturschwan-
kungen vernachlässigbar klein gehalten werden. Als Träger von Wegaufnehmer 
und Quarzglasstäben wurde ein stählerner Rahmen konstruiert, der an der 
Kellerdecke als Festpunkt {s. Abschn. 3.2.1) montiert wurde. Die Quarz-
glasstäbe wurden durch die Kammerdecke auf die Oberseite der Versuchskör-
per geführt. Zur Fixierung der unteren Quarzglasspitze an den gewünschten 
Meßstellen wurden Metallplättchen mit einer eingelassenen Nut auf der 
Oberseite der Versuchskörper aufgeklebt {Bilder 3.8 und 3.9). Durch diese 
Nut waren die unteren Enden der Quarzglasstäbe vertikal und horizontal 
gehalten. Während der Belastungsphase wurde die Entwicklung der Mitten-
durchbiegung über einen Linienschreiber aufgezeichnet. 
3.2.2.5 Messung der Rißbreiten 
Die Messung der Rißbreiten konnte aus versuchstechnischen Gründen nur an 
den Sollbruchstellen durchgeführt werden. Die Rißbreiten wurden hier auf 
der Trägeroberseite, in Höhe des gezogenen Stahls und 15 cm unterhalb der 
Trägeroberkante gemessen (Bilder 3.6 und 3.7). 
Zur Messung der Rißbreiten in der geschlossenen Kältekammer bei tiefen 
Temperaturen konnte nicht auf die konventionellen Methoden zurückgegriffen 
werden. Aus diesem Grunde wurde das in Bild 3.10 dargestellte Rißbreiten-
meßsystem entwickelt, das i .w. aus einem Federstahl und einem Taststift 
bestand. Der Federstahl mit den Abmessungen b/d/h = 10/0,3/45 mm wurde in 
einer Nut eines Messingfußes eingesetzt und verlötet. Auf beiden Seiten 
des Federstahls wurde ein tieftemperaturgeeigneter Cu-Ni -DMS aufgeklebt. 
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Die DMS wurden als Halbbrücke geschaltet. Zur Bestimmung der Abhängigkeit 
der Widerstandsänderung von der Auslenkung des Federbleches in Höhe des 
Taststiftes wurde für jeden Rißbreitenmesser und für jede Temperatur eine 
gesonderte Eichung vorgenommen. Dies geschah in einer speziell für diese 
Untersuchung konzipierten Eichvorrichtung, die in einer Kältekammer ein-
gebaut war. Eichungen vor und nach den Biegeversuchen ergaben eine be-
friedigende Konstanz der Kennlinien (K-Faktor), die für die Auswertung der 
Meßergebnisse erforderlich waren. 
Zur Messung der Rißbreiten der Versuchskörper wurden das beschriebene Meß-
, . . . .'. .. . 
system mittels TT-Kleber auf der Betonoberfläche aufgeklebt und der Feder-
stahl durch den Taststift vorgespannt. 
3.2.2.6 Rißdetektoren 
Zur Registrierung der Rißentstehung in der geschlossenen Kältekammer bei 
TT wurden Rißdetektoren auf Graphitbasis verwendet, die von einer Viel-
stellenmeßanlage abgefragt wurden. Der elektrische Leiter war eine 10 mm 
breite und 150 mm lange Graphitschicht mit an den Enden aufgeklebten An-
schlußplättchen aus Messing mit Anschlußdraht. Die Abfrage der Widerstände 
der Rißdetektoren wurde unmittelbar nach dem Aufbringen der Laststufen 
vorgenommen. Die Entwicklung der Widerstände mit der Laststufenerhöhung 
wurde über den Meßverstärker auf einem Drucker angezeigt. Ein sprunghafter 
Anstieg des Widerstandes bis auf einige 100 kOhm bedeutete, daß ein Riß 
die entsprechende Leiterschicht kreuzte. Der Ort des Risses konnte durch 
Verschachtelung der Leiterbahnen auf der Betonoberfläche der Versuchskör-
per auf + 2,5 cm genau angegeben werden. 
Insgesamt waren je Versuchskörper 3 Reihen mit je 20 Leiterbahnen vorge-
sehen: eine Reihe auf der Oberseite, zwei Reihen an der vorderen Seiten-
fläche. Genaue Angaben zur Anordnung sind den Bildern 3.6 und 3.7 zu ent-
nehmen. 
3.2.2.7 Temperaturmessung 
Bei der Wahl der Abkühlgeschwindigkeit war entscheidend, daß infolge eines 
zu hohen Temperaturgradienten über dem Querschnitt keine Eigenspannungs-
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risse auftreten durften. An Vergleichs-Betonkörpern mit den Abmessungen 
b/d/1 = 10/40/100 cm wurde in Vorversuchen für unterschiedliche Abkühlge-
schwindigkeiten das Temperaturfeld ermittelt. Zur Messung der Temperaturen 
wurden Ei Sen-Konstantan-Thermoelemente eingesetzt. Bei einer Abkühlungs-
geschwindigkeit von ~ = 0,2° K/min betrugen die maximalen Temperatur-
differenzen in den Symmetrieachsen ca. 15° K, in den Diagonalen lagen die 
Werte geringfügig darüber. Berechnungen haben ergeben, daß diese Tempera-
turdifferenzen zu keinen Eigenspannungsrissen führen konnten. 
Die Versuchskörper wurden demna.ch einheitJjch mit ~ = 0,2~ K/min abge-
kühlt. Die Haltezeit zur Ausbildung eines homogenen Temperaturfeldes be-
trug ca. 2 Std. Zur Kontrolle der maximalen Temperaturdifferenz wurden bei 
allen Versuchskörpern über den Betonquerschnitt verteilte Thermoelemente 
außerhalb der r-t:ßlänge angeordnet. Zusätzlich wurde die Temperatur der 
gezogenen Bewehrungsstäbe an definierten Stellen innerhalb der Meßbasis 
gemessen. Die Aufzeichnung der Temperaturen erfolgte kontinuierlich über 
einen Phillips-multipoint-data-recorder {PM 8237 A) während der gesamten 
Abkühl- und Belastungsphase. 
3.2.3 Versuchsdurchführung 
Nach dem Einbau in die Kältekanmer wurden die Versuchskörper - wie schon 
beschrieben - auf die gewünschte Tieftemperatur abgekühlt. Bei den RT-
Versuchen ( -3= +20 °c) war keine Temperaturregelung erforderlich, da die 
entsprechenden Versuchskörper unter den Lagerungsbedingungen in der Pr'üf-
halle {+20 °c/70 % r.F.) mit nur geringen Abweichungen ihre Solltemperatur 
( ~ = +20 °C) aufwiesen. 
Nach Ei nste 11 ung eines homogenen Temperaturfe 1 des über den Quersehn i tt 
wurden die Lasten zur Erzeugung der Biegebeanspruchung stufenweise aufge-
bracht. Die Regelung erfolgte kraftgesteuert. 
Die Versuchskörper N1 bis N5 wurden auf der Spannankerseite mit einer 
Längszugkraft von +60 kN beaufschlagt. Zur Stabilisierung in ihrer Lage 
erhielten die Versuchskörper gleichzeitig eine geringe Vorlast (Biegung). 
Dann wurde, wie bei den Versuchskörpern M1 bis M5, die Biegebeanspruchung 
stufenweise erhöht. 
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Die Höhe der Normalkraft von +60 kN wurde nach folgendem Kriterium fest-
gelegt: Die Versuchskörper sollten unter der Längszugkraft und einer zu-
sätzlichen Vorlast für Biegung bei der zu erwartenden Zugfestigkeit des 
Betons im ungerissenen Zustand bleiben. Der erste Biegeriß sollte nach ca. 
4 Laststufen auftreten. Maßgebend für die ~~ah l einer Längszugkraft von 
+60 kN waren hier die Sollbruchquerschnitte der RT- Versuchskörper N1 und 
N3. Leider rissen die Versuchskörper N1 und N3 schon nach der ersten 
Laststufe ein. Eine mögliche Ursache für diese Erscheinung konnte eine 
exzentrische Beanspruchung der Versuchskörper gewesen sein, hervorgerufen 
durch eine exzentrische Zugkrafteinleitung über die Stirnplatten, aufge-
schweißten Laschen und Anschi ußstäbe in den Quersehn i tt der Versuchskör-
per. über die Auswirkungen auf die Versuchsergebnisse wird im Abschnitt 
5.2 berichtet. 
Unmi tte 1 bar nach den vorgewählten Laststufen wurde ein Meßzyk l us vorge-
nommen. Zusätzliche Meßzyklen wurden durchgeführt, sobald über die konti-
nuierlich aufgezeichneten Last-Zeit-, Dehnungs-Zeit-, Durchbiegungs-Zeit-
Diagramme und über die Rißdetektoren auf eine Rißbildung geschlossen wer-
den konnte. Bei den TT-Versuchen konnte die Rißbildung z.T. akustisch 
wahrgenommen werden. Traten während eines Meßzyklus weitere Risse auf, 
wurde der Meßzyklus wiederholt. Nach Erreichen des abgeschlossenen Riß-
bildes im Meßbereich wurde mit wenigen Laststufen die Biegebeanspruchung 
bis zum Erreichen der Fließgrenze in der gezogenen Bewehrung gesteigert. 
Bei der Versuchsdurchführung wurden folgende Messungen durchgeführt: 
die Temperaturvertei 1 ung im Betonquersehn i tt und an den Meßste 11 en im 
Versuchskörper am Bewehrungsstahl 
- die Lasten zur Erzeugung der Biegebeanspruchung 
- zusätz1 ich bei den Versuchskörpern N1 bis N5 die Längszugkräfte an der 
Spannankerseite und an der Festankerseite 
_ die Durchbiegung mit induktiven Wegaufnehmern an definierten Meßstellen 
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- die Dehnungen in Zug- und Druckzone integral über eine Meßbasis von 
1,60 m mit induktiven Wegaufnehmern; hierzu wurden je 2 Wegaufnehmer an 
der Oberseite, in Höhe der gezogenen Bewehrung und an der Unterseite des 
Versuchskörpers angebracht 
- die Stahldehnungen im Bereich von zwei vorgegebenen Soll rißstellen und 
außerhalb dieser Bereiche mit Cu-Ni-DMS 
- die Rißbreiten an den Sollbruchstellen für drei unterschied! iche Riß-
tiefen 
die Rißabstände im Zuge der Rißentwicklung mittels spröden Leitermate-
rials; dazu wurden drei Leiterbahnen in der Zugzone angeordnet 
Die Daten der Kraft-, Durchbiegungs-, Weg- und Dehnungsmessungen wurden 
von einer Vielstellenmeßanlage aufgenommen, auf einem Analogrechner zwi-
sehengespeichert und anschließend für die Auswertung zur Großrechenanlage 
weitergeleitet. Zur Verwendung weiterer r.t:ßgeräte und -anlagen sei hier 
auf die Abschnitte 3.2.2.1 bis 3.2.2.7 verwiesen. 
4. Innerer thermischer Zwang und Beanspruchung von Stahlbetonstäben infol-
ge Biegung und Normalzugkraft 
4.1 Vorbemerkungen 
Die Biegeversuche werden bei stationärem Temperaturfeld durchgeführt. Die 
Auflagerung der Versuchskörper entspricht einem statisch bestimmten Sy-
stem, so daß sich die thermischen Dehnungen der Versuchskörper während der 
Abkühlphase frei entfalten können. Ein äußerer Zwang tritt damit nicht 
auf. 
Im Tei 1 3 dieses Forschungsvorhabens /2/ wurde schon darauf hingewiesen, 
daß zwischen den thermischen Dehnungen des Betonstahls und des Betons bei 
tiefen Temperaturen beträchtliche Unterschiede auftreten können. Diese 
Differenzen wachsen mit zunehmender Betonfeuchte an. Im Zustand I können 
sich die freien thermischen Dehnungen der Baustoffe Stahl und Beton wegen 
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des unverschieblichen Verbundes nicht frei entfalten. Aus der gegenseiti-
gen Behinderung der freien Dehnung resultiert ein innerer Zwang, der zu 
Zugspannungen im Stahl und zu Druckspannungen im Beton führt. Diese Bean-
spruchung wird im folgenden 11 innerer thermischer Zwang 11 oder auch 11ther-
mischer Zwang 11 genannt. 
Es ist zur Auswertung von Versuchsergebnissen sowie zur Aufstellung von 
Rechenmodellen unbedingt erforderlich, diesen thermischen Zwang zu erfas-
sen. Im Teil 3 von /2/ wurden die wesentlichen Formeln zum thermischen 
Zwang abgeleitet. Diese gelten allerdings für den Sonderfall "Stahlbeton-
querschnitt mit symmetrischer Bewehrung bzw. mit Bewehrung in Querschnitts-
mitte". In der Praxis werden jedoch Querschnitte mit unsymmetrischer Be-
wehrungsanordnung die Regel sein. Aus diesem Grunde ist es notwendig, den 
thermischen Zwang auch für den Allgemeinfall analytisch zu beschreiben. 
In den folgenden Abschnitten wird ein Rechenmodell entwickelt, mit dem die 
Beanspruchung von Stahlbetonstäben infolge thermischen Zwangs und infolge 
von Biegung und Längskraft zutreffend beschrieben werden kann. Die Ent-
wicklung wird dabei gesondert für den ungerissenen Zustand I und den ge-
rissenen Zustand II vorgenommen. Die hieraus gewonnenen Rechenergebnisse 
werden in einem später folgenden Abschnitt mit den Versuchsergebnissen 
verglichen. 
4.2 Allgemeine analytische Beschreibung des inneren thermischen Zwangs in 
Stahlbetonstäben für den Zustand I 
Zur Erläuterung der folgenden Re~henansätze sei hier auf die schematische 
Darstellung des inneren thermischen Zwangs im Bild 4.1 und auf die Ablei-
tungen im Teil 3, Abschnitt 5 dieser Forschungsarbeit verwiesen. Bei der 
Formulierung de? thermischen Zwangs in allgemein bewehrten Stahlbetonstä-
ben wird von den folgenden Voraussetzungen ausgegangen: 
- 1 inear-elastische Spannungs-Dehnungs-Beziehung der Baustoffe Stahl und 
Beton 
- Ebenbleiben der Querschnitte (Hypothese von Bernoulli) 
- keine Relativverschiebung zwischen dem Bewehrungsstahl und dem umgeben-
den Beton (unverschieblicher Verbund, Verträglichkeit) 
- Gleichgewicht 
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t~it diesen Annahmen ergibt sich der im Bild 4.2 dargestellte allgemeine 
Beanspruchungszustand eines Stah 1 betonstabes i nfo 1 ge thermi sehen Zwangs 
mit dem folgenden Gleichungssystem: 
1. Verträglichkeit in der Stabachse 1: 
( 4. 1 ) 
2. Verträglichkeit in der Stabachse 2: 
(4.2) 
3. Ebenbleiben des Querschnitts: 
3. 1 Ebo- Ebu Eb-'z1- E bu 
= 
d d - d, 
(4.3) 
E bo- ( bu 
= 
Eb~z2-Ebu 
d d2 
3.2 (4.4) 
4. Kräftegleichgewicht [ H = 0: 
(4.5) 
5. Momentengleichgewicht [ M( 2) = 0: 
(4.6) 
In den 6 Gleichungen sind 6 unbekannte Werte enthalten: 
Die freie thermische Dehnung E 5 ~ 0 des Stahls läßt sich nach /1/, Tei I 2, 
GI. (13) berechnen. Die freie thermische Dehnung des Betons muß durch Ver-
suche ermittelt werden (Rild 2.3). Das Gleichungssystem ist damit eindeu-
tig lösbar. Mit den im Abschnitt "Verwendete Bezeichnungen" aufgeführten 
Definitionen erhält man die folgende Lösung des Gleichungssystems: 
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Mit den Beiwerten 
B ~ = n ~ · E b~ . b · d . t:. e:~ 0 ( ~ 1 + ~ 2 ) 
c ~:: Eb. b·d (n •. ~ -ß .n '' +ß .n ·" • ..!...) 
v 'oJ 1 1 ~ ,.., 2 ~ '"2 2 
D J = n" · E bJ · 1-1 1 · b · d 2 ( ß 1 -1 l (X - ß 1 l - ~ b · d 2 · E b~ ( 2 - 3 (3 2 l 
E.:: t:.e: .n ·E ·" ·b·d 2 (X-(3 l 
" JO ~ bJ ,.. 1 1 
F 2 1 2 ~= f3,·n.·Eb"·~ 1 ·b·d (X-(3 l+-·b·d·E (1-3(3) " 1 • 6 bJ 2 
G " = n • · Eb • · 1-1 1 · b · d 
2 ( ß - 1 l ( X - ß l - -1 · b · d 2 • E ( 2-3 ß l 
" .., 1 1 6 b~ 2 
ergibt sich: 
( 4. 7) 
(4.8) 
(4.9) 
(4.10) 
(4.11) 
( bJz 2 = fsJz2+t:.E~a (4.12) 
)( 
(bo + (bu 
= 
(4.13) 
d 
-I 
((bo+Ebu ) I 2 e: bm = (4.14) 
Ö bu = (bu.Eb" (4.15) 
0 5"21 = (s~1 · EsJ (4.16) 
0 
sJz2-
( 
s-'z2 
·E 
sJ 
(4.17) 
ä bo = ( bo . Eb~ (4.18) 
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Bei der Anwendung der Gin. (4.7) bis (4. 18) ist zu beachten, daß sämtliche 
Dehnungen und Spannungen vorzei ehengerecht einzusetzen sind: bei Zug mit 
positivem und bei Druck mit negativem Vorzeichen. 
Mit den Gin. (4.7) bis (4.18) können nun für beliebige Bewehrungsanordnung 
der Dehnungs- und Spannungszustand von Stah I betonstäben i nfol qe thermi-
sehen Zwangs für den ungerissenen Zustand berechnet werden. 
Die angegebene Lösung er I aubt auch die Berechnung von Stah I betonstäben, 
bei denen die Sonderfälle 11 Symmetrische Bewehrung, einseitige Bewehrung 
und Bewehrung in Querschnittsmittell vorliegen. Hier sind folgende Werte 
einzusetzen: 
- Symmetrische Bewehrung: 
- Einseitige Bewehrung: 
As1 = 0 ~1 = 0 
ß1 = 'A 
As2 = 0 ~2 = 0 
'A = ß1 
- Bewehrung in Querschnittsmitte: ß1 = ß2 - 'A-- - 0,5 
In der Tabelle 4.1 sind die aus den vorstehenden Ableitungen gewonnenen 
Berechnungsergebnisse zum inneren thermi sehen Zwang für einige Ti eftem-
peraturen zusammengestellt. Die Elastizitätsmodule von Beton und Stahl bei 
tiefen Temperaturen sind dabei mittels der schon erwähnten Rechenansätze 
aus den Materialkennwerten bei RT (Tab. 2.3 und 2.4) ermittelt. 
Infolge der unterschiedlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten von Beton 
und Stahl stellt sich im Stahl bei -170 °C eine Zwangspannung von ca. 
100 N/mm2 (Zug) ein. Der Beton erhält bei dieser Temperatur eine Vorspan-
nung von ca. 2 N/mm 2 (Druck). Die Berechnungsergebnisse zeigen, daß der 
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Bewehrungsgrad nur einen geringen Einfluß auf die Stahlzwangspannungen 
hat. Dagegen besteht zwi sehen Betonzwangspannungen und Bewehrungsgrad di-
rekte Proportionalität. 
4.3 Beanspruchung von Stahlbetonstäben infolge Biegung und Normalzugkraft 
für Zustand I bei RT und TT 
Unter Berücksichtigung der Versteifung der Baustoffe Beton und Stahl in-
folge tiefer Temperaturen gelten hier die bei RT bekannten Zusammenhänge. 
Im folgenden werden die zur Nachrechnung der Versuchsergebnisse erforder-
lichen Formeln für unsymmetrisch. und ... symmetrisch bewehrte Rechteckquer-
schnitte zusammengestellt. 
4.3.1 Querschnittswerte im Zustand I (Bild 4.3) 
Schwerlinie des wirksamen Querschnitts gegenüber der Schwerlinie des Be-
tonquerschnitts 
Z lU~ = 
d r.;.+(n~-1) ~,(1-ß, l + (n~-11 ~2-ß2] (4.19) 
(4.20) 
Sonderfall: Symmetrische Bewehrung ~1 = ~2 = ~; ß1 = ß2 
d 
Z iuJ = 2 (4.21) 
Wirksame Querschnittsfläche 
(4.22) 
(4.23) 
Wirksames Flächenmoment 2. Grades 
J . = b . d 3 [ -1 + t 2 + ( n" - 1 l ~ 1 ( 11 5 1 + ~ l 2 + ( n ~ - 1 l l.lz ( llsz - ~ )2 ] ·~ 12 (4.24) 
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Sonderfall: 
(4.25) 
Wirksames Widerstandsmoment 
w = +J /d(.!.._,.) '~u '~ 2 !> (4.26) 
1 
-J /d(-.>') ·~ 2 !> (4.27) 
(4.28) 
(4.29) 
Sonderfall: ~ : 0 
(4.30) 
(4.31) 
(4.32) 
(4.33) 
Die hieraus ermittelten Querschnittswerte für die Versuchskörper M1 - M5, 
N1- N5 sind in der Tab. 4.2 zusammengestellt, wobei zwischen dem Regel-
querschnitt (ungeschwächt) und der Sollbruchstelle (geschwächt) unter-
schieden wird. 
Zur Fixierung des 1. Risses an den Sollbruchstellen wurden bei den Ver-
suchskörpern M2 und M5 an der Oberseite (Zugzone) Einfräsungen von 1,5 cm 
bzw. 3 cm Tiefe vorgenommen. Hieraus erklären sich die kleineren Quer-
schnittswerte von M2 und M5 in Tab. 4.2. 
4.3.2 Spannungen und Dehnungen infolge Biegemoment und Normalzugkraft 
Mit den in Abschnitt 4.3.1 angegebenen Querschnittswerten lassen sich die 
Spannungen und Dehnungen infolge Lastbeanspruchung nach den folgenden 
Gleichungen ermitteln: 
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a I 
= ai + ai N M (4.34) b =- + b~N b~M Ai~ Wi~ 
Spannungen: 
ai 
= ar + ar _ N-n~ M· n~ 
- + --s s~N s~M Ai~ wi~s (4.35) 
Dehnungen: E I ( N M 
= 
-·-) (4.36) b Eb~ Ai~ wi~ 
E I 
= 
(N·n~ M-n~) 
--+ -- (4.37) s Es~ Ai~ Wi~s 
I I 
Krürrunung: X I = Ebfo)-Ebful (4.38) m d 
4.4 Beanspruchung von Stahlbetonstäben infolge inneren thermischen Zwangs 
sowie infolge Biegung und Normalzugkraft für Zustand I 
Der Spannungs- und Dehnungszustand i nfol ge Zwang- und Lastbeanspruchung 
ergeben sich durch Superposition der Ergebnisse beider Ursachen. 
Spannungen: 
Dehnungen: 
Krümmung: 
a I 
b~ 
a I 
s~ 
E I 
b~ 
E I 
~~ 
l< I 
m~ 
= 
= 
= 
= 
• ai • ai N M (4.39) ab~z =a +- +-b~N b~M b~z A wi~ i~ 
a +GI +OI :a 
N-n~ M-n~ 
+ -- +-- (4.40) s.3z s~N s~M s~z Ai~ W i~s 
(~ M (4.41) E +l +- +-) 
b~O b-'z E b~ Ai~ w;~ 
1 N-n~ M-n~ 
Es~O +E +- {-·-) (4.42) s~z Es~ Ai~ wih 
(4.43) 
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Bild 4.4 zeigt schematisch die Beanspruchung von Stahlbetonstäben infolge 
inneren thermischen Zwangs sowie infolge Biegung und Normalkraft im zu-
stand I. 
4.5 Allgemeine analytische Beschreibung des inneren thermischen Zwangs in 
Stahlbetonstäben für Zustand II 
Sobald die Spannung z.B. infolge Biegung am Außenrand der Zugzone die 
Biegezugfestigkeit des Betons a~~ = ßsz.~ erreicht, reißt der Querschnitt 
ein. Im Rißquerschnitt werden die thermischen Zwangspannungen 0 5 ~22 bis 
auf vernachlässigbar kleine Spanriungen a52 ab~ebaut. Zu beid~n Seiten des 
Risses herrscht außerhalb der anschließenden Einleitungsbereiche wieder 
Zustand I. Mit steigender Lastbeanspruchung und fortschreitender Rißbi I-
dung werden die Zwangspannungen entlang der Stabachse 2 (Zugzone) zunehm-
end auf a s 2 abgebaut. 
In der Zugzone im Rißquerschnitt ist der Beton zwangspannungsfrei ( ab-3z 
= 0). Im Riß nimmt die Betondehnung den Wert der freien thermischen Beton-
dehnung an (Bild 4.11). 
Die Druckbewehrung (Stabachse 1) liegt auch am eingerissenen Querschnitt 
in vollem Verbund. In der Stabachse 1 können sich die freien thermischen 
Dehnungen von Beton und Stahl wegen der relativen Unverschieblichkeit 
nicht ausbilden. Hieraus resultiert im Rißquerschnitt ein thermischer 
Zwang in der Druckzone, der den Gesamtquerschnitt beansprucht. Das Bild 4.5 
veranschaulicht diesen Beanspruchungszustand. Mit den Voraussetzungen nach 
Abschn. 4.2 läßt sich der thermische Zwang am Rißquerschnitt aus den fol-
genden Bedingungen berechnen: 
1. Verträglichkeit in der Stabachse 1: 
(4.44) 
2. Ebenbleiben des Querschnitts: 
2.1 (4.45) 
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2.2 (4.46) 
3. Kräftegleichgewicht [ H = 0: 
(4.47) 
4. Momentengleichgewicht [ M( 2) = 0: 
(4.48) 
Zur Berechnung der 5 Unbekannten Eb~z,Es~z ,E
0 
,ER ,E52 stehen 5 vonein-
ander unabhängige Gleichungen zur Verfügung, womit das Gleichungssystem 
eindeutig lösbar ist. 
Man erhält die folgende Lösung: 
Mit den Beiwerten 
-ß·ll ·n A'll·n 1 A~ = Eb~·b·d ( 1 1 ~ - 2 ) - -(1-6)) 
1-6 1-6 2 
F A-ß, ~ = n ~ . ll, . ß, 1 - 6 
ergibt sich: 
b·d2·Eb~ ( A~·E~~A~·D~ -F~-G~} 
~I 
(4.49) 
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(4.50) 
(4.51) 
(4.52) 
(4.53) 
(4.54) 
(4.55) 
(4.56) 
(4.57) 
(4.58) 
(4.59) 
(4.60) 
In den Bildern 4.6 bis 4.9 ist das Ergebnis des vorgestellten Rechenmo-
dells beispielhaft für die Versuchskörper M2 und M5 (~ = 0,50 %, .S = -170 °e 
bzw. ~ = 0,96 %, .S=-170 °e) aufgetragen. 
Das Bild 4.6 zeigt die thermische Stahlzwangspannung der Druckbewehrung in 
Abhängigkeit von der bezogenen Rißtiefe. Im Bereich der bezogenen Rißtiefe 
6 = HR/d von 0,1 bis 0,6 ist die Stahlzwangspannung nahezu konstant. Mit 
wachsender bezogener Rißtiefe fällt die Stahlzwangspannung vergleichsweise 
stark ab. Der Bewehrungsgrad hat - wie im Zustand I - nur einen geringen 
Einfluß auf die Stahlzwangspannung. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
daß für baupraktisch interessierende Rißtiefen ( 6 = 0,2 - 0, 9) die Zwang-
spannung der Druckbewehrung Werte von ca. +80 bis +97 N/mmz (Zug) annimmt. 
Die Zwangspannung der Druckbewehrung ist demnach im Rißquerschnitt (Zu-
stand II) von gleicher Größenordnung wie die für den Zustand I ermittelte. 
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Die Vertei 1 ung der thermi sehen Betonzwangspannungen im Betonquerschnitt 
oberhalb der Rißwurzel ist dem Bild 4.7 zu entnehmen. Bei kleinen bezoge-
nen Rißtiefen ergeben sich unabhängig vom Bewehrungsgrad an der Rißwurzel 
positive Betonzwangspannungen von ca. +0, 5 N/mm 2 (Zug). Die Betonzwang-
spannungen am Druckrand betragen bei einer bezogenen Rißtiefe von B = o, 9 
bei einem Bewehrungsgrad 11 = 0,50% ca. -4N/mm 2 (Druck), bei einem~= 0,96% 
ca. -7 N/mm2 (Druck). 
Die 11 Restspannung as2 II in der Bewehrungslage 2 erreicht infolge thermi-
schen Zwangs im Rißquerschnitt bei mittleren bezogenen Rißtiefen Werte von 
ca. +8 N/mm 2 (Zug), bei einer bezogenen Rißtiefe von B = 0,9 Werte von ca. 
-9 N/mm 2 (Druck, Bild 4.8). 
Aus der Dehnungsverteilung im Rißquerschnitt resultiert eine Krümmung in-
folge thermischen Zwangs. Der Verlauf der Krümmung in Abhängigkeit von der 
bezogenen Rißtiefe ist im Bild 4.9 dargestellt. Es wird deutlich, daß die 
Krümmung im Rißquerschnitt infolge thermischen Zwangs mit wachsendem Be-
wehrungsgrad zunimmt. Die Krümmungen haben das gleiche Vorzeichen wie die 
Krümmungen aus der Lastbeanspruchung. Sie nehmen Werte an von ca. -0,12 
bis -0,28 · 10-6 1/mm. 
Im folgenden wird die Beanspruchung des Rißquerschnitts infolge inneren 
thermischen Zwangs zusammenfassend für die Bewehrungsgrade 11 = 0,50 % und 
11 = 0,96 % dargestellt, wobei von einer in den Versuchen bei abgeschlos-
senem Rißbild beobachteten Rißtiefe von ca. 30 cm ( B = 30/40 = 0,75) aus-
gegangen wird: 
- Stahlzwangspannung: as~z = +88 bis +94 N/mm 2 (Zug) 
- Betonzwangspannungen: abo = -2,3 bis -4 N/mm2 (Druck) 
a- = -1,5 bis -3 N/mm 2 (Druck) bR 
Restspannung in Bewehrungslage 2: ä 52 = -3,0 bis +2 N/mm
2 (Druck/Zug) 
= -0,14 bis -0,18 • 10-6 1/mm 
- Krümmung: 
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4.6 Beanspruchung von Stahlbetonstäben infolge Biegung und Normalzugkraft 
im Zustand II 
4.6. 1 Beanspruchung bei tiefen Temperaturen ohne inneren thermischen Zwang 
Zur Berechnung der Zusammenhänge zwischen Schnittgrößen, Verformungen und 
Spannungen im Rißquerschnitt wird von folgenden Voraussetzungen ausgegan-
gen: 
- dreieckförmige Spannungsverteilung in der Biegedruckzone (/1/, Teil 2) 
- Vernachlässigung des Zugspannungskeils unterhalb der Nullinie 
- linear-elastisches Werkstoffgesetz 
- weitere Voraussetzungen s. Abschn. 4.2 
Damit gelingt die Formulierung von geschlossenen Ausdrücken für die 
Schnittgrößen. Der Beanspruchungszustand im Rißquerschnitt (Bild 4. 10) 
läßt sich damit aus den folgenden Bedingungen ermitteln: 
1. Werkstoffgesetz: 
a = t -E 
s2R s2R s~ 
a =E -E 
s1R s1R s~ 
a = E ·E 
blR blR b~ 
2. Ebenbleiben des Querschnitts: 
E -E (1 h) 
slR- b1R - ~ 
3. Gleichgewicht [ H = 0: 
4. Gleichgewicht [ M = 0: 
(4.61) 
(4.62) 
(4.63) 
(4.64) 
(4.65) 
(4.66) 
(4.67) 
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Dieses Gleichungssystem ist nur iterativ lösbar. Durch Einsetzen 
Gin. (4.61) bis (4.65) in GI. (4.66) und unter Berücksichtigung der 
zogenen Größen erhält man: 
der 
be-
(4.68) 
Entsprechend erhält man aus GI. (4.67): 
M" Eb1R: ----:::--------_:__ _______ _ 
Eb~[n.-1..1 2 ·11 (1-l.)-n .... n (1-~)-:r (..1~1)] ""' s2 ~ ~ 1"'1 ·ost ~ . , 4 .. 6 (4.69) 
Es wird folgender Iterati answeg vorgeschlagen: Zunächst wird mit einem 
geschätzten Wert Eb
1
R über GI. {4.68) die Nullinienlage s berechnet. Durch 
Einsetzen von s in GI. (4.69} erhält man einen verbesserten Werte: , der b1R 
wiederum in GI. (4.68) eingesetzt werden kann, usw. 
Mit den nun bekannten Wertene: und s und den Gin. (4.61) bis (4.65) las-
b1R 
sen sich alle Dehnungen, Spannungen und Kräfte infolge Biegung und Nor-
malkraft im Rißquerschnitt ermitteln. 
Weitere maßgebende Verformungen: 
(4.70) 
E -E E "' ( + s2R b1R 
mR b1R 2 A 
(4.71) 
4.6.2 Beanspruchung bei Raumtemperatur 
Prinzipiell wird bei der Untersuchung des Rißquerschnitts für Raumtempera-
tur der gleiche Weg gegangen wie in Abschnitt 4.6.1. Der Unterschied liegt 
nur in der Annahme einer parabel-rechteckförmigen (RT) anstelle dreieck-
förmigen (TT) Spannungsverteilung in der Druckzone. 
Die Formulierung der parabel-rechteckförmigen Spannungsverteilung ist aus-
führlich in /4/ vorgenommen. Der Abkürzung halber wird im folgenden nur 
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der Interationsweg zur Lösung aufgeführt. Alle weiteren Ableitungen ent-
sprechen denen im Abschnitt 4. 6•1• 
Völligkeitsbeiwert a 
-E 
a = b1R ( S .10-3 + ( ) 
12 -10-6 b1R fürlf: 1~1-2·10-
3 1 b1R ( 4.72) 
für lt I ~ 1-2 .10- 3 I 
b1R 
(4.73) 
(4.74) 
Höhenbei wert k 0 
(4.75) 
(4.76) 
( 4. 77) 
4.7 Beanspruchung von Stahlbetonstäben infolge Biegung und Normalzugkraft 
sowie infolge inneren thermischen Zwangs für Zustand II 
Wie in Abschnitt 4.5 schon beschrieben, wird der eingerissene Stahlbeton-
querschnitt durch thermische Zwangspannungen infolge unterschiedlichen 
thermischen Dehnverhaltens der Baustoffe Stahl und Beton beansprucht. 
Diese Beanspruchung ist zur Nachrechnung der Versuchsergebnisse mit der 
Beanspruchung infolge Biegung und Normalkraft zu überlagern. Um bei der 
über 1 agerung die Abhängigkeit der thermi sehen Zwangbeanspruchung von der 
Rißtiefe zu berücksichtigen, wird von der folgenden Näherung ausgegangen: 
Zunächst wird die Dehnungsvertei 1 ung im eingerissenen Querschnitt i nfolge 
Biegung und Normalkraft ermittelt. Es wird nun angenommen, daß sich eine 
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Rißtiefe einstellt, die sich vom Betonaußenrand 2 bis zur Nullinie er-
streckt. Auf diese Weise wird eine Rißtiefe zur Bestimmung des inneren 
thermi sehen Zwangs im Rißquerschnitt vorgegeben. Das Ergebnis wird 
sch 1 i eßl i eh nach dem Superpositionsprinzip mit dem Beanspruchungszustand 
infolge Biegung und Normalkraft überlagert. 
Die beschriebene Näherungslösung ist aus zwei Gründen gerechtfertigt: 
1. Vergleichende Berechnungen haben ergeben, daß die Höhe des Zugspan-
nungskeils zwischen der Rißwurzel und der Nullinie unter Ansatz der 
maximalen Zugdehnungen des Betons bei tiefen Temperaturen ca. 2 cm be-
trägt. Die Rißtiefe wird bei dem Näherungsansatz demnach geringfügig zu 
hoch angesetzt. Nach den Bildern 4.6 bis 4.9 ist der Einfluß dieser 
Ungenauigkeit auf das Rechenergebnis vernachlässigbar klein. 
2. Die Versuchsergebnisse zeigen, daß die Verformungen infolge Biegung und 
Normalkraft um ein Vielfaches größer sind als die Verformungen im Riß-
querschnitt infolge inneren thermischen Zwangs. 
Mit den Ausführungen gemäß Abschnitt 4.5 bis 4.7 ergibt sich schematisch 
die im Bild 4.11 dargestellte Beanspruchung im Rißquerschnitt infolge in-
neren thermischen Zwangs und infolge Biegung und Normalkraft. 
Zusammenfassung der Beanspruchung infolge thermischen Zwangs und Last: 
Stabachse 2: !I I! !I (4.78) (Js~ = äs2 + OsN +(JsM 
Eil 
s~ 
=E +EI! +EI! 
s2 s N sM 
(4.79) 
Stabachse 1 : oil s~ =oll +oll + orr s~z sN sM (4.80) 
EI! s~ =Ell +Eil +Eil s~z s N s M (4.81) 
Beton in der Zugzone: ol! b.S = 0 (4.82) 
E!l 
= E (4.83) b~ b~O 
Beton am Druckzonenrand: orr b~ = äbo + 0 n + 0 II bN bM (4.84) 
EI! 
= Eb.SO +E + t:II + e: II (4.85) b3 0 bN b ,.., 
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5. Versuchsergebnisse 
5.1 Ve~su~hsergebnisse zur Ermittlung der Biegezugfestigkeit des Betons 
bei tiefen Temperaturen 
Die Biegezugfestigkeit, bestimmt an Biegebalken 15/15/70 cm 3 , ergibt sich 
nach DIN 1048, Teil 1, zu: 
I ß -F ·--ez.~- max b . h 2 ( 5 .1) 
Das Bild 5.1 zeigt die Abhängigkeit der Biegezugfestigkeit von der Tempe-
ratur. Neben den Mittel werten ist das Versuchswerteband aufgetragen. Im 
Temperaturbereich ~ = +20 °e bis -20 °e fällt ein steiler Anstieg der Bie-
gezugfestigkeit auf ca. +10 N/mm 2 (Mittelwert) auf. Im Bereich -20 °e bis 
-60 °e flacht der Anstieg ab. Bei ~ = -60 °e erreicht der Mittelwert der 
Biegezugfestigkeit ein Maximum von ca. +12 N/mm 2 • Bei weiterer Abkühlung 
findet keine nennenswerte Änderung der Festigkeit mehr statt. Die Streuung 
der Versuchsergebnisse ist im Temperaturbereich -80 bis -170 °e größer als 
im Bereich +20 bis -60 °e. Die auf +20 °e bezogene Biegezugfestigkeit des 
Betons bei tiefen Temperaturen ist im Bild 5.2 dargestellt. Im Mittel 
wächst die Biegezugfestigkeit bei TT auf ca. 300 % der bei +20 °e gemes-
senen Festigkeitswerte. 
Im Bild 5.3 ist die Abhängigkeit der Betonrandspannung von der Betonrand-
dehnung für unterschiedliche Tieftemperaturen aufgetragen. Es wird deut-
lich, daß der Zug-Elastizitätsmodul mit fallender Temperatur zunimmt. Wie 
zu erwarten, zeigt der auf Zug beanspruchte Beton über den gesamten Tempe-
raturbereich ein nahezu ausgeprägtes linear-elastisches und sprödes Ver-
formungsverhalten. 
Der Zug- und der Druck-Elastizitätsmodul werden als der Sekantenmodul zwi-
schen dem Ursprung und etwa einem Drittel der Biegezugfestigkeit defi-
niert. Der mittlere Zug-Elastizitätsmodul steigt bei einer Abkühlung von 
+20 °e bis -135 °e nahezu 1 inear von ca. 28.000 auf 55.000 N/mm 2 an 
(Bild 5.4). Nur bei einer Tieftemperatur von -40 °e erleidet der Zug-E-
Modul in seiner Entwicklung einen Einbruch. Im Bereich -135 °e bis -170 °e 
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fällt der Zug-E-Modul geringfügig ab. Der Mittel wert des Zug-E-Moduls 
steigt bei TT maximal auf ca. 190% des bei RT ermittelten Wertes (Bild 
5. 5). 
Das Bild 5.6 zeigt die Abhängigkeit des Druck-Elastizitätsmoduls auszugs-
weise nur von den Temperaturen ~ = +20, -80 und -170 °c. Der Verlauf des 
Druck-E-Moduls im Tieftemperaturbereich entspricht weitgehend dem Ergebnis 
der Zug-E-Moduli bei TT. Die Versuchsergebnisse bei einer TT von 
~=- 170° C streuen in einem weiten Bereich. 
Die Biegezugbruchdehnung (Mittelwert) weist im Bereich +20 oc bis -20 oc 
einen steilen Anstieg von ca. +0,15 auf +0,35 °/oo auf (Bild 5.7). Im 
Tieftemperaturbereich -20 bis -40 °C erreicht die Biegezugbruchdehnung ein 
Maximum von ca. +0,35 °/oo. Bei weiterer Abkühlung bis auf -170 oc nimmt 
sie bis auf ca. 0,21 °/oo ab. 
Das Maximum der Versuchsergebnisse bei ca. -20 bis -40 °C beträgt ca. 
230 % der gemessenen RT -Bi egezugbruchdehnung. Bei -170 oc hat der Beton 
eine auf +20 °C bezogene Biegezugbruchdehnung von ca. 150 %. Auch hier 
deuten die Versuchsergebnisse auf größere Streuungen im TT-Bereich von -80 
bis -170 oc hin (Bild 5.8). 
5.2 Versuchsergebnisse zur Untersuchung von Beanspruchung und Verformung 
von Stahlbetonbauteilen unter Biegung bzw. Biegung und Längskraft bei 
tiefen Temperaturen 
5.2.1 Maßgebende Beanspruchung im Meßbereich infolge Biegung und Normal-
zugkraft 
Wie schon im Abschnitt 3.2.1 beschrieben, wird bei dem gewählten System 
der Versuchskörper ( Einfeldträger mit beidseitigem Kragarm) das konstante 
Moment im Meßbereich durch Vertikalkräfte an den Kragarmenden erzeugt. Bei 
der Ermittlung der Biegezugfestigkeit der Versuchskörper wurde die Biege-
beanspruchung im Meßbereich infolge Eigengewicht berücksichtigt. Verglei-
chende Berechnungen haben ergeben, daß die Biegebeanspruchung infolge Ei-
gengewicht gegenüber der Biegebeanspruchung i nfolge der planmäßig aufge-
brachten Vertikalkräfte vernachlässigbar klein ist. Bei allen weiteren 
Untersuchungen wurde deshalb das Eigengewicht nicht weiter berücksichtigt. 
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Zur Bestimmung der wirksamen Längskraft im r.t:ßbereich wurde bei den Ver-
suchskörpern N1 bis N5 die Zugkraft an der aktiven Zugankerseite und an 
der passiven Festankerseite gemessen. Wie schon erwähnt, wurde auf der 
Zugankerseite eine konstante Zugkraft von +60 kN eingeleitet. Die an der 
Festankerseite gemessene Zugkraft betrug während der Versuchsdurchführung 
ca. +50 kN. Unter der Annahme gleicher Rollreibungsverluste von je ca. 
5 kN an beiden Rollenlagern ist im Meßbereich eine konstante Zugkraft von 
+55 kN anzusetzen. 
Die am verformten System angreifende Normalkraft beansprucht die Ver-
suchskörper N1 bis N5 zusätzlich auf Biegung. Dieser Momentenanteil war 
bei den geringen Verformungen der Versuchskörper so gering, daß er bei der 
Auswertung der Versuche vernachlässigt werden konnte. 
5.2.2 Temperaturverteilung im Betonquerschnitt während der Abkühlung 
Bei der gewählten Abkühlungsgeschwindigkeit von .3 = 0,2° K/min stellten 
sich in den Symmetrieachsen maximale Temperaturdifferenzen von ca. 20 °c 
ein. Das Bild 5.10 zeigt die Temperaturfelder auszugsweise für die Kern-
temperaturen .S = -50 ° C und .S = -135 ° C. 
5.2.3 Innerer thermischer Zwang infolge unterschiedlichen thermischen 
Dehnverhaltens von Beton und Stahl - Versuchsergebnisse 
Die Messung der freien thermischen Dehnungen der Baustoffe erfolgte an 
gesondert hergesteilten Prüfkörpern. Die Dehnungen i nfol ge inneren ther-
mi sehen Zwangs bei Abkühl ung von Stahlbetonstäben können nicht gemessen 
werden. Nach Abkühlung des Versuchskörpers und vor Beginn des Biegever-
suchs wurde stets der Null-Abgleich aller Meßkanäle vorgenommen. 
Die Dehnungen infolge inneren thermischen Zwangs wurden mittelbar aus den 
Versuchsergebnissen ermittelt, wobei der im folgenden beschriebene Weg 
gegangen wurde: Im Bild 5.11 ist der Zusammenhang zwischen dem Biegemoment 
und der Stahldehnung der Bewehrungslage 2 (Zugzone) schematisch darge-
stellt. zur Ermittlung der thermischen Stahlzwangdehnung ist einerseits 
die Kennlinie des nackten Stahls maßgebend, die das Meßergebnis der Stahl-
dehnungen mittels DMS im Sollriß nach dem Null-Abgleich wiedergibt, ande-
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rerseits die Kennlinie, die das theoretische Ergebnis der Stahldehnungen 
im Sollriß bei Berücksichtigung des thermischen Zwangs darstellt. Der 
~ersatz der beiden Kennlinien entspricht der thermischen Stahlzwangdehnung 
E 5~z· Diese kann nach dem Einreißen des Sollrißquerschnitts aus der 
Differenz der berechneten Stahldehnung E~~ nach Gl. (4.79) und aus der mit 
DMS gemessenen Stahldehnungen im Sollrißquerschnitt ermittelt werden: 
(5.2) 
E!~ = Stahldehnung in der Zugzone im Zustand II nach Gl. (4.79) 
II E5 ~.DMS = im Sollriß gemessene Stahldehnung in der Zugzone im Zustand II 
Das Bild 5.11 zeigt, wie sich die thermische Stahlzwangdehnung nach der 
vorgestellten Lösung grafisch aus dem im Sollriß gemessenen Stahldeh-
nungsverlauf ermitteln läßt. Zunächst verlängert man den nahezu geradli-
nigen im Zustand II gemessenen E5 -Verlauf bis zum Schnittpunkt der 
E:
5
R-Achse. Entsprechend wird mit dem rechnerischen E~~ -Verlauf verfahren. 
Der Abstand der beiden Schnittpunkte auf der E5 R -Achse entspricht der 
thermischen Stahlzwangdehnung f5~z • Auf diese Weise wird in den Bildern 
5.14 bis 5.23 die thermische Stahlzwangdehnung der Versuchskörper M1-M5 
und N1-N5 grafisch abgeleitet. Die Stahldehnung im Sollriß wurde an zwei 
Stellen gemessen. Die Streuungen der Meßergebnisse sind i.w. auf die nicht 
genaue zentri sehe Lage der DMS im Sollriß zurückzuführen. Zur Auswertung 
wurde vom Mittelwert ausgegangen. 
In Tabelle 5.1 ist das Ergebnis der in den Versuchen mittelbar gemessenen 
thermischen Zwangbeanspruchung der Versuchskörper zusammengestellt. In den 
RT-Versuchskörpern herrscht kein Zwang. Bei den TT-Versuchskörpern beträgt 
die thermische Stahlzwangspannung im Zustand I ca. +55 bis +115 N/mm 2 
(Zug), die Vorspannung des Betons ca. -1 N/mm 2 (Druck). Hieraus resultie-
ren thermische Zwangdehnungen E5 ~ 2 ::+0,20 bis +0,50 %ound (b~z ::-0,03 %o. 
Im Mittel ist die im Versuch mittel bar gemessene Zwangbeanspruchung ca. 
20% kleiner als die berechnete. Diese Abweichung ist auf unterschiedliche 
Betonfeuchten von Versuchskörper und Begleitkörper zurückzuführen, an dem 
die freie thermische Betondehnung gemessen wurde. 
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Bei der Nachrechnung der Versuchsergebnisse wurde von der inneren thermi-
schen Zwangbeanspruchung ausgegangen, die mittelbar aus den Versuchser-
gebnissen abgeleitet wurde (aktuelle Zwangbeanspruchung, Tab. 5.1). 
Aufgrund des Null-Abgleichs vor der Biege- und Normalkraftbeanspruchung 
der Versuchskörper sind zur Berücksichtigung des inneren thermischen 
Zwangs beim Auftragen der Meßergebnisse folgende Korrekturen vorzunehmen: 
- Stahldehnung Es in der Bewehrungslage 2 {Zugzone): 
Vers eh i ebung der Meßwerte um das Maß der Stah 1 Zwangdehnung E 5~ z (zu-
stand I) in den Zugbereich (Bild 5.11) 
- Stahlzwangdehnung Es in der Bewehrungslage 1 (Druckzone): 
Verschiebung der Meßwerte um das Maß der Stahlzwangdehnung E s~z (Zu-
stand I) in den Zugbereich (Bild 5.13) 
- Betondehnung E b und mittlere Dehnung Em: 
Vers eh i ebung der Meßwerte um das Maß der Betonzwangdehnung e: b~ z (Zu-
stand I) in den Druckbereich (Bilder 5.12, 5.13) 
5.2.4 Stahldehnungen in der Zugzone 
In den Bildern 5.14 bis 5.23 sind die gemessenen Stahldehnungen an den 
Sollrissen sowie die mittlere Stahldehnung in der Zugzone in Abhängigkeit 
vom Biegemoment aufgetragen. In Abschn. 5.2.3 wurde aus diesen Darstel-
lungen die aktuelle thermi sehe Zwangbeanspruchung der Versuchskörper ab-
geleitet. Die thermischen Zwangsdehnungen sind in den aufgetragenen Meß-
werten nicht enthalten. Zum einen ist die mittlere Stahldehnung angegeben, 
die vom Wegaufnehmer in Achse des gezogenen Stahls gemessen wurde, zum 
anderen die mittlere Stahldehnung, die sich aus den gemessenen Randdeh-
nungen e: b
1 
m ( Druckrand) und E b 2m ( Zugrand) unter Annahme einer 1 i nearen 
Dehnungsverteilung zu 
E =E -(E -E )h/d 
s2m b1m b1m b2m (5.3) 
berechnen läßt. Die Übereinstimmung beider Werte ist befriedigend, so daß 
die Annahme der linearen Dehnungsverteilung zur Berechnung von Verformun-
gen über große Meßlängen hinweg berechtigt ist. 
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Neben den zuvor genannten Meßwerten sind zusätzlich die rechneri sehen 
M-Es-Linien für den Zustand I sowie für den Zustand rr ( 11nackter 11 Beweh-
rungsstahl) eingezeichnet. Die Dehnungsdifferenz (tJ! - e: sm) ist ein Maß 
für die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen. 
Die M-fsm-Linien haben bei allen Versuchskörpern prinzipiell den-gleichen 
Verlauf. Der Zustand I endet, sobald der 1. Sollriß aufgeht. Kurz darauf 
öffnet sich auch der 2. Sollriß. Weitere Risse außerhalb der Sollrißstel-
len treten erst bei höheren Biegemomenten auf, da an diesen Stellen ein 
ungeschwächter Betonquerschnitt zur Verfügung steht. Der Kurvenverlauf 
wird mit weiterer Rißbildung zunehmend flacher und nähert sich der rech-
nerischen Linie für den Zustand II an. Wie schon beschrieben, wurde die 
Biegebeanspruchung kraftgesteuert aufgebracht. Die hierbei typi sehen Deh-
nungssprünge konnten nur bei den TT-Versuchskörpern bei wenigen Laststufen 
beobachtet werden. 
Die mittels DMS gemessenen Stahldehnungen im Sollriß folgen im Zustand I 
den mittleren Stahldehnungen. Dies gilt nur für die hier gewählte Dar-
stellung der Stahldehnungen infolge Lastbeanspruchung (ohne thermischen 
Zwang). Nach der Rißbildung an der Soll rißstelle rückt die M- f: s-Li nie 
deutlich von der M-Esm-Linie ab. 
Mit Ausnahme des Biegeversuchs M 5 (-3= -170 °C, ll = 0,96 %) konnten alle 
Versuche bis zur temperaturabhängigen Streckgrenze in der gezogenen Be-
wehrung gefahren werden. Einer der beiden Bewehrungsstäbe 0 22 mm brach 
bei ca. 76 % des rechnerischen Bruchmoments spröde. Vermutlich war der 
geringe Einbrand, der beim Aufpunkten der Thermoelemente unvermeidlich 
war, die Ursache für den Sprödbruch. Aus dem Verlauf der M-Es2m-Linie und 
aus der Rißentwicklung kann geschlossen werden, daß die Rißentwicklung vor 
dem Bruch weitgehend abgeschlossen war. 
Wie schon in Abschnitt 3.2.3 beschrieben, rissen die Versuchskörper N 1 
und N 3 vorzeitig unter der Normalkraft und der Vorlast für die Biegebe-
anspruchung ein. Die Auswirkung der vorzeitigen Einrisse auf das Meßer-
gebnis zeigen die Bilder 5.19 und 5.21. Die mittlere Stahldehnung und die 
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Stahldehnung im Sollriß rücken von Anbeginn von der rechnerischen Linie 
des Zustands I ab. Bei allen anderen Versuchskörpern ist die Anpassung der 
rechnerischen M-€s2m-Linien nach Abschn. 4 an die Versuchsergebnisse als 
gut zu bezeichnen. 
Der Vergleich der Meßergebnisse zeigt deutlich den versteifenden Einfluß 
tiefer Temperaturen auf das Verformungsverhai ten und auf die Zunahme der 
aufnehmbaren Biegebeanspruchung im Tieftemperaturbereich. über den Einfluß 
der Parameter Tieftemperatur, Bewehrungsgrad und Beanspruchungsart auf die 
Versuchsergebni sse, insbesondere auf die Mitwirkung des Betons auf Zug 
zwischen den Rissen, wird in den Abschnitten 5.2.6 und 5.2.7 berichtet. 
5.2.5 Dehnungen in der Druckzone 
Die Entwicklung der Betonranddehnung und der Dehnung in Achse der Druck-
bewehrung mit zunehmender Biegebeanspruchung ist in den Bildern 5.24 bis 
5.33 angegeben. Der Einfluß des thermischen Zwangs ist in den Darstellun-
gen berücksichtigt. Außerdem sind die entsprechenden rechnerischen Linien 
der Zustände I und II aufgetragen. Auf den zusätzlich dargestellten rech-
nerischen Ansatz der mittleren Betonranddehnung im Rißbildungsbereich wird 
später eingegangen. 
Im Zustand I nimmt die gemessene mittlere Betonranddehnung mit steigender 
Biegebeanspruchung annähernd linear zu. Im Bereich der Rißbildung ist bei 
allen Versuchskörpern eine vermehrte Zunahme der Betonranddehnungen zu 
verzeichnen. Die relative Zunahme ist bei den TT-Versuchskörpern deutlich 
ausgeprägter als bei den RT-Versuchskörpern. Bei Annäherung an das Versa-
gen wachsen die Betonranddehnungen progressiv an. Die Versuchsergebnisse 
können im zustand I und I I mit dem Rechenmodell befriedigend genau be-
schrieben werden. Z.T. liegen die gemessenen Werte über den rechnerischen. 
Der wesentliche Grund hierfür dürfte eine geringfügige Überschätzung der 
Betondruckfestigkeit im rechnerischen Ansatz sein. 
Die Zunahme der Stahldehnungen der Druckbewehrung ist über den gesamten 
Beanspruchungsbereich hinweg bei allen Versuchskörpern nahezu linear. Dies 
bestätigt das theoretische Ergebnis nach Abschn. 4.5, daß die thermische 
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Zwangspannung in der Druckbewehrung auch nach einsetzender Rißbildung na-
hezu konstant bleibt. Bei einigen Versuchen ist bei Laststufen, bei denen 
die Betondehnung progressiv zunimmt, ein Abweichen der M- Es 1 R-Linie aus 
der Geraden in Richtung zu positiven Dehnungen zu beobachten. Als Ursache 
hierfür ist zu vermuten: An der Stelle des mit Abdeckmaterial umwickelten 
DMS ( Abschn. 3 .2.2.3) ist die Verbundqualität örtlich beeinträchtigt, so 
daß sich der Stahl der Aufnahme von Druckkräften entziehen kann. Weiterhin 
fällt bei den Tl-Versuchen auf, daß bei Berücksichtigung des thermischen 
Zwangs die Druckbewehrung von Versuchskörpern mit niedrigem Bewehrungsgrad 
(M 2, N 2) auch bei hoher Lastbeanspruchung noch unter Zug steht. Bei den 
Versuchskörpern mit einem höheren Bewehrungsgrad beträgt die resultierende 
Dehnung der Druckbewehrung im Bruchzustand ca. +0, 1 %obis -0,2 %o. 
5.2.6 Mittlere Krümmung 
Die ~ßergebn i sse der mi tt 1 eren Krümmung wurden für a 11 e Versuchskörper 
auf 3 unterschiedlichen Wegen abgeleitet: 
- mittlere Krümmung aus den mittleren Dehnungen an den Außenrändern des 
Versuchskörpers 
(5.4) 
- mittlere Krümmung aus der mittleren Dehnung in Höhe der Zugbewehrung und 
aus der mittleren Dehnung am Außenrand der Druckzone 
Km= 
E -E b1 m s2m (5.5) 
h 
- mittlere Krümmung aus der Mittendurchbiegung 
Die Biegelinie besitzt im Bereich M = const die Form einer quadratischen 
Parabel. unter Anpassung der Lagerungsbedingungen der Versuchskörper er-
hält man die mittlere Krümmung in Abhängigkeit von der Mittendurchbiegung 
f zu 
- f 3 
K = ·10 
m 551,25 
(5.6) 
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In den Bildern 5.34 bis 5.37 sind die gemessenen mittleren Krümmungen nach 
den Gin. (5.4) bis (5.6) in Abhängigkeit vom Biegemoment dargestellt. Aus-
zugsweise ist das Ergebnis nur für die Versuchskörper M 1, M 5, N 1 und N 4 
dargesteil t. Die Übereinstimmung der gemessenen mittleren Krümmungen ist 
gut. In der folgenden Diskussion wird nur die gemessene mittlere Krümmung 
nach GI. (5.5) betrachtet. 
Der gemessene Momenten-Krümmungs-Verlauf läßt sich für alle Versuchskörper 
folgendermaßen charakterisieren: linearer Anstieg im ungerissenen Zustand, 
Ende des Zustands I nach Rißbildung an den Sollrißstellen, 11 Erstrißbil-
dung11 im ungeschwächten Stabbereich mit anschließender progressiver Krüm-
mungsentwicklung (Rißbildungsbereich); Annäherung der gemessenen M-Km-Li-
nie an die rechnerische M-KR-Linie des "nackten" Zustands II (abgeschlos-
senes Rißbild), Zunahme der mittleren Krümmung bei Erreichen der Streck-
grenze im gezogenen Stahl. Die Differenz zwischen der Krümmung im Riß-
querschnitt und der gemessenen mittleren Krümmung ist ein Maß für die 
Mitwirkung des Betons auf Zug zwi sehen den Rissen. Die Neigung der M-Km-
Linie entsprich~ der Biegesteifigkeit: 
M K =E·J =-
B Km 
( 5. 7) 
Die Bilder 5.38 bis 5.41 zeigen den Einfluß tiefer Temperaturen auf die 
mittlere Krümmung und die Mitwirkung des Betons. Tiefe Temperaturen erhö-
hen die Biegesteifigkeit und die Mitwirkung des Betons in einem ausge-
prägten Maß. Die Zunahme ist im Bereich von +20 bis -100 °e deutlich grö-
ßer als bei weiterer Abkühlung unter -100 °e. Diese Erscheinung resultiert 
aus der Entwicklung der Betonzugfestigkeit im Tieftemperaturbereich. Bei 
-80 °e ist die temperaturabhängige Zunahme der Zugfestigkeit des Betons 
nahezu abgeschlossen. 
Bei RT nimmt die Mitwirkung des Betons auf Zug bekanntermaßen mit wach-
sendem Bewehrungsgrad ab. Diese Tatsache trifft auch für den Tieftempera-
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turbereich zu (Bilder 5.42 bis 5.45). Der Einfluß ist aber nicht so aus-
geprägt wie der Einfluß tiefer Temperaturen. 
Die Bilder 5.46 bis 5.50 zeigen die gemessenen M-Km-Linien in Abhängigkeit 
von der Beanspruchungsart (Biegung bzw. Biegung und Längszugkraft). Wie zu 
erwarten, sind die Verformungen bei den Versuchskörpern mit einer zusätz-
1 ichen Normalzugkraft größer als bei den rein biegebeanspruchten. Dies 
gi I t auch bei tiefen Temperaturen. Der Einfluß der Beanspruchungsart ist 
bei der gewählten Normalkraft {s. Randbedingungen bei der Wahl im Ab-
schnitt 3.2.3) allerdings relativ klein, insbesondere bei den Versuchs-
körpern mit einem höheren Bewehrungsgrad. 
Der Vergleich mit den rechnerischen M-K-Linien für die Zustände I und rr 
zeigt, daß das Verformungsverhalten zutreffend rechnerisch beschrieben 
werden kann. Größere Abweichungen sind nur bei den vorzeitig eingerissenen 
Versuchskörpern im Zustand I festzustellen. 
5.2.7 Mitwirkung des Betons auf Zug zwischen den Rissen 
In den Bildern 5.51 bis 5.58 ist der Zusammenhang zwischen der Stahlspan-
nung im Riß und der mittleren Stahlspannung in Abhängigkeit von tiefen 
Temperaturen (Bilder 5.51 bis 5.54), in Abhängigkeit vom Bewehrungsgrad 
(Bilder 5.55, 5.56) und in Abhängigkeit von der Beanspruchungsart (Bilder 
5.57, 5.58) aufgetragen. Die Darstellungen bestätigen die Ausführungen in 
Abschn. 5.2.6. Tiefe Temperaturen üben auf die Mitwirkung des Betons einen 
viel größeren Einfluß aus. 
Der as2R-as2m-Verlauf in den Bildern 5.57 und 5.58 läßt vermuten, daß die 
Mitwirkung des Betons bei reiner Biegebeanspruchung kleiner ausfällt als 
bei Biegung und Normalzugkraft. Es wird deutlich, daß der Kurvenverlauf 
wesentlich durch die Erstrißstahlspannung aJ2R bestimmt wird. Diese ist 
bei der Beanspruchung auf Biegung und Normalzugkraft größer als bei reiner 
Biegebeanspruchung. Die hier gewählte Darstellungsform Os2R- Os2m scheint 
demnach zur Beurteilung des Einflusses der Beanspruchungsart auf die Mit-
wirkung des Betons auf Zug nicht aussagekräftig. 
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Aus diesem Grunde wird zur Beurteilung auf den Verlauf der M-K-Linien in 
den Bildern 5.46 bis 5.50 zurückgegriffen. Der Vergleich der die Mitwir-
kung charakterisierenden krümmungen ~Km legt den Schluß nahe, daß die Be-
anspruchungsart keinen wesentlichen Einfluß auf die Mitwirkung des Betons 
auf Zug zwischen den Rissen ausübt. Dies gilt auch für tiefe Temperaturen. 
5.2.8 Stahldehnungen entlang der Stabachse 
Die Stahldehnungen in der Bewehrungslage 2 (Zugzone) wurden an je 2 Meß-
stäben der Versuchskörper gemessen (s. Abschn. 3.2.2.3). In den Bildern 
5.59 bis 5.63 sind die Stahldehnungen ·entlang der Stabachse für unter-
schiedliche Laststufen aufgetragen. Bei den TT-Versuchskörpern sind die 
Stahldehnungen infolge inneren thermischen Zwangs den Stahldehnungen in-
folge Last superponiert. 
Im ungerissenen Zustand ist die Stahldehnung entlang der Stabachse nahezu 
konstant. Nach weiterer Laststeigerung öffnen sich die Risse an den Soll-
rißstellen. Die Stahldehnungen in den Sollrissen nehmen deutlich zu. Links 
und rechts neben den Sollrissen werden die Stahldehnungen durch Einleitung 
der Zugkraft in den Beton über Verbundwirkung abgebaut. Stabbereiche au-
ßerhalb der Einleitungslängen befinden sich noch im ungerissenen Zustand. 
Bei höherer Biegebeanspruchung treten schließlich auch in diesen Risse 
auf. Die Stahldehnungen in diesen Rissen und der zugehörige Abbau der 
Dehnungen in anschließenden Einleitungsbereichen konnten wegen der gerin-
gen DMS-Anzahl nicht exakt erfaßt werden. Bei hoher Beanspruchung bzw. 
nach nahezu abgeschlossenem Rißbild wird der Dehnungsverlauf bei einigen 
Versuchskörpern zunehmend gleichmäßiger. Dies ist auf den Abbau der Mit-
wirkung des Betons auf Zug zwischen den Rissen zurückzuführen. 
Der Abbau der Stahldehnungen neben den Rissen ist ein Maß für die Ver-
bundgüte. Betrachtet man den Verlauf der Stahldehnungen neben den Soll-
rissen für Beanspruchungen, bei denen der ungeschwächte Stabquerschnitt 
noch ungerissen ist, so wird folgendes deutlich: Tiefe Temperaturen führen 
zu einem steileren Abfall der Stahldehnungen neben den Rissen und damit 
zur Versteifung des Verbundes. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
- 45 -
Bei der Interpretation der gemessenen Stahldehnungen ist zu bedenken, daß 
Abdeckmaterial der Dehnmeßstreifen und Kabelführung örtlich den Verbund 
schwächen und damit auch das Meßergebnis beeinträchtigen. 
5.2.9 Änderung der Biege- und Dehnsteifigkeit durch Rißbildung 
Die rechnerische Biege- und Dehnsteifigkeit von Stahlbetonstäben im zu-
stand I lassen sich berechnen nach: 
Biegesteifigkeit (5.8) 
Dehnsteifigkeit (5.9) 
Mit den Versuchsergebnissen ergeben sich die Biege- und Dehnsteifigkeit im 
Zustand I und II wie folgt: 
Biegesteifigkeit (5.10) 
Dehnsteifigkeit (5.11) 
Km mittlere Krümmung 
t -E 
s2rn bl m 
2~ 
=mittlere Dehnung in Bauteilachse (5.12) 
In Tabelle 5.2 sind die Biegesteifigkeiten im Zustand I für alle Ver-
suchskörper nach den Gin. (5.8) und {5.10) zusammengestellt. Ferner sind 
die rechnerischen Dehnsteifigkeiten im Zustand I nach GI. (5.9) angegeben. 
Die Querschnitts- und Materialkennwerte sind in den Tabellen 4.2 bzw. 2.3 
enthalten. Die Übereinstimmung der rechnerischen und der aus Versuchser-
gebnissen ermittelten Biegestei figkei ten ist befriedigend. Die größeren 
Abweichungen bei den Versuchskörpern N 1 und N 3 sind auf die schon er-
wähnte vorzeitige Rißbildung zurückzuführen. Biege- und Dehnstei fi gkei t 
von Stahlbetonstäben sind im Zustand I bei tiefen Temperaturen deutlich 
höher als bei RT. Dies ist i.w. auf den größeren Beton-E-Modul bei tiefen 
Temperaturen zurückzuführen. 
In den Bildern 5.64 bis 5.67 sind die gemessenen Biegesteifigkeiten der 
Versuchskörper in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß aufgetragen. 
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Die Bilder 5.68 und 5.69 zeigen den gemessenen Dehnsteifigkeitsverlauf für 
die auf Biegung und Normalzugkraft beanspruchten Versuchskörper N 1 bis 
N 5. Die Berechnung der Steifigkeiten im Zustand I wurde nach Gl. (5.8) 
bzw. (5.9) vorgenommen, die Berechnung der Steifigkeiten mit zunehmender 
Rißbildung erfolgte unter Berücksichtigung der Versuchsergebnisse mit den 
Gln. (5.10) und (5.11). 
Nach der Erstrißbildung an den Soll rißstellen fallen die Biege- und die 
Dehnsteifigkeit unabhängig von tiefen Temperaturen steil ab. Eine weitere 
progressive Steifigkeitsabnahme tritt nach der 11 Erstrißbildung 11 im unge-
schwächten Stabbereich auf. Bei den Versuchskörpern M 2, M 4, N 1 und N 5 
ist am geknickten Kurvenverlauf der Einfluß der "vorzeitigen 11 Rißbildung 
an den Sollrißstellen auf die Abnahme der Steifigkeiten deutlich zu er-
kennen. Es fällt auf, daß die Biegesteifigkeit nach abgeschlossenem Riß-
bild bei tiefen Temperaturen nur geringfügig über der Biegesteifigkeit bei 
RT liegt. Die Ursache hierfür ist zum einen die relativ große Abnahme der 
wirksamen Betonfläche aller Versuchskörper mit zunehmender Rißbildung 
(kleine verbleibende Druckzonenhöhe von ca. 8 - 11 cm) und zum anderen der 
relativ geringe Anstieg des Stahl-E-t~oduls bei tiefen Temperaturen. Die 
Dehnsteifigkeit ist nach abgeschlossener Rißbildung bei allen Versuchs-
körpern nahezu gleich. 
In den Bildern 5.70 bis 5.79 sind die bezogenen Biege- und Dehnsteifig-
keiten in Abhängigkeit von·der Stahlspannung im Riß aufgetragen. Auf die 
zusätzlich eingezeichneten rechnerischen Steifigkeitsverläufe wird in Ab-
schnitt 6 eingegangen. 
Die auf die Steifigkeiten des Brutto-Querschnitts bezogenen Steifigkeiten 
kg und kD errechnen sich zu 
(5. 13) 
(5.14) 
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Tiefe Temperaturen haben keinen wesentlichen Einfluß auf die relative 
Biege- und Dehnsteifigkeitsabnahme. Stahlbetonstäbe mit einem höheren Be-
wehrungsgrad weisen nach abgeschlossener Rißbildung eine größere Steifig-
keit auf als Stahlbetonstäbe mit einem geringeren Bewehrungsgrad. Dies 
gilt auch für tiefe Temperaturen. Bei einigen Versuchskörpern, die auf 
Biegung und Normalzugkraft beansprucht werden, ist die Biegesteifigkeit 
nach abgeschlossenem Rißbild geringfügig kleiner als die Biegesteifigkeit 
der entsprechenden auf reine Biegung beanspruchten Versuchskörper. 
5.2.10 Rißbildung 
5.2.10.1 Rißbilder nach abgeschlossener Rißbildung 
In den Bildern 5.80 bis 5.89 sind die Rißbilder der Versuchskörper nach 
abgeschlossener Rißbildung aufgetragen. Weitere Fotos sind im 3. Zwi-
schenbericht dieses Forschungsvorhabens enthalten. 
Den Rißbildern sind folgende Rißtypen zu entnehmen: 
- Hauptrisse (HR) 
Diese Risse ver 1 aufen nahezu normal zur Versuchskörper-Längsachse; sie 
beginnen am Zugrand der auf Biegung beanspruchten Versuchskörper und 
enden, unter Berücksichtigung des Zugspannungskeils, vor der Nullinie. 
- Nebenrisse (NR) 
Sie gehen vom Zugrand aus, verlaufen unter ca. 45° zur Versuchskörper-
achse und münden z.T. in die HR ein. Die NR erreichen nicht die Nulli-
nie. 
- Längsrisse 
Sie gehen von HR und NR aus und verlaufen längs der Bewehrungsstabachse. 
- Schubrisse 
Die Schubrisse resultieren aus schiefen Hauptzugspannungen. Im Rahmen 
. 
dieser Forschungsarbeit wird auf die Schubrißbildung nicht eingegangen. 
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Im Bereich M = const, 1 = 2,10 m traten bei allen Versuchskörpern rd. 11 
bis 13 HR auf. Die Risse an den Sollrißstellen waren in jedem Fall HR. Die 
Abstände der HR sind bei den TT-Versuchskörpern stets größer als bei den 
RT-Versuchskörpern. Auf die Rißabstände wird in Abschn. 5.2.10.3 einge-
gangen. Z.T. ist zu beobachten, daß der Abstand zwischen der Rißwurzel und 
dem Druckaußenrand bei tiefen Temperaturen kleiner ist als bei RT. Der 
Abstand beträgt bei TT ca. 5 bis 8 cm, bei RT ca. 7 bis 14 cm. Die Verga-
belung der HR im Bereich der Rißwurzel ist bei TT ausgeprägter als bei RT. 
Der Anteil der NR an der Anzahl HR und NR nimmt bei TT zu. 
Längsrisse treten an den Stellen auf, an denen die Ringzugspannungen in-
folge hoher Verbundbeanspruchung nicht mehr aufgenommen werden können. Die 
größten Ringspannungen treten an den HR und NR auf. Die Bereiche in der 
Mitte zwischen den HR bleiben - mit wenigen Ausnahmen - frei von Längs-
rissen. Die Längsrißbildung ist bei den Versuchen unterschiedlich ausge-
prägt. Ein eindeutiger Einfluß der o.g. Versuchsparameter kann nicht fest-
gestellt werden. 
5.2.10.2 Entwicklung des Rißbildes 
Die Bilder 5.90 bis 5.94 zeigen den Rißbildungsfortschritt der untersuch-
ten Versuchskörper. Aufgetragen sind die Rißbilder für ausgewählte Last-
stufen mit der Angabe des zugehörigen Biegemoments. Schi ießl ich ist das 
abgeschlossene Rißbild dargestellt, wobei für die HR und NR die Laststufe 
der Rißentstehung und das entsprechende Biegemoment angegeben ist. Einige 
dicht beieinanderliegende NR konnten nicht eindeutig detektiert werden (s. 
Abschn. 3.2.2.6). 
Der Rißbildungsfortschritt ist bei allen Versuchskörpern ähnlich: 
- Zunächst öffnen sich die Risse an den Sollbruchstellen. Z.T. erscheinen 
die Sollrisse als 11 kurze 11 Anrisse am Zugrand, z.T. reichen die Sollrisse 
sofort nach der Rißlast bis zur halben Bauteilhöhe. 
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- Nach weiterer Laststeigerung reißen die Versuchskörper in ungeschwächten 
Bereichen ein. Der Ort der Rißbildung ist zufällig. Mit zunehmender Be-
anspruchung wächst die Rißtiefe. 
- Es bilden sich zunächst nahezu alle HR, ehe nach weiterer Laststeigerung 
die ersten NR auftreten. Bei einigen Versuchskörpern folgen nach dem 
Auftreten erster NR noch ca. 1 bis 3 HR bis zur Einstellung des Endriß-
bildes. Ähnliche Beobachtungen wurden auch in /6/ gemacht. 
- Die Längsrißbildung konnte mit der gewählten Anordnung der Rißdetektoren 
nicht detektiert werden. Bei den RT-Versuchen konnte festgestellt wer-
den, daß die Längsrißbildung i.d.R. nach Einstellung des abgeschlossenen 
Rißbildes (HR und NR) einsetzte. Es ist zu vermuten, daß dies auch bei 
tiefen Temperaturen gilt. Zur Bestätigung sind weitere Untersuchungen 
erforderlich. 
In der Tabelle 5.3 sind die Stahlspannungen zusammengestellt, die nach der 
Erstrißbildung an den Soll rißstellen sowie im ungeschwächten Querschnitt 
und nach der Einstellung des weitgehend stabilisierten Rißbildes im gezo-
genen Bewehrungsstahl vorherrschen. Die Stahlspannungen geben die wesent-
lichen Beanspruchungsgrenzen für die Rißentwicklung an. 
5.2.10.3 Rißabstände 
Nach Abschn. 3.2.2.6 wurde die Rißentwicklung auf der Oberseite (Außen-
Zugrand) und auf einer Seitenfläche der Versuchskörper gemessen. Die Dar-
stellungen der Endrißbilder zeigen, daß die Anzah I der Risse auf der 
Oberseite weitgehend der Anzah 1 der Risse in Höhe der Zugbewehrung ent-
spricht (Bilder 5.80 bis 5.89). Dies wird durch die Rißdetektoren-Messun-
gen der Rißentwicklung bestätigt. 
In den Bildern 5.95 bis 5.98 sind die mittleren Rißabstände der HR sowie 
der HR und NR zusammen in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß dar-
gestellt. Der mittlere Rißabstand ergibt sich zu: 
S __ lo_ 
Rm n -1 
(5.15) 
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lo =Abstand der beiden äußersten Risse im betrachteten Bereich M = const, 
1 = 2,10 m 
n = Anzahl der Risse 
Die Darstellungen veranschaulichen, daß die NR i.d.R. nach weitgehend ab-
geschlossener Hauptrißbildung auftreten. Der vertikale Abstand zwischen 
der durchgezogenen und der gestrichelten Meßkurve im nahezu horizontalen 
Kurvenverlauf ist ein Maß für den Anteil der NR an allen Rissen (HR und 
NR). Aus dem größeren Abstand bei TT geht hervor, daß die antei 1 ige NR-
Bildung bei TT ausgeprägter ist als bei RT. 
Die stabilisierten Rißbilder stellen sich bei RT bei Stahlspannungen von 
rd. 300 bis 350 N/mm 2 ein, bei ~ = -100 °e bei rd. 400 bis 500 N/mm 2 und 
bei ~= -170 °e bei ca. 500 bis 650 N/mm 2 • Das höhere Beanspruchungeniveau 
bei TT resultiert aus der tieftemperaturbedingten Steigerung der Betonzug-
festigkeit. 
Im Bild 5.99 und in der Tabelle 5.4 sind die mittleren Endrißabstände zu-
sammengestellt. Bei der Auswertung der mittleren Endrißabstände wurden 
zusätzlich die Risse auf der hinteren Seitenfläche der Versuchskörper be-
rücksichtigt. Die Anzahl der HR war in allen Fällen auf beiden Seitenflä-
chen gleich groß. Bei der vergleichenden Betrachtung der NR konnten z.T. 
geringfügige Unterschiede festgestellt werden, so daß eine ausreichend 
genaue Mittelwertbildung vorgenommen wurde. 
Der mittlere Endrißabstand der HR nimmt bei TT zu. Dagegen ist bei der 
Betrachtung der mittleren Endrißabstände aller Risse HR + NR festzustel-
len, daß sie sich bei TT nicht wesentlich von jenen bei RT unterscheiden. 
Ein eindeutiger Einfluß des Bewehrungsgrades auf den mittleren Endrißab-
stand ist nicht erkennbar. Die mittleren Endrißabstände der HR sowie aller 
Risse sind bei tiefen Temperaturen bei den nur biegebeanspruchten Ver-
suchskörpern geringfügig kleiner als bei den auf Biegung und Normalzug-
kraft beanspruchten Versuchskörpern. Bei RT kommt diese Abhängigkeit nicht 
zum Ausdruck. 
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5.2.10.4 Rißbreiten 
Die Rißbreiten konnten aus versuchstechnischen Gründen nur an den Soll-
bruchstellen gemessen werden (Abschn. 3.2.2.5). Die Rißbreitenmessung er-
folgte am Zugaußenrand, in Höhe der Zugbewehrung und in einem Abstand von 
15 cm vom Zugaußenrand. 
Die Bi I der 5.100 bis 5.103 zeigen auszugsweise die gemessenen mittleren 
Rißbreiten im Sollriß der Versuchskörper M 1, M 2, N 1 und N 2 in Abhän-
gigkeit vom Biegemoment und von der Rißtiefe. Der vertikale Abstand der 
3 Meßkurven ist ein Maß für die "Klaffung" des Sollrisses. Die Auswertung 
aller Rißbreitenmessungen ergibt, daß die Prüftemperatur, der Bewehrungs-
grad und die Beanspruchungsart keinen wesentlichen Einfluß auf die Klaf-
fung bzw. auf die Form des Risses haben. 
In den Bildern 5.104 bis 5.107 ist die mittlere Rißbreite an den Sollriß-
stellen in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß und von tiefen Tempe-
raturen aufgetragen. Die Rißbreiten sind bei RT größer als bei TT. Dies 
resultiert aus der Versteifung des Verbundes bei tiefen Temperaturen. Die 
mittleren Rißbreiten sind bei ~ = -100 °e und -170 °e bei mittleren Bean-
spruchungsgraden etwa gleich groß. Bei höheren Beanspruchungsgraden liegen 
die Rißbreiten bei~= -100 °e über den Rißbreiten bei ~= -170 °e. 
Bei der Rißbreitenentwicklung des Versuchskörpers M 2 U1 = 0,50 %, ~ = 
-170 °e, reine Biegung) können sprunghafte Veränderungen der Rißbreiten 
bei höheren Beanspruchungsgraden beobachtet werden. Die ca. 0,025 mm gro-
ßen sprunghaften Zunahmen sind auf die in den TT-Verbundversuchen beob-
achteten Verschiebungssprünge infolge innerer Verbundrißbildung zurückzu-
führen. 
Im Bild 5.108 sind die gemessenen mittleren Rißbreiten unmittelbar nach 
der Erstrißbildung und nach Einstellung des stabilisierten Rißbildes zu-
sammengestellt. 
Zusammenfassend können folgende Ergebnisse zur Rißbreitenuntersuchung an-
gegeben werden: 
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- Infolge der höheren Betonzugfestigkeit bei TT sind die Erstrißkräfte bei 
den TT-Versuchskörpern größer als bei den RT-Versuchskörpern. Aus diesem 
Grunde sind die Rißbreiten bei Erstrißbildung bei TT größer als bei RT. 
- Die Rißbreiten sind für gleiche Beanspruchungsgrade bei TT kleiner als 
bei RT (Bild 5.108). 
- Die Rißbreiten sind aufgrund der höheren ausnutzbaren Stahlspannung kurz 
vor Erreichen der Streckgrenze bei TT größer als die Rißbreiten bei RT 
beim entsprechenden Beanspruchungsgrad (Bild 5.108). 
- Der Bewehrungsgrad hat bei etwa gleichem Verhältnis dshlef keinen we-
sentlichen Einfluß auf die Rißbreiten. Dies gilt auch für TT. 
- Die Rißbreiten der auf Biegung und Normalzugkraft beanspruchten Ver-
suchskörper sind geringfügig größer als die Rißbreiten der rein biege-
beanspruchten Versuchskörper. 
5.2.11 Tragfähigkeit der Versuchskörper 
Bei den Versuchskörpern wird das Versagen durch Fließen der Biegezugbe-
wehrung eingeleitet. Eine Ausnahme bildete nur der Versuchskörper M 5 
( -3 = -170 °c, 1.1 = 0, 96 %) , der bei ca. 76 % des rechneri sehen Bi egebruch-
moments spröde brach. In der Tab. 5.5 sind die rechnerischen Bruchmomente 
den im Versuch ermittelten Bruchmomenten gegenübergestellt. 
Unter dem rechnerischen Bruchmoment wird hier einheitlich das Biegemoment 
bei Erreichen der 0,2 %-Dehngrenze in der Biegezugbewehrung verstanden 
(Tab. 2.4). Bei den RT-Versuchskörpern wird die Spannungsverteilung in der 
Betondruckzone parabel-rechteckförmig angenommen (Abschn. 4.6.2), bei den 
TT-Versuchskörpern dreieckförmig (Abschn. 4.6.1). Die Werkstoffeigen-
schaften von Stahl und Beton wurden temperaturabhängig in die Berechnung 
eingeführt. 
Die Versuche wurden - wie schon erwähnt - abgebrochen, sobald die Biege-
zugbewehrung die Streckgrenze erreichte. Das Erreichen der Streckgrenze 
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konnte an der beschleunigten Zunahme der Verformungen ohne wesentliche 
Laststeigerung erkannt werden. Das bei Erreichen der Streckgrenze aufge-
brachte Biegemoment wird als das im Versuch ermittelte Bruchmoment ~ de-
finiert. Bei den in der Tab. 5.5 angegebenen Werten ~ bleibt das vernach-
lässigbar kleine Biegemoment infolge Eigengewicht unberücksichtigt. 
Die Tab. 5.5 zeigt eine gute Übereinstimmung der rechnerischen Bruchmo-
mente mit den im Versuch ermittelten Bruchmomenten. Die mittlere Abwei-
chung beträgt nur ca. 3 %. Dieses Ergebnis bestätigt die Richtigkeit des 
im Abschn. 4 vorgestellten Berechnungsmodells. 
In der Tab. 5.6 ist die berechnete und die in den Versuchen ermittelte 
Tragfähigkeitserhöhung der TT-Versuchskörper gegenüber den entsprechenden 
RT-Versuchskörpern zusammengestellt. Bei ~ = -100 °e beträgt die Tragfä-
higkeitserhöhung ca. 20 bis 40 %, bei ~ = -170 °e ca. 55 bis 80 %. 
6. Berechnungsmodell 
6.1 Vorbemerkungen 
Die Kenntnis der zentrischen Zugfestigkeit von Beton bei tiefen Temperatu-
ren ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Zwangbeanspruchung in 
LNG-Behäl ter-Bauteile - z. B. infolge Temperatur - sicher abschätzen zu 
können. Bislang wurde die zentrische Zugfestigkeit bei TT i.w. aus ver-
suchstechnischen Gründen über die Spaltzugfestigkeit geschätzt. Unter Ver-
wendung bekannter RT-Ansätze wird die Spaltzugfestigkeit i.d.R. in Bezie-
hung zur Betondruckfestigkeit gesetzt /1/. In der vorliegenden Forschungs-
arbeit wird u.a. überprüft, ob der bei RT geltende Zusammenhang zwischen 
der Spaltzugfestigkeit und der Biegezugfestigkeit auch bei TT gilt. Durch 
die vergleichende Untersuchung der Biegezugfestigkeit bei TT gelingt eine 
sicherere Abschätzung der zentrischen Zugfestigkeit im Tieftemperaturbe-
reich. Endgültig abgesicherte Erkenntnisse zur zentrischen Betonzugfestig-
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keit bei TT können allerdings erst durch entsprechende Versuche gewonnen 
werden. Zur Zeit laufen am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brand-
schutz die ersten Vorarbeiten zur Untersuchung der zentrischen Zugfestig-
keit von Beton bei TT. 
Der wesentliche Teil des vorliegenden Forschungsvorhabens beschäftigt sich 
mit der Beanspruchung und der Verformung von Stahlbetonbauteilen infolge 
Biegung sowie infolge Biegung und Normalzugkraft bei tiefen Temperaturen. 
Zur Zeit liegen zahl reiche Ergebnisse und Berechnungsmodelle zu entspre-
chenden Untersuchungen bei RT vor, so z.B. in /8, 9, 10, 11, 12, 13/. Bei 
der Beschreibung des Verhaltens von Stahlbetonbauteilen bei TT wird im 
folgenden auf die bei RT gültigen Berechnungsmodelle aufgebaut. Dabei 
werden die tieftemperaturabhängigen mechanischen Kennwerte der Baustoffe 
Stahl und Beton berücksichtigt. Soweit erforderlich, werden bei empirisch 
ermittelten Berechnungsmodellen auch die verwendeten Koeffizienten tempe-
raturabhängig eingeführt. 
In Abschn. 4 wurde ein Berechnungsmodell zur Beschreibung des inneren 
thermischen Zwangs infolge unterschiedlichen thermischen Dehnverhaltens 
der Baustoffe Stahl und Beton sowie zur Beschreibung der Beanspruchung von 
Stahlbetonbauteilen i nfolge äußerer Lasten vorgesteil t. Die Modellbe-
schreibung erfolgte gesondert für Stahlbetonstäbe im Zustand I und für 
Stahlbetonstäbe im Zustand II. Der Vergleich der Rechenergebnisse mit den 
Versuchsergebnissen ergab bei allen Versuchskörpern eine befriedigende 
Übereinstimmung. Auf weitere Ausführungen zu diesem Thema wird im vorlie-
genden Abschnitt "Berechnungsmodell" verzichtet. 
Die Berücksichtigung des inneren thermischen Zwangs bei der Aufstellung 
von Berechnungsmodellen erfolgt nach den Ausführungen in Abschn. 4. 
6.2 Analytische Beschreibung der Biegezugfestigkeit von Beton bei tiefen 
Temperaturen 
Nach dem CEB-FIP-Model Code ist die Biegezugfestigkeit mit der Beton-
druckfestigkeit über den folgenden Ansatz verknüpft: 
( 6. 1) 
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Im Bild 6.1 ist der sich aus den Versuchsergebnissen ergebende Zusammen-
hang zwischen Biegezugfestigkeit und Zylinderdruckfestigkeit des Betons 
bei tiefen Temperaturen aufgetragen. Die Zylinderdruckfestigkeit wurde 
dabei an Begleitkörpern mit einem Durchmesser von 8 cm und einer Höhe von 
16 cm ermittelt. Die obere und untere Grenzkurve umschließen die Mittel-
werte aller Versuchsergebnisse. Die Grenzkurven ergeben sich unter Ansatz 
nach Gl. ( 6.1) zu 
2 
ß = 0 46 ß 13 az.~ · c"' untere Grenzkurve (6.2) 
obere Grenzkurve (6.3) 
Hierin ist ßc~ der Mittelwert der 
der mittleren Biegezugfestigkeit 
bei TT: 
Zylinderdruckfestigkeit. Die Verknüpfung 
mit der Zylinderdruckfestigkeit lautet 
(6.4) 
Aus dem Abstand der Grenz kurven wird deut 1 i eh, daß die Streuung der ge-
messenen Betonbiegezugfestigkeit bei TT beträchtlich ist. 
Mit den Gln. (6.2), (6.3), (6.4) und den Gln. gemäß Bild 27 in /1/, 
Teil 2, läßt sich der Zusammenhang zwischen der Biegezugfestigkeit und der 
Spaltzugfestigkeit von Beton bei tiefen Temperaturen bestimmen: 
ßsz.~ obere Grenzkurve (6.5) 
ßau 
= 0,59 
ßsz.~ 
= 0,65 
ßaz .~ 
untere Grenzkurve (6.6) 
ßsu 
= 0,61 
ß BZ-' 
mittlere Kurve ( 6. 7) 
In /14/ wird für RT der Quotient ßsz /ß82= 0,60 genannt. Es fällt auf, daß 
der für RT bekannte Zusammenhang zwischen der Spaltzugfestigkeit und Bie-
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gezugfestigkeit von Beton auch bei tiefen Temperaturen gültig ist. Ein-
schränkend muß hier aber erwähnt werden, daß dies zunächst nur für den 
hier untersuchten foliengelagerten Beton B 25 nachgewiesen ist. Die Frage, 
ob das Ergebnis auch auf andere Betongüten mit unterschiedlichen, mittle-
ren Feuchten übertragen werden kann, läßt sich nur durch weitere Versuche 
beantworten. 
Zahlreiche Versuche /16/ haben ergeben, daß der Zug- und der Druck-Elasti-
zitätsmodul (Sekanten-Modul bis ßc/3) von Beton bei RT annähernd gleich 
groß sind. Im Bild 6.2 sind die Mittelwerte der gemessenen Zug-Elastizi-
tätsmoduli in Abhängigkeit von tiefen Temperaturen aufgetragen. Zusätzlich 
. ... . . . . . . . . 
ist das Berechnungsergebnis nach GI. (9) von /1/, Teil 2, eingezeichnet. 
Die GI. (9) wurde aus Druckversuchen bei TT abgeleitet. Zur Berechnung der 
Zug-Elastizitätsmoduli bei TT nach Gl. (9) wurde in der Gleichung für Ebo 
der bei RT gemessene Zug-Elastizitätsmodul eingesetzt. Das Rechenergebnis 
stimmt gut mit dem Versuchsergebnis überein, obwohl die GI. (9) die Un-
stetigkeit der Meßkurve bei -40 °C und die Abflachung im Bereich -135 oc 
bis -170 oc nicht darstellen kann. Die Untersuchungen bestätigen eine an-
nähernde Obereinstimmung von Druck- und Zug-E-Moduli des Betons bei tiefen 
Temperaturen. 
. 
Wie schon in Abschn. 5.1 ·beschrieben, weisen die Biegezugbruchdehnungen 
von Beton bei ca. -20 °C bis -40 °C ein ausgeprägtes f11ximum auf. In /15/ 
wird vorgeschlagen, die Biegezugbruchdehnung bei TT nach der folgenden 
Gleichung zu berechnen: 
Ezo >'} + 170 ) ( :( +~( :: ( +- (1----
z" zo z" zo 3 170 
€ = Biegezugbruchdehnung bei RT 
zo 
-170 °C ~ ~ ~ 0 °C 
(6.8) 
Diese Gleichung baut auf Versuchsergebnissen auf, die aus Zugversuchen bei 
tiefen Temperaturen unter Verwendung sog. "dogbone 's" der Betongüte B 45 
erhalten wurden /19/. Die Auswertung von GI. (6.8) für den dieser For-
schungsarbeit zugrundeliegenden Beton der Güte 8 25 zeigt, daß die Be-
rechnung die hohe Zunahme der gemessenen Biegezugbruchdehnung bei TT nicht 
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wiedergibt (Bild 6.3). Vermutlich haben die Betongüte und vor allem die 
mittlere Betonfeuchte einen wesentlichen Einfluß auf die Biegezugbruch-
dehnungen bei tiefen Temperaturen. Dies ist noch durch weitere Versuche zu 
klären. 
In Bild 6.3 wird die Meßkurve für den foliengelagerten Beton (B 25) nä-
herungsweise durch zwei Geraden angeglichen. Die Geradengleichungen lau-
ten: 
für -20 °C ::= ~ ::= +20 oc 
(6.9) 
für -170 °C ::: ~::; -20 °C 
3 +170 
e:zu." = e:zu.o ( 1,45 + 0,90 . 150 (6.10) 
Ezu.o = Biegezugbruchdehnung bei RT 
6.3 Berechnungsmodell für Beanspruchung und Verformung von Stahlbetonbau-
teilen unter Biegung bzw. Biegung und Längskraft bei tiefen Tempera-
turen 
6.3.1 Biegezugfestigkeit des Betons bei TT 
Um die Rißbildung und Verformung von Stahlbetonstäben bei tiefen Tempera-
turen analytisch beschreiben zu können, ist die zutreffende Formulierung 
der Biegezugfestigkeit des Betons bei TT erforderlich. Bekannt! ich darf 
die an kleinen Betonproben unter Laborbedingungen ermittelte Betonbiege-
zugfestigkei t nicht auf Stahlbetonbauteile in der Baupraxis übertragen 
werden /14, 18/. Die Bauteildicke, sog. Mischungsstreuungen und die ver-
änderten Bedingungen, unter denen der Beton auf der Baustelle verarbeitet 
wird, haben einen wesentlichen Einfluß auf die Betonbiegezugfestigkeit. 
Die Betonbiegezugfestigkeit der Versuchskörper - definiert als die maximal 
aufnehmbare Betonzugspannung am Zugrand des Querschnitts unmittelbar vor 
der Erstrißbildung- läßt sich wie folgt ermitteln (s. Abschn. 4.4): 
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N, M, 
ß =0 +-R +-R-BZ.~ b~z A W 
i~ i~2 
(6.11) 
ab~Z ist die aktuelle thermische Zwangspannung (Druck) im Beton, N~ und M~ 
sind die unmittelbar vor der Rißbildung vorhandenen Schnittgrößen. Die 
Biegebeanspruchung der Versuchskörper infolge Eigengewicht wurde berück-
sichtigt, indem die tatsächliche Momentenfläche im Meßbereich durch eine 
rechteckige ersetzt wurde. Die Gleichung wurde für die Erstrißbildung an 
der Sollbruchstelle sowie für die 11 Erstrißbildung 11 im Regelquerschnitt 
ausgewertet. Die Berücksichtigung der Sollrißstellen bei der Ermittlung 
der Betonbiegezugfestigkeit bringt einige Ungenauigkeiten mit sich, da nur 
mit geringer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, daß der 
Soll riß und der Ort der geringsten Biegezugfestigkeit im Versuchskörper 
zusa11111enfallen. Das Versuchsergebnis der Betonbiegezugfestigkeit ist im 
Bild 6.4 aufgetragen. Die Streuung der gemessenen Biegezugfestigkeit ist 
bei einer Temperatur von -170 °C besonders groß. 
In /14/ wird unter Anwendung statistischer Methoden der Zusammenhang zwi-
schen Würfeldruckfestigkeit, Spaltzugfestigkeit, Biegezugfestigkeit und 
zentrischer Zugfestigkeit von Beton bei RT beschrieben.· Die Streuung der 
Betonzugfestigkeit wird dabei durch dje Angabe der 5 %.:. und 95· %-Frakti len 
berücksichtigt. Nach /14/ nimmt die Betonzugfestigkeit bei Bautei !dicken 
in der Größenordnung von ca. 40 cm um 25 % ab. Legt man das mittlere Er-
gebnis für den Zusammenhang zwischen der an kleinen Betonproben ermittel-
ten Druckfestigkeit und der Biegezugfestigkeit ( ß BZ,~ = 0, 71 ß ~~3 ) zugrun-
de, so läßt sich die Biegezugfestigkeit von Betonbauteilen in Abhängigkeit 
von der Zylinderdruckfestigkeit nach dem folgenden Ansatz berechnen: 
(6.12) 
(6.13) 
(6.14) 
ßc~nach /1/, Teil 2, GI. (3) 
In Bild 6.4 sind der Mittelwert (GI. (6.13)) und der 5 %-Fraktil-Wert 
(GI. {6.12)) der Biegezugfestigkeit den aus den Versuchen ermittelten Be-
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tonbiegezugfestigkeiten gegenübergestellt. Die Betonbiegezugfestigkeit der 
Versuchskörper kann in guter Näherung mit der 5 %-Fraktile der Biegezug-
festigkeit nach GI. (6.12) beschrieben werden. Zusätzlich sind im Bild 6.4 
die an Biegebalken mit den Abmessungen 15/15/70 cm 3 ermittelten Betonbie-
gezugfestigkeiten bei TT eingetragen. Diese entsprechen weitgehend dem 
Kurvenverlauf nach GI. (6.13), mit der die mittlere Biegezugfestigkeit von 
Betonbauteilen berechnet werden kann. 
6.3.2 Stahlspannung vor und nach Erstrißbildung 
Zur Berechnung der Schnittkräfte des Erstrißzustands ist der 5 %-Frak-
tilwert der Biegezugfestigkeit bei TT nach GI. (6.12) anzusetzen. Im fol-
genden wird davon ausgegangen, daß unmittelbar vor und nach der Erstriß-
bildung die Schnittgrößen Nk und M~ am Stahlbetonquerschnitt angrei-
fen. Nach GI. (4.40) herrscht dann unmittelbar vor der Erstrißbildung (Zu-
stand I) in der Bewehrungslage 2 die Stahlspannung: 
I 
r N R. n_, 
a = a + + 
s-'.2 s-'Z.2 A ,_, (6.15) 
N~ und Mk ergeben sich mit der Betonbiegezugfestigkeit nach GI. (6.11). 
Unmittelbar nach der Erstrißbildung stellt sich der Zustand II ein, der 
sich aus der Superposition der Spannungszustände aus dem inneren thermi-
schen Zwang (Bild 4.5) und aus der Lastbeanspruchung infolge N~ und M~ 
(Bild 4.10) ergibt (s. Abschn. 4.7). Die Spannung im gezogenen Beweh-
rungsstahl beträgt dann nach GI. (4.78): 
II - !I !I 
a = a 2 + a N' + a M' S "·2 S S R S R (6.16) 
Der Spannungssprung im gezogenen Bewehrungsstahl bei Erstrißbildung ergibt 
sieh mit den GIn. ( 6. 15) und ( 6. 16) zu: 
(6.17) 
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6.3.3 Mitwirkung des Betons auf Zug zwischen den Rissen 
6.3.3.1 Mittlere Stahldehnung 
In /20/ wird ein Beiwert k (cr 5 R) formuliert, mit dem die Mitwirkung des 
Betons auf Zug berücksichtigt wird. Der Beiwert k (cr
5
R ) wurde dabei aus 
Messungen mittlerer Verformungen von Stahlbetonbalken im Bereich konstan-
ten Momentes entwickelt. Es wird vorgeschlagen, die mittlere Stahldehnung 
nach der folgenden, bekannten Beziehung zu berechnen: 
ß 
E: :( -k-~ 
s2m s2R E . 1J 
s 2 
' 0 sR k = -· max k 
asR 
(6.18) 
max k = 0,18 (6.19) 
Dieser für reine Biegung geltende Ansatz wird in /8/ auf Biegung mit 
Längszugkraft erweitert. Aus der Bedingung, daß der Größtwert von k (cr
5
R) 
beim Rißbeginn vorhanden ist, ergibt sich: 
a' -n·ll·ß k ( a I ) : ma X k : s 2 R BZ . IJ 2 
sR ß 
BZ 
(6.20) 
' 0 s2R ßez 
a =o [ 1-max k·- ·- 1 
s2m s2R 0 2 II 
s2R ,. 2 
(6.21) 
a = geometrischer Faktor, der die Randdehnung E 8 z auf die Stahldehnung E~ 2 im Zustand I reduziert; a = 0,8 bei Biegung 
Der Beiwert k ( crsR ) beschreibt in verschmierter Form die Verteilung der 
Biegezugfestigkeit des Betons, die Form der Betondruck- und -zugzone zwi-
schen den Rissen, die Verbundspannungsverteilung und den Rißabstand. 
Die Ableitungen gemäß Gln. (6.18) bis (6.21) gelten strenggenommen unter 
den folgenden Voraussetzungen: 
- Der Rißabstand ist über die Trägerlänge konstant. 
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- Alle Risse sind Hauptrisse. 
- Aus den beiden ersten Bedingungen folgt: Die Stahlspannungs- und Deh-
nungsverteilung und die Verbundspannungsverteilung entlang des Stahles 
zwischen zwei benachbarten Rissen sind in jedem Rißintervall gleich. 
Die Gleichungen sind demnach nur für Biegeträger gültig, deren Zugzone 
gleichmäßig mit Bewehrung durchsetzt ist. In diesem Fall ist die Einlei-
tungslänge I1 des Verbundes größer als die St. Vernant'sche Störlänge lk 
/21/. Dies trifft bei den hier untersuchten Versuchskörpern nicht zu. Die 
Bewehrung ist an der Außenseite der Biegezugzone.konzentriert, so daß sich 
neben den Hauptrissen auch die schon beschriebenen Nebenrisse bilden. 
Zur Zeit ist eine geschlossene Beschreibung der mittleren Stahldehnungen 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Rißtypen nicht möglich. Aus die-
sem Grunde wird im folgenden überprüft, ob ein Näherungsansatz für die 
mittlere Stahldehnung der Versuchskörper unter Berücksichtigung des TT-
Einflusses mit den Gin. (6.20) und (6.21) gelingt. Unter Berücksichtigung 
des Einflusses der Betonzwangspannung auf die Erstrißbildung folgt aus den 
Gin. (6.20) und (6.21): 
(6.22) 
a = a 
s2m s2R [ 
a
1 (ß -a ) l 1 _ max k . sZR 2 BZ.-' b-'Z 0 s2R. l-12 (6.23) 
Mit der Einführung der Betondruckspannung ab~Z infolge des inneren ther-
mischen Zwangs nach Tabelle 5.1 und der tieftemperaturabhängigen Seton-
biegezugfestigkeit ß BZ,-3 nach Gl. (6.12) wird die veränderte Erstrißbil-
dung bei TT erfaßt. a~ 2 R ist die Erstrißstahlspannung im Zustand II im 
ungeschwächten Betonquerschni tt. Der Verlauf der rechneri sehen mittleren 
Stahlspannungen nach GI. (6.22) und (6.23) wird wesentlich von a : 2 R be-
einflußt. Deshalb wurden die Gleichungen mit den Erstrißstahlspannungen 
unter Ansatz des in den Versuchen beobachteten Erstrißmoments im unge-
schwächten Stabbereich ausgewertet. 
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Nach Abschnitt 4.5 herrscht in Stahlbetonstäben auch im nackten Zustand II 
ein innerer thermischer Zwang. Er hängt von der Verbundspannungsvertei-
lung, von der Zugspannungsverteilung des Betons zwischen den Rissen und 
vom Rißabstand ab. Ein geschlossener Ansatz für den inneren thermischen 
Zwang mit fortschreitender Rißbildung kann z.Z. nicht angegeben werden. 
Mit fortschreitender Rißbildung wird die Zwangstahlspannung in der Faser 2 
auf eine vernachlässigbar kleine Restspannung ä 52 abgebaut werden (Ab-
schnitt 4.5, Bild 4.8). Es ist demnach berechtigt, in erster Näherung den 
Einfluß des inneren thermischen Zwangs auf die mittlere Stahldehnung zu 
vernachlässigen. In Abschn-. 6.3.3.2 wird ein Näherungsverfahren beschrie-
ben, bei dem der innere thermi sehe Zwang i~ nackten Zustand i I bef der 
Formulierung der Beanspruchung von Stahlbetonstäben zwischen den Rissen 
berücksichtigt wird. 
In den Bildern 5.51 bis 5.54 sind das Versuchsergebnis und das rechneri-
sche Ergebnis der mittleren Stahlspannungen nach den Gln. (6.22) und 
(6.23) in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß aufgetragen. Das Ver-
suchsergebnis läßt sich nach der folgenden Beziehung berechnen: 
(6.24) 
Der Ver! auf der mittleren Stah !Spannungen nach dem rechneri sehen Ansatz 
ist bei allen Versuchskörpern prinzipiell gleich. Bis zur Erstrißlast im 
ungeschwächten Stabbereich nimmt die mittlere Stahldehnung linear zu. Bei 
weiterer Laststeigerung nähert sich die a52 R -a52m-Linie asymptotisch der 
Kennlinie G52 m= G52 R für den nackten Zustand II. 
Aus dem Verlauf der gemessenen und gerechneten Kurven wird der Einfluß der 
Sollrißstellen auf das ~ßergebnis deutlich. Der Einfluß der Sollrißstel-
len kann mit dem rechnerischen Ansatz nicht erfaßt werden. Die Ergebnisse 
können demnach erst oberhalb der Erstrißlast des ungeschwächten Quer-
schnitts verglichen werden. Die in den Versuchen ermittelten mittleren 
Stahldehnungen werden durch den rechnerischen Ansatz teilweise über-
schätzt, teilweise unterschätzt. Eine systematische Abhängigkeit von tie-
fen Temperaturen, dem Bewehrungsgrad und der Beanspruchungsart ist nicht 
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erkennbar. Vergleicht man den Anstieg der rechnerischen Kurve mit dem An-
stieg der Meßkurve nach der Erstrißbildung im ungeschwächten Stabbereich, 
so ist eine befriedigende Obereinstimmung zwischen dem Rechenergebnis und 
dem Meßergebnis festzustellen. Mit den Gin. (6.22) und (6.23) ist demnach 
ein zutreffender Näherungsansatz zur Beschreibung der Mitwirkung des Be-
tons auf Zug zwischen den Rissen gegeben. 
6.3.3.2 Einfluß der Mitwirkung des Betons auf Zug zwischen den Rissen auf 
die Betonranddehnung in der Druckzone 
Wie schon in Abschn. 5.2.5 erwähnt, ist die relative Zunahme der Seton-
randdehnung in der Druckzone im Rißbildungsbereich bei den TI-Versuchs-
körpern deutlich ausgeprägter als bei den RT-Versuchskörpern (Bilder 5.24 
bis 5.33). Eine strenge Lösung für die Berechnung der mittleren Seton-
randdehnung unter Berücksichtigung der Mitwirkung des Betons auf Zug kann 
nicht angegeben werden, da keine ausreichenden Kenntnisse über die Ver-
teilung der Betonzugspannungen zwischen den Rissen vorhanden sind. 
Zur Aufstellung eines Näherungsansatzes für die Berechnung der mittleren 
Betonranddehnungen in der Druckzone wird in /20/ der folgende Weg vorge-
schlagen: Zwischen den Rissen beträgt der Abstand a zwischen der resul-
tierenden Betonzugkraft und der Stahlzugkraft ca. 10 bis.20% det stati-
schen Nutzhöhe (Bild 6.5). Bei der Berechnung von mittleren Verformungen 
darf in guter Näherung von einer geradlinigen Dehnungsverteilung über den 
Querschnitt ausgegangen werden. Zunächst wird die mittlere Stahldehnung 
nach den Gin. (6.22) und (6.23) ermittelt. Die zugehörige mittlere Seton-
randdehnung € muß die Bedingung erfüllen, daß der den mittleren Ver-b1m 
formungen Eszm und €b1m entsprechende Spannungszustand das gleiche innere 
Moment ergibt wie am Rißquerschnitt. Zur Berechnung der mittleren Seton-
randdehnung Eb1m erhält man mit dem im Bild 6.5 dargestellten Beanspru-
chungszustand zwischen den Rissen das folgende Gleichungssystem: 
1. Ebenbleiben des Querschnitts: 
e:b1m -e:s2m 
--= 
X h- X (6.25) 
x-d, h -x (6.26) 
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( 2) 2. Momentengleichgewicht [ M = 0: 
' 
' 
(6.27) 
Der Momentenanteil Zbzm· a ist vergleichsweise klein und kann daher ver-
nachlässigt werden. Zur Lösung des Gleichungssystems stehen 3 voneinander 
unabhängige Gleichungen 3 Unbekannten (E ,E 1 , x) gegenüber Nach b1m s m • 
Einsetzen der Gln. (6.25) und (6~26) in Gl. (6.27) erhält man eine Glei-
chung 3. Grades, die nur iterativ lösbar ist. Nach Einführung der bezoge-
nen Größen und unter Ansatz des Newton-Verfahrens zur Nullstellenbestim-
mung lautet die Lösung: 
3 2 
__ A: ·s,-s" ·s, .c" ·s, .o" s2- s, 2 
J.A .:t -2·8 .:t +C 
" '='1 " '='1 ", 
(6.28) 
mit den Beiwerten: 
, 2 
A =-·b·d·E ·E 
" 6 s2m b" 
, 2 
8 =- · b · d · e: · E ·X 
" 2 s2m b." 
Zur Berechnung der bezogenen Druckzonenhöhe wird zunächst ein geschätzter 
Werts 1 in Gl. (6.28) eingesetzt. Mit Gl. (6.28) erhält man einen verbes-
serten Wert s 2' der durch entsprechende Iterationsschritte weiter verbes-
sert werden kann. Mit der bekannten Druckzonenhöhe und mit dem Beanspru-
chungszustand gemäß Bild 6.5 kann nun die mittlere Betonranddehnung in der 
Druckzone berechnet werden. 
Im Näherungsansatz nach Gl. (6.28) ist der Einfluß des inneren thermischen 
Zwangs auf die mittleren Verformungen nicht enthalten (s. Bemerkungen 
Abschn. 6.3.3.1). Zur Berücksichtigung des inneren thermischen Zwangs wird 
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die folgende Näherung vorgeschlagen: Mit GI. (6.28) ist die mittlere Be-
anspruchung von Stahlbetonbauteilen zwischen den Rissen bekannt. Mit der 
ebenfalls bekannten mittleren Druckzonenhöhe x wird eine fiktive Rißtiefe 
HR = d - x definiert. Damit wird ein 11gerissener 11 Stahlbetonquerschnitt 
(Bild 4.5) vorgegeben, für den die Beanspruchung infolge inneren thermi-
schen Zwangs nach Abschn. 4.5 ermittelt werden kann. Dieser Beanspru-
chungszustand wird mit dem mittleren Beanspruchungszustand nach Bi Id 6.5 
superpaniert (s. Abschn. 4.7). 
Das Ergebnis dieser Berechnung ist in den Bildern 5.24 .bis 5.33 aufgetra-
gen. Die Rechenwerte der mittleren Betonranddehnung sind i.d.R. geringfü-
gig kleiner als die Versuchswerte. Diese Abweichung läßt sich auf die 
folgenden Ursachen zurückführen: 
- Der rechnerische Ansatz ist eine Näherungslösung, bei der die Auswirkung 
der Betonzugspannungen zwischen den Rissen auf das innere Gleichgewicht 
(GI. {6.27)) vernachlässigt wurde. 
- Der innere thermische Zwang im Rißbildungsstadium kann z.Z. nur näher-
ungsweise berücksichtigt werden. 
- Die Verfestigung des Betons im Tieftemperaturbereich kann nur näherungs-
weise berechnet werden, da die mittlere Betonfeuchte und ihre Verteilung 
in den Versuchskörpern nicht genau bekannt ist. 
- Möglicherweise sind auch Kriecheinflüsse für die gegenüber den Rechen-
werten höheren Versuchswerte verantwortlich. 
Abschließend kann gesagt werden, daß eine übertriebene Genauigkeit bei der 
Berechnung der mittleren Betonranddehnungen in der Druckzone ohnehin nicht 
erforderlich ist, da der Anteil der Betonranddehnung an der mittleren 
Krümmung im Vergleich zum Anteil der mittleren Stahldehnung relativ klein 
ist (s. auch Abschn. 6.3.3.3). 
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6.3.3.3 Mittlere Krümmung 
Die mittlere Krümmung im Rißbildungsbereich läßt sich aus den Gin. (6.23), 
(6.24) und (6.28) berechnen: 
a s2R [ l<.m= · 1- max k 
E -d · ( ~ - ).) 
s~ 
(6.29) 
Die Auswertung dieser Gleichung ergibt die in den Bildern 5.38 bis 5.41 
eingezeichneten mittleren Verformungsiinien. Zwischen dem Versuchsergebnis 
und dem Rechenergebnis besteht ~ine.befriedigende Übereinstimmung. 
6.3.4 Biegesteifigkeit und Dehnsteifigkeit 
Die Berechnung der Biege- und Dehnsteifigkeit von Stahlbetonstäben im un-
gerissenen Zustand I wurde bereits in Abschn. 5.2.9 beschrieben. Die ana-
lytische Beschreibung der Steifigkeiten im Zustand II folgt aus den An-
sätzen nach den Gin. (6.23), (6.24) und (6.29): 
Biegesteifigkeit: 
M -M·~_,·d(~-).) 
KB" = -- = ---=-~-"'-----.,...------,.-. 
xm a [1-max k a!zs (f3az"- 0 ~Z) 
s2R 0 2 • 11 s2R ,. 2 
(6.30) 
auf den Brutto-Querschnitt bezogene Biegesteifigkeit: 
(6.31) 
Dehnsteifigkeit: 
(6.32) 
auf den Brutto-Querschnitt bezogene Dehnsteifigkeit: 
KD_, 
k = -- = ----'-----0~ E -A E -A (e: +!<. ·TL·dl 
b~ b b" b s2 m m "4 
N 
(6.33) 
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Die rechnerischen bezogenen Biegesteifigkeiten und Dehnsteifigkeiten nach 
den Gln. (6.31) und (6.32) sind in den Bildern (5.70) bis (5.79) aufge-
tragen. Wie schon erwähnt, können die Steifigkeiten für den Beanspru-
chungsbereich zwischen der Erstrißbildung an den Soll rißstellen und der 
Erstrißbildung im ungeschwächten Stabbereich mit den rechnerischen Ansät-
zen nicht beschrieben werden. Aus diesem Grund ist in diesem Beanspru-
chungsbereich die Abweichung des rechnerischen Ergebnisses von dem Ver-
suchsergebnis beträchtlich. Die unmittelbar nach der Erstrißbildung im 
ungeschwächten Stabbereich im Versuch ermittelten Steifigkeiten können mit 
dem Rechenansatz zutreffend beschrieben werden. Der rechneri sehe Ansatz 
verliert seine Gültigkeit, wenn die Biegezugbewehrung im Riß die Streck-
grenze ßs.j erreicht. 
6.3.5 Analytische Beschreibung der Stahlspannung entlang der Stabachse 
6.3.5.1 Verbundgesetz für tiefe Temperaturen 
Zur Beschreibung der Stahlspannung entlang der Stabachse im Zustand II ist 
ein Stoffgesetz des verschiebliehen Verbundes erforderlich. Ober zahlrei-
che Verbunduntersuchungen bei tiefen Temperaturen wurde in /2, 22, 23/ 
berichtet. Hier wurden Baustoffe und Lagerungsarten untersucht,_ die denen 
der hier untersuchten Versuchskörper entsprechen. Damit können die in 
/2, 22, 23/ entwickelten TT-Verbundgesetze auf diese Forschungsarbeit 
übertragen werden. Die Verbundspannungs- Verschiebungskurven, die für den 
Verschiebungsbereich v ~ 0,3 mm gültig sind, lassen sich mit dem folgenden 
Ansatz beschreiben: 
v ~ 0,3 mm 
mit 
~ -20 
a_, =[0.06+{8.61.:!:2,0)tR){1-0,68 190 ) 
~- 20 
B" = { 0,1.6 :!: 0,1 ) ( 1 - 0.39 190 ) 
(6.34) 
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Dabei ist ßc~die temperaturabhängige mittlere Zylinderdruckfestigkeit des 
Betons nach /1/, Teil 2, GI. (3). 
Die Auswertung der Verbundspannungs-Verschiebungs-Funktion nach GI. (6.34) 
in Abhängigkeit von tiefen Temperaturen zeigen die Bilder 6.6 und 6.7, in 
denen die hier verwendeten Bewehrungsstäbe mit Durchmesser ds = 16 mm und 
ds = 22 mm gesondert behandelt werden. In den Bildern sind der Mittelwert 
sowie die oberen und unteren Grenzwerte des TT-Verbundgesetzes aufgetra-
gen. 
6.3.5.2 Stahlspannung entlang der Stabachse 
Strenggenommen ist die direkte Obertragung der Verbundspannungs-Verschie-
bungs-Funktion nach GI. (6.34) auf ein Rechengesetz zur Beschreibung der 
Stahlspannung entlang der Stabachse nicht möglich, da die Lagen der Be-
wehrungsstäbe in bezug zur Betonierrichtung unterschiedlich sind. Bei den 
Ausziehkörpern war die Betonierrichtung in Ziehrichtung. Demgegenüber war 
die Betonierrichtung bei den Versuchskörpern normal zur Stabachse, wobei 
die Biegezugbewehrung auf der Unterseite lag (Abschn. 2.2.4). Die Beweh-
rung liegt damit in beiden Fällen im sog. 11guten Verbundbereich 11 , so daß 
eine Anpassung des TT-Verbundgesetzes an die Bedingungen der Versuchskör-
per trotz der erwähnten Einschränkungen gerechtfertigt erscheint. 
In /11/ wurde unter Verwendung des TT-Gesetzes nach GI. (6.34) ein Ansatz 
entwickelt, mit dem die Stahlspannung entlang der Stabachse bei RT be-
schrieben werden kann. Unter Berücksichtigung der Tieftemperaturbedingun-
gen lautet der Ansatz nach /3/: 
~] . ( 1 1 ~ -X) 1-BU!I 
1,_, 
mit der Eintragungslänge 11-a: 
I = [ 1+8(~) __ d_,s'----
13 1-6(~) l.·ß ·a(~) 
c" 
(a -OI J( 2 -~ s2~ s23 1-8(~) Os2~ ) 
1 
] 
1 • Sl-'1 
81"1 
(6.35) 
(6.36) 
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a 52 .sR = Stahlspannung im Riß nach GI. (4.78) 
a~2 .s = Stahlspannung im ungerissenen Zustand nach GI. (4.40) 
Dieser Ansatz setzt ein ideal-elastisches Materialverhalten der Baustoffe 
Stahl und Beton voraus. Diese Bedingung ist in dem hier betrachteten Bean-
spruchungsbereich bei tiefen Temperaturen erfüllt. Der Einfluß der Beton-
verformungen innerhalb der Einleitungslänge auf die Stahlspannungen ist 
vernachlässigbar klein. 
Die Berechnung der Stahlspannungen gemäß den Gln. (6.35) und (6.36) wurde 
i .d.R. für eine Belastung durchgeführt, bei der die Sollrisse bereits 
aufgegangen waren, der ungeschwächte Stabbereich aber gerade noch unge-
rissen war. Bei dieser Beanspruchung gibt es keine Oberschneidung der 
Einleitungsbereiche benachbarter Risse, so daß der Vergleich des Rechen-
ergebnisses mit dem Versuchsergebnis möglich war. In den Bildern 6.8 bis 
6.12 sind die beiden Ergebnisse einander gegenübergestellt. Der Berechnung 
liegt das mittlere Verbundgesetz zugrunde (GI. (6.34), Bilder 6.6 und 6.7)). 
Aus den Bildern wird deutlich, daß die rechnerische Stahlspannung im 
Sollriß nicht in allen Fä1l~n mit der im Versuch ermittelten Stahlspannung 
übereinstimmte. Dies istauf die nicht exakt zentrische Lage der Stahl-DMS 
im Sollriß zurückzuführen. Vergleicht man die Neigung der Stahlspannungs-
verläufe entlang der Stabachse, so ist eine befriedigende Obereinstimmung 
zwischen dem Versuchsergebnis und dem Rechenergebnis festzustellen. 
Zur Berechnung der Stahlspannungen entlang der Stabachse für höhere Bean-
spruchungen, bei der Nebenrisse entstehen, können die Gin. (6.35) und 
(6.36) nicht verwendet werden. 
6.3.6 Rißbildung 
6.3.6.1 Rißabstände nach abgeschlossener Rißbildung 
Der übliche Ansatz zur Berechnung des mittleren Endrißabstandes lautet: 
(6.37) 
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In dieser Formel stellt der erste Term den Anteil der Krafteinleitung nach 
dem Prinzip von St. Venant dar. Der zweite Term beschreibt die Einleitung 
der Stahlzugkraft im Riß über Verbund in den Beton. Die einzelnen Faktoren 
in der GI. (6.37) werden in der Literatur unterschiedlich angegeben. Im 
folgenden werden die Ergebnisse unterschied! icher Berechnungsansätze für 
den mittleren Endrißabstand mit den Versuchsergebnissen verglichen. 
In /26/ wird gewählt: k1 = 1,5 und k2k3 = 0,024. Die wirksame Betonzug-
fläche wird zu Fbz = b0 (h- x) angesetzt. Im Bild 6.13 ist das Berech-
nungsergebnis nach Gl. ( 6 .37) den _versuct)sergebni.ssen gegenübergesteilt. 
Betrachtet man den mittleren Endrißabstand aller Risse (HR + NR), so ist 
- unabhängig von den einzelnen Versuchsparametern - eine gute Überein-
stimmung zwischen dem Berechnungs- und Versuchsergebnis festzustellen. Die 
Endrißabstände der HR sind im Versuch deutlich größer als nach GI. (6.37). 
Der Temperatureinfluß ist gering. 
In neueren Ansätzen wird der effektive Bewehrungsgrad abhängig von der 
Betondeckung und vom Stabdurchmesser definiert. Zusätzlich wird der Stab-
abstand berücksichtigt. Nach /7/ lautet der Ansatz zur Berechnung des 
mittleren Endrißabstandes: 
s d s = 2 ( c + -) + k . k . ~ 
Rm• b 10 2 3 ~ 
el 
(6.38) 
mit 
Ein weiterer Vorschlag zur Berechnung des mittleren Endrißabstandes wird 
in /27/ gemacht: 
0 ds s = c + 0,3· s + ,12-
Rme b ~ef 
(6.39) 
Wertet man die Gin. (6.38) und (6.39) für die vorliegenden Versuche aus, 
so erhält man die im Bild 6.14 dargestellten Linien. Der mittlere Endriß-
abstand der HR + NR wird in den Gin. (6.38) und (6.39) überschätzt. Die 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
- 71 -
rechnerischen Endrißabstände der HR nach GI. (6.38) entsprechen den in den 
Versuchen beobachteten Endrißabständen der HR. 
Nach /25/ läßt sich der mittlere Endrißabstand nach dem folgenden Ansatz 
berechnen: 
, d s s = 5 +-. k ·k -Rm• L. 2 3 rr 
,..Ii, (6.40) 
Die Darstellung der Versuchs- und Berechnungsergebnisse im Bild 6.15 
zeigt, daß der mittlere Endrißabstand ·der HR + NR mit der GI. (6.40) be-
friedigend genau beschrieben wird, obwohl GI. (6.40) nur die Existenz von 
Hauptrissen impliziert. 
In /12, 13, 24, 29/ wird der Mechanismus der Rißbildung als Krafteinlei-
tungsproblem betrachtet. Die äußere Kraft ist die am Rißufer angreifende 
Stahlzugkraft. Zwischen zwei bereits bestehenden Rissen bilden sich Zug-
spannungskreise aus. Innerhalb des Kreises entsteht ein neuer Riß, sobald 
die Zugspannung die Betonzugfestigkeit überschreitet. Die Riß! änge wird 
durch den Durchmesser des Spannungskreises bestimmt. Der mittlere Endriß-
abstand ergibt sich aus dem folgenden Ansatz: 
SRme = k • te (6.41) 
mit k = 1,5 f 2,5; km= 2,0 
In GI. (6.41) ist te die effektive Betondeckung, die sich nach /13/ in 
Abhängigkeit von der Betondeckung cb und vom Stababstand s berechnen läßt. 
Das Bild 6.16 zeigt, daß der mittlere Endrißabstand (HR + NR) zutreffend 
mit Gl. (6.41) beschrieben werden kann. Der mittlere Endrißabstand der HR 
wird mit GI. (6.41) auch bei Ansatz von kmin = 1,5 überschätzt. 
Das Ergebnis der Vergleichsberechnungen läßt sich wie folgt zusammenfas-
sen: 
- Mit den Ansätzen nach /25/ und /26/ gelingt in Näherung die Berechnung 
von mittleren Endrißabständen der HR und NR von Stahlbetonstäben. In 
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diesen Ansätzen setzt sich der mittlere Endrißabstand aus einem verbun-
dorientierten Antei 1 und einem Korrekturglied zusammen, das das Kraft-
einleitungsproblem berücksichtigt. 
- In /12/ wird eine Lösung vorgestellt, die ausschließlich vom Kraftein-
leitungsmechanismus ausgeht. Das Ergebnis liefert eine gute überenstim-
mung zwischen den rechnerischen mittleren Endrißabständen (HR + NR) und 
den im Versuch beobachteten mittleren Endrißabständen. 
In der vorliegenden Forschungsarbeit werden Stahlbetonstäbe mit praxisna-
hen Abmessungen und mit am Bautei 1 rand konzentrierter Biegezugbewehrung 
behandelt. In solchen Bauteilen ist die Verbundeintragungslänge lv kleiner 
als die Krafteinleitungslänge. Die Krafteinleitungslänge lk ist dabei die 
Länge, die erforderlich ist, um in einem Abstand lk von einem Riß eine 
nahezu lineare Spannungsverteilung über den Querschnitt aufzubauen /6, 21, 
30, 31/. 
Un den Einfluß der Verbundeintragungslänge und der Krafteinleitungslänge 
auf den mittleren Endrißabstand insbesondere bei tiefen Temperaturen 
richtig erfassen zu können, sind noch weitere Untersuchungen erforderlich. 
6.3.6.2 Rißbreiten 
Aus versuchstechnischen Gründen konnten in der geschlossenen Kältekammer 
die Rißbreiten nur an den beiden Sollrißstellen gemessen werden (s. Ab-
schnitt 3.2.2.5). Aus diesem Grunde ist eine zu geringe Anzahl von Meßer-
gebnissen vorhanden, um die Rißbreitenverteilung Wgs% - Wm - Ws% ermitteln 
zu können. Die im Versuch gemessenen Rißbreiten erlauben allerdings die 
qualitative Beurteilung des Einflusses tiefer Temperaturen auf die Riß-
breitenentwicklung. 
Im Abschn. 6.3.6.1 wurde festgestellt, daß die Beschreibung des mittleren 
Endrißabstandes in guter Näherung mit der Gl. (6.40) nach /25/ gelingt. 
Aufbauend auf GI. (6.40) wird in /25/ der folgende Vorschlag zur Berech-
nung der kritischen Rißbreite gemacht. 
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w k = k ( 50+ .l. ·k k . ....sh..) _Q.s.2..f! ( 1- k . k ~) 
4 t. 2 3 l.l ~~ Es s 6 er s 2R 
mit den folgenden Faktoren: 
k4 = 1,7; k2 = 0,5 für gerippte Stähle 
1 
=--
2 k2 
k3 = 0,5 reine Biegung 
1,0 zentrischer Zug 
A 1 2 
0 ers2 ( C1 s 2R ) 
-er-= -er- ~0.5 
s2R s 2R 
k4 = 1,0 zur Berechnung der mittleren Rißbreite 
(6.42) 
Zur Berücksichtigung der Beanspruchungsart Biegung und Normalzugkraft wird 
in /7/ der Fakter k3 in der GI. (6.38) wie folgt angegeben: 
k 3 = 0,25 
r, + E 2 
2 e:, (6.43) 
wobei e: 1 und E2 die Betondehnungen des gerissenen Querschnitts an der 
Ober- und Unterseite der effektiven Betonzugzone sind. Oberträgt man den 
Ansatz nach Gl. (6.43) auf den Ansatz nach GI. (6.42), so erhält man für 
den Faktor k3: 
k 3 = 1,0 
e:, + ( 2 
2 r 1 
(6.44) 
Wertet man die GI. (6.44) für die vorliegenden Versuchskörper aus, so er-
geben sich für den Faktor k3 die folgenden Mittelwerte: 
k3 = 0,76 Versuchskörper mit ~ = 0,50 % (6.45) 
k3 = 0,64 Versuchskörper mit ~ = 0,96 % 
Der Einfluß tiefer Temperaturen und der Einfluß der Beanspruchungsart auf 
den Faktor k3 ist vernachlässigbar klein. Damit sind alle Faktoren in der 
GI. (6.42) bekannt. 
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Die Stahlspannung der Biegezugbewehrung a52 R im Riß wird nach Abschn. 4.7 
ermittelt. Die Erstrißstahlspannung a~ 2 R im Sollriß ist der Tab. 5.3 zu 
entnehmen. Der Stahl-E-Modul ist tieftemperaturabhängig einzusetzen. 
In den Bildern 6.17 bis 6.26 ist das Berechnungsergebnis der kritischen 
Rißbreite und der mittleren Rißbreite nach Gl. (6.42) aufgetragen. Bei 
allen Versuchskörpern liegen die Meßwerte der Rißbreiten i.d.R. innerhalb 
der rechnerischen Grenzlinien für die mittlere und kri ti sehe Rißbrei te. 
Bei den Versuchskörpern mit u = 0,96 % tendieren die gemessenen Rißbreiten 
bei geringeren Beanspruchungen zur rechnerischen kritischen Rißbreite. 
Weitere eindeutige Zusammenhänge zwi sehen den gemessenen Rißbreiten und 
den rechnerischen kritischen bzw. mittleren Rißbreiten - z.B. in Abhängig-
keit von tiefen Temperaturen und von der Beanspruchungsart - können nicht 
festgestellt werden. Betrachtet man den Anstieg der Meßlinien und der 
rechnerischen Linien bzw. die Rißbreitenentwicklung mit zunehmender Bean-
spruchung, so fällt eine gute Obereinstimmung zwischen Versuch und Berech-
nung auf. Die bei dem TT-Versuchskörper M 2 beobachteten Rißbreitensprünge 
können mit dem rechnerischen Ansatz nicht erfaßt werden; diese sind ohne-
hin sehr klein. 
Die Gegenüberstellung der-Versuchsergebnisseund der Berechnungsergebnisse 
zeigt, daß die bei tiefen Temperaturen zu erwartenden Rißbreiten mit dem 
Ansatz nach GI. (6.42) grob abgeschätzt werden können. Es muß allerdings 
einschränkend bemerkt werden, daß dies zunächst nur für die Rißbreiten an 
den Sollrißstellen zutrifft. Die Sollrisse waren in allen Fällen sog. 
Hauptrisse. Ob auch die Rißbreiten der Nebenrisse bei TT mit der Gl. 
(6.42) angenähert werden können, ist durch weitere Untersuchungen zu klä-
ren. 
7. Zusammenfassung 
In der vorliegenden Forschungsarbeit wird über TT-Biegeversuche an Ver-
suchskörpern aus Stahlbeton berichtet. Die Versuchskörper stellen ideali-
siert LNG-Behälter-Bauteile dar. Neben dem wesentlichen Parameter .. tiefe 
Temperaturen .. wurden zusätzlich die folgenden Versuchsparameter gewählt: 
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- die Beanspruchungsart: Biegung bzw. Biegung und Längszugkraft 
- der Bewehrungsgrad: ~ = 0,50 %; ~ = 0,96 % 
In einem weiteren Versuchsprogramm werden an Biegebalken 15/15/70 m3 die 
Biegezugfestigkeit, der Zug-E-Modul und die Biegezugbruchdehung von Beton 
bei tiefen Temperaturen untersucht. 
Im folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der beiden Versuchspro-
gramme zusammengestellt: 
Die Biegezugfestigkeit des Betons B 25 - ermittelt an Betonproben 
15/15/70 mm 3 - wächst bei TT auf ca. 300 % der bei +20 °C gemessenen Bie-
gezugfestigkeit. Die Verknüpfung von Biegezugfestigkeit und Spaltzugfe-
stigkeit ist für den hier untersuchten Beton bei TT annähernd die gleiche 
wie bei RT. 
Der Druck- und der Zug-E-Modu-l von Beton sind bei TT annähernd gleich 
groß. 
Die Biegezugbruchdehnung des Betons hat im Temperaturbereich -3 = -20 bis 
-40 °C ein Maximum, das ca. 230 % der Biegezugbruchdehnung bei RT beträgt. 
Infolge unterschiedlichen thermischen Dehnverhaltens von Stahl und Beton 
wird in Stahlbetonstäben bei TT ein innerer thermischer Zwang aufgebaut. 
Es wird ein Berechnungsansatz entwickelt, mit dem der innere thermische 
Zwang von allgemein bewehrten Stahlbetonstäben im Zustand I ermittelt 
werden kann. Der Ansatz gilt auch für die Sonderfälle 11Symmetrische Be-
wehrung11, 11einseitige Bewehrung 11 und 11 Bewehrung in Querschnittsmitte 11 • 
Im Rißquerschnitt (nackter Zustand II) wird die thermische Zwangspannung 
in der Biegezugbewehrung (Zug im ungerissenen Zustand) bis auf eine ver-
nachlässigbar kleine Spannung von ca. -3 bis +2 N/mm 2 abgebaut. Die 
Zwangspannung in der Druckbewehrung bleibt nach der Rißbildung weitgehend 
erha 1 ten. Es wird eine Lösung zur Berechnung des inneren thermi sehen 
Zwangs von allgemein bewehrten Stahlbetonstäben im nackten Zustand II an-
gegeben. 
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Die Beanspruchung von Stahlbetonstäben infolge inneren thermischen Zwangs 
sowie infolge äußerer Lasten läßt sich für den ungerissenen Zustand und 
für den vollständig gerissenen Zustand zutreffend analytisch beschreiben. 
Es besteht eine befriedigende Übereinstimmung zwischen den im Versuch ge-
messenen Verformungen (Dehnungen, Krümmungen) und den Verformungen nach 
der Berechnung. Die Obereinstimmung bestätigt darüber hinaus die Richtig-
keit der im Teil 2 dieser Forschungsarbeit aufgeführten Materialgesetze. 
Unter Berücksichtigung der Selbstvorspannung infolge des inneren thermi-
schen Zwangs bei TT läßt sich die Biegezugfestigkeit der Versuchskörper 
ermitteln. Sie kann in guter Näherung mit der 5 %-Fraktile beschrieben 
werden. 
Tiefe Temperaturen erhöhen die Mitwirkung des Betons auf Zug zwischen den 
Rissen. Die Zunahme der Mitwirkung ist bei einer Tieftemperatur von 
-100 °C weitgehend abgeschlossen. Die bei RT bekannte Abhängigkeit der 
Mitwirkung des Betons vom Bewehrungsgrad gilt auch für den Tieftemperatur-
bereich. 
Zur Berechnung der mittleren Stahldehnungen bei TT wird von bekannten bei 
RT gültigen Berechnungsansätzen ausgegangen. Die RT-Ansätze werden unter 
Berücksichtigung der TT-Materialgesetze und des inneren thermischen Zwangs 
bei TT modifiziert. Zur Berechnung der mittleren Krümmung wird der Einfluß 
der Mitwirkung des Betons auf die mittlere Randdehnung der Betondruckzone 
berücksichtigt. Der Vergleich der Versuchsergebnisse mit den Berechnungs-
ergebnissen zeigt eine befriedigende Übereinstimmung. 
Die Biegesteifigkeit und die Dehnsteifigkeit sind im ungerissenen Zustand 
bei TT deutlich größer als bei RT. Nach abgeschlossenem Rißbild liegen die 
TT-Stei figkei ten nur geringfügig über den RT -Stei figkei ten. Biege- und 
Dehnsteifigkeit können mit den entwickelten Berechnungsansätzen im unge-
rissenen Zustand und im Rißbildungsbereich zutreffend beschrieben werden. 
Tiefe Temperaturen führen zu einem steileren Abfall der Stahldehnungen 
neben den Rissen. Dies ist auf die Versteifung des Verbundes bei tiefen 
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Temperaturen zurückzuführen. Es wird ein Berechnungsansatz angegeben, mit 
dem der Verlauf der Stahldehnungen entlang der Stabachse bei TT berechnet 
werden kann. Die Gültigkeit des Ansatzes endet, sobald die Einleitungsbe-
reiche benachbarter Risse sich überschneiden. 
Bei RT und TT entstehen unter der Lastbeanspruchung (vorwiegend Biegung} 
i .d.R. zunächst alle Hauptrisse. Nach weiterer Laststeigerung gehen die 
sog. Nebenrisse auf. Längs- bzw. Sprengrisse entlang der Achse der Biege-
zugbewehrung treten kurz vor Erreichen der Streckgrenze auf. 
Der mittlere Endrißabstand der HR ist bei TT ca. 20 % größer als bei RT. 
Der Abstand beträgt ca. 0,4 d bei RT bzw. 0,5 d bei TT. Der mittlere End-
rißabstand aller Risse (HR + NR} ist bei TT tendenziell gleich groß wie 
bei RT. Bei einigen Versuchskörpern waren bei TT geringfügig kleinere End-
rißabstände zu beobachten. Bei den auf Biegung und Normalkraft beanspruch-
ten Versuchskörpern waren die mittleren Endrißabstände der HR sowie aller 
Risse geringfügig größer als bei den rein biegebeanspruchten Versuchskör-
pern. Ein eindeutiger Einfluß des Bewehrungsgrades konnte bei etwa glei-
chem Verhältnis ds/~ef nicht festgestellt werden. Die Berechnung der mitt-
leren Endrißabstände gelingt nicht in allen Fällen mit den fUr TT modifi-
zierten RT-Ansätzen, die i.w. auf die Verbundeinleitung aufbauen. Bei den 
hier behandelten Versuchskörpern mit relativ großen Bautei I dicken und an 
der Außenseite konzentrierten Bewehrung wird die Rißbildung wesentlich 
durch die Krafteinleitungslänge bestimmt. Zur Klärung sind weitere Unter-
suchungen erforderlich. 
Die Rißbreiten konnten aus versuchstechnischen Gründen nur an den beiden 
Sollrißstellen und damit an zwei Hauptrissen gemessen werden. Infolge der 
höheren Betonzugfestigkeit bei TT sind die Rißbreiten bei Endrißbildung 
bei TT größer als bei RT. Die Rißbreiten sind bei gleicher Beanspruchung 
bei TT kleiner als bei RT. Dies resultiert aus der Versteifung des Ver-
bundes bei TT. Bei mittleren Beanspruchungsgraden sind die mittleren Riß-
breiten bei ~= -100 °C und bei -170 °C etwa gleich groß. Der Bewehrungs-
grad hat bei etwa gleichem Verhältnis ds/~ef bei RT und bei TT keinen we-
sentlichen Einfluß auf die Rißbreiten. Die Rißbreiten der auf Biegung und 
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Normalkraft beanspruchten Versuchskörper sind bei RT und TT geringfügig 
größer als die Rißbreiten der rein biegebeanspruchten Versuchskörper. Die 
bei TT zu erwartende kritische Rißbreite und die mittlere Rißbreite können 
mit dem aufgeführten Berechnungsansatz grob abgeschätzt werden. 
Der Bruch von Bauteilen mit kleinem bis mittlerem Bewehrungsgrad wird auch 
bei TT durch das Erreichen der Fließgrenze der Biegezugbewehrung einge-
leitet. Das Bruchmoment kann unter Ansatz der 0,2 %-Dehngrenze bei TT mit 
dem vorgestellten Berechnungsmodell in guter Näherung berechnet werden. 
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Tab. 2.1: Zusammensetzung des untersuchten Betons und Prüfergebnisse bei 
RT (Begleitversuche) 
Betanage 1 Betanage 2 Betanage 3 Mittelwert 
Biegeträger M1, t~2, M3, t~5, tJ 1 , N2 N3, N4, N5 M4 
Mischungsverhältnis 1:6,4:0,81 1 :6,4:0, 79 1:6,4:0,80 1:6,4:0,80 
(Zement:Zuschlag:Wasser 
in Gewichtsteilen) 
Zementgehalt 300 Kg/m 3 300 kg/m 3 300 kg/m 3 300 kg/m 3 
Zuschlag in GT 0/2 mm 50 % 50 % 50 % 50 % 
2/8 mm 40 % 40 % 40 % 40 % 
8/16 mm 10 % 10 % 10 % 10 % 
Ausbreitmaß a 35 cm 34 cm 35 cm 35 cm 
Verdichtungsmaß v 1, 08 1 ' 10 1 , 11 1,10 
Frischbetonrohdichte 2,34 2,33 2,34 2,34 
Würfeldruckfestigkeit 
ßw15 
nach 28 Tagen 32 N/mm 2 33 N/mm 2 28 N/mm 2 31 N/mm 2 
bei Versuchsdurchfüh- 33 N/mm 2 36 N/mm 2 35 N/mm 2 35 Nfmm 2 
rung 
Elastizitätsmodul bei 20930 N/mm 2 23130 N/mm 2 21530 N/mm 2 21860 N/mm 2 Versuchsdurchführung 
Spaltzugfestigkeit bei 2,52 N/mm 2 2,93 N/mm 2 2,78 N/mm 2 2,74 N/mm 2 Versuchsdurchführung 
Feuchte um bei 7,75% 7,63 % 7,68 % 7,69 % Versuchsdurchführung 
Lagerungsdauer 169 Tage 151 Tage 178 Tage 166 Tage 
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Tab. 2.2: Parameter der Biegeversuche 
Versuchs- Beanspruchlll'Y:;l Pe-.ehrung f?e..ehrungsgrad Prüfterperatur LagerurrJ körper BSt 420/500 RU % oc 
M 1 2 X 2 0 16 0,50 +20 
M2 2 X 2 0 16 0,50 -170 
M3 Biegung 2x2022 0,96 +20 
M4 2x2022 0,96 -100 versiegelt 
M5 2x2022 0,96 -170 in 
-------
f-----. --1--------- ~·------------1--------
N 1 BiegurYJ 2 X 2 0 16 0,50 +20 Folie 
N 2 urd 2 X 2 0 16 0,50 -170 
N 3 LällgS- 2x2022 0,96 +20 
N 4 zugkraft 2x2022 0,96 -100 
N 5 2x2022 0,96 -170 
Tab. 2.3: Wesentliche Festigkeitseigenschaften des verwendeten PZ-Betons 
in Abhängigkeit von der Temperatur 
.s ßc.~ E b.~ ßsz.~ 
oc N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 
+20 28,4 21860 4,0 
-100 108,2 41290 9,8 
-170 120,7 52620 10,5 
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Tab. 2.4: Materialkennwerte der verwendeten Bewehrungsstähle 
-3 Nenn-0 Ist-0 Rpo,2 Rm A1Q fR Es Es 
oc mm mm N/mm 2 N/mm 2 % (Versuch) (Rechnung) 
16 15,9 484 710 17,5 0,072 205700 
+20 205700 
22 22,1 472 718 20,0 0,076 204500 
16 15,9 586 766 n.e. 0,072 212100 
-100 218700 
22 22, 1 n.e. n.e. n.e. 0,076 n.e. 
16 15,9 801 950 n.e. 0,072 229900 
-170 226300 
22 22' 1 n.e. n.e. n.e. 0,076 n.e. 
n.e.: nicht ermittelt 
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Tab. 4.1: Berechnungsergebnisse zum inneren thermischen Zwang in Stahlbetonstäben im Zustand I 
Bewehrungsgrad u = :~~ u = 0,50 % u = 0,96 % 
Es~ Eb~ n =Es~ € b~O € S{}0 crs32: ab& Es32: Ei)& crS3z 0 Mz Es& Eb~ 
-3 oc Eb~ 
N/mn2 N/mn2 - 0 /oo 0 /oo NAtm2 N,fflmz 0 /oo 0 /oo NAtm2 N/mn2 0 /oo 0 /oo 
+20 205700 21ffi0 9,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-20 210000 28340 7,41 -0,27'2 -0,440 32,83 -0,33 -+{), 156 -0,012 30,82 -0,60 -+{), 147 -0,021 
-40 212200 31570 6,72 -0,448 -0,652 40,54 -0,41 -+{), 191 -0,013 38,27 -0,75 -+{), 180 -0,024 
-60 214400 34810 6,16 -0,456 -0,859 81,31 -0,82 -+{),379 -0,024 TI,Cb -1,51 +0,359 -0,044 
-00 216500 30050 5,69 -0,632 -1,CXiO 87,62 -0,89 -+{),4rb -0,023 83,36 -1,63 +0,385 -0,043 
-100 218700 41290 5,30 -0,832 -1,254 87,60 -0,88 +0,401 -0,021 83,62 -1,64 +0,382 -0,040 
-135 222500 46950 4,70 -1,152 -1,572 89,21 -0,90 +0,401 -0,019 85,58 -1,68 +0,385 -0,035 
-170 226nl 52620 4,30 -1,400 -1,855 ~.68 -1,00 +0,436 -0,019 94,97 -1 ,ffi -t{),420 -0,035 
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Tab. 4.2: Querschnittswerte der Versuchskörper im zustand I 
Querschnitt Regelquerschnitt (ungeschwächt) Sollbruchstelle (geschwächter Querschnitt) 
Versuchsk. M1, N1 M2,N2 M3,N3 M4,N4 M5,N5 M1, N1 M2 1) M3,N3 M4,N4 M5 1) N2 N5 
-3 oc +20 -170 +20 -100 -170 +20 -170 +20 -100 -170 -170 -170 
~ % 0,50 0,50 0,96 0,96 0,96 0,50 0,50 0,96 0,96 0,96 0,50 0,96 
Ai-a cm2 867,2 826,4 929,0 866,0 850,7 558,9 479,2 703,5 640,5 565,2 518,3 625,2 
Ji.s cm4 123870 113425 133719 120515 117294 94162 66800 117689 104254 73323 83292 100969 
Wi.s2 cm3 6194 5671 6686 6026 5865 4041 2795 5423 4782 3042 3529 4610 
Wi.s1 cm3 -6194 -5671 -6686 -6026 -5865 -5638 -4575 -6431 -5728 -4612 -5079 -5578 
Wi-as2 cm3 7742 7089 9235 8323 8100 4879 3121 7265 6396 3942 4250 6157 
Wi-as1 cm3 -7742 -7089 -9235 -8323 -8100 -7414 -6302 -9194 -8209 -7050 -6717 -8013 
1) zusätzliche Querschnittsschwächung an den Sollrißstellen durch Einfräsung an der Oberseite (Zugzone) der 
Versuchskörper 
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Tab. 5.1: Versuchsergebnisse zum inneren thermischen Zwang in Stahlbetonstäben im Zustand I; Vergleich mit 
theoretischem Ergebnis 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
-3 E:s~z Os~z Eb~ ab-3z 
innerer 00ng aus Versud1 
~rsuchs- ~ N/nm2 N/mnz innerer ZWang aus Theorie (Tab. 4.1) 
k~r oc % grafisch l«tllg. aus ( 4) R2cfnJ. aus ( 4) le:trlg. aus ( 4) % 
M2 -170 0,50 +0,50 +113,2 -0,022 
-1 '14 115 
M4 -100 0,96 +0,30 + 65,7 -0,031 -1,28 79 
M5 -170 0,96 +0,30 + 67,8 -0,025 -1,33 72 
N2 -170 0,50 +0,40 + 90,5 -0,017 -0,92 92 
N4 -100 0,96 +0,25 + 54,7 -0,026 -1,07 66 
N5 -170 0,96 +0,25 + 56,5 -0,021 -1 '11 60 
81 % Mittelwert 
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Tab. 5.2: Biegesteifigkeit und Dehnsteifigkeit im Zustand I 
Versuchs- .s KA KA Kb IJ N/mm2 N/mm 2 103 kN 
körper oc % Rechnung GI • (5.8) Versuch GI. (5.10) Rechnung GI. (5.9) 
M1 + 20 0,50 27078 31897 1896 
M2 -170 0,50 59684 51798 4349 
M3 + 20 0,96 29231 29286 2031 
M4 -100 0,96 49761 41718 3576 
M5 -170 0,96 61720 57980 4476 
N1 + 20 0,50 27078 10909 1) 1896 
N2 -170 0,50 59684 43455 4349 
N3 + 20 0,96 29231 16250 1) 2031 
N4 -100 0,96 49761 50151 3576 
N5 -170 0,96 61720 53176 4476 
1) Versuchskörper vorzeitig gerissen 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
Tab. 5.3: Stahlspannungen nach Erstrißbildung an den Sollrißstellen sowie im ungeschwächten Quer-
schnitt und nach Einstellung des weitgehend stabilisierten Rißbildes 
Erstrißbildung 
stabilisiertes Rißbild 
Versuchs- -3 l.l Sollriß Regelquerschnitt 
körper oc % M1 s a ~~R M1R a ~~R ME E R R 0 s2R 
kNm N/mm 2 kNm N/mm 2 kNm N/mm 2 
M1 + 20 0,50 8,3 62,4 16,9 127,9 45 355 
M2 -170 0,50 28, 1 2) 207,0 50,0 370, 1 77 570 
M3 + 20 0,96 10,5 44,7 18,0 76,7 78 345 
M4 -100 0,96 44,0 182,7 56,3 234,4 102 432 
M5 -170 0,96 39,8 2) 162,9 51,0 209,8 121 498 
N1 + 20 0,50 1,5 1) 82,2 8,3 132,8 36 344 
N2 -170 0,50 21,0 222,1 51,0 445,7 74 625 
N3 + 20 0,96 1,5 1) 45, 1 1, 5 45, 1 66 320 
N4 -100 0,96 39,0 197,4 53,6 259,0 93 425 
N5 -170 0,96 32,3 167,6 59,6 281,8 125 555 
1) Versuchskörper vorzeitig gerissen 
2) zusätzliche Querschnittsschwächung an den Sollbruchstellen durch Einfräsung 
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Tab. 5.4: Zusammenstellung der mittleren Endrißabstände der Hauptrisse sowie von Haupt- und 
Nebenrissen 
mittlerer Endrißabstand 
Versuchs- -3 ~ ds/~ef 1) Hauptrisse Haupt- und Nebenrisse Bewehrung 
körper oc % cm SRme cm SRme cm 
M1 + 20 2 X 2 0 16 0,50 129 18,0 13,0 
M2 -170 2x2 016 0,50 129 17,5 8,4 
M3 + 20 2 X 2 0 22 0,96 126 15,8 11 '7 
M4 -100 2 X 2 0 22 0,96 126 19,5 9,2 
M5 -170 2 X 2 0 22 0,96 126 21 '1 10,8 
N1 + 20 2 X 2 0 16 0,50 129 17,7 10,7 
N2 -170 2 X 2 0 16 0,50 129 21 ,0 9,7 
N3 + 20 2 X 2 0 22 0,96 126 15,4 9,5 
N4 -100 2 X 2 0 22 0,96 126 19,5 10,5 
N5 -170 2 X 2 0 22 0,96 126 18,6 11 '3 
1) ~ef nach CEB/FIP /7/ 
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Tabelle 5.5: Zusammenstellung der rechnerischen Bruchmomente und der im 
Versuch ermittelten Bruchmomente 
Versuchs- -3 ~ MV 1) u MR 2) u 
körper oc % kNm kNm 
M 1 +20 0,50 64,0 63,5 
M 2 -170 0,50 102,0 108,5 
M 3 +20 0,96 1P5,o 112,5 
M 4 -100 0,96 146,0 140,5 
M 5 -170 0,96 147,0 193,0 
N 1 +20 0,50 63, 1 54,5 
N 2 -170 0,50 98,1 98,5 
N 3 +20 0,96 116,0 104,0 
N 4 -100 0,96 139,0 131,0 
N 5 -170 0,96 179,0 183,5 
Mittelwert ~/M5 ohne 3) 
1) Bruchmoment nach Versuch; 2) rechnerisches Bruchmoment; 
3) Sprödbruch bei Versuchskörper M 5 
Mv/MR u u 
-
1,01 
0,94 
0,93 
1, 04 
0,76 3) 
1 , 16 
1, 00 
1, 12 
1, 06 
0,98 
= 1, 03 
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Tabelle 5.6: Rechnerische und gemessene Tragfähigkeitserhöhung infolge 
tiefer Temperaturen 
-3 1.1 Beanspru- r.t lr.t '+20 
oc % chungsart 
-100 0,96 B 1) 1 '39 
-100 0,96 B + N 2) 1 '20 
-170 0,50 B 1 '59 
-170 0,50 B + N 1,56 
-170 0,96 8 - 3) 
-170 0,96 B + N 1 '54 
1) B =reine Biegung 
2) B + N = Biegung und Normalkraft 
3) Sprödbruch bei Versuchskörper M 5 
M[J 1~,+20 
1 '25 
1 '26 
1 '71 
1 '81 
1 '72 
1,76 
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Bild 2.1: Bewehrungsplan und Ausbildung der Sollrißstellen für die Versuchskörper M 1, M 2, N 1, N 2 
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Bild 2.3: Freie thermische Dehnung des Betons 
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Bild 2.4: Bewehrungskorb und Schalung mit eingesetztem Bewehrungskorb der 
Versuchskörper 
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Bild 3.1: Kältekammer zur Ermittlung der Biegezugfestigkeit von Beton an Balken 15/15/70 cm 3 bei tiefen Temperaturen http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
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ild 3.2: Versuchsaufbau für die Biegeversuche bei tiefen Temperaturen 
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Bild 3.3: Konstruktion zur Einleitung der Längszugkraft in die Versuchskörper N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 
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Bild 3.4: Versuchseinrichtung 
überblick über 
Versuchsstand 
Belastungseinrichtung 
für Längszugkraft 
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Bild 3.5: Vorrichtung zur Einleitung der Längszugkraft in die Versuchskörper 
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Bild 3.6: Instrumentierungsplan für die Versuchskörper M 1, M 2, N 1, N 2 
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Bild 3.8: Instrumentierung der Versuchskörper 
Instrumentierung 
der Meßbasis 
Instrumentierung an 
der Sollbruchstelle 
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Bild 3.9: Belastungsvorrichtung und Rahmen für Wegaufnehmer zur Messung 
der Durchbiegung 
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Bild 3.10: Meßsysteme zur Ermittlung der Rißbildung und der Rißbreite 
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Bild 4.1: Schematische Darstellung des inneren thermischen Zwangs im 
symmetrisch bewehrten Stahlbetonstab 
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Bild 4.2: Beanspruchungszustand eines Stahlbetonstabes mit unsymmetrischer Bewehrung infolge thermischen 
Zwangs im Zustand I 
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Bild 4.3: a&ei~ für die Ermittlung der Querschnittswerte im 
Zustand I 
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Bild 4.4: Schematische Darstellung der Beanspruchung von Stahlbetonstäben 
infolge thermischen Zwangs sowie infolge Biegung und Normalzug-
kraft im Zustand I 
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Bild 4.5: Beanspruchungszustand eines Stahlbetonstabes mit unsymmetrischer Bewehrung infolge thermischen 
Zwangs im Zustand II 
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Bild 4.6: Thermische Stahlzwangspannung der Druckbewehrung bei einer Tief-
temperatur von -3= -170 °C in Abhängigkeit von der bezogenen 
Rißtiefe im Zustand II 
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Bild 4.7: Thermische Betonzwangspannungen bei einer Tieftemperatur von 
~= -170°C in Abhängigkeit von der bezogenen Rißtiefe im Zu-
stand II 
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Bild 4.8: Spannung in der Zugbewehrung infolge thermischen Zwangs bei 
~= -170 °C in Abhängigkeit von der bezogenen Rißtiefe im 
Zustand II 
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Bild 4.9: Krümmung infolge thermischen Zwangs bei ~= -170 oc in Abhängig-
keit von der bezogenen Rißtiefe im Zustand II 
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Bild 4.10: Beanspruchungszustand infolge Biegung und Normalkraft im Rißquerschnitt bei tiefen Tem-
peraturen (ohne inneren thermischen Zwang) 
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Bild 4.11: Schematische Darstellung der Beanspruchung von Stahlbetonstäben 
infolge thermischen Zwangs sowie infolge Biegung und Normalzug-
kraft im Zustand II 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
}\ 
~- Y>~/ I ' ----+-----+-----+---+----J ·~ / . \ 
+' ~ ' ' ~(>/ I ' 
/ I' ' -· • ' "".-- I' 
\ \ "" .", . ' ~.~·~-·1 -/-)~-'\., A~~ "' ---· I ' ', •'.:!1j,~_ I i I \ • '· 
.... ~(J", I I \ "I' 
'' I ' \ 
•---- • I • \ r------+------~' .... ,! ',, j-,--~~ 
' \ • \ \ 
\ \ 
\ \ 
r-----4-------4---~------4-\--,--~ 
\ ,, 
\ \ 
\ 
'• \ \ \ 
\- -\-
PZ -Beton b/d:15/15 cm \ \ \ \ 
1 : 6,4 : 0,8 GT \ . \I Lagerung: .in Fo(ie 
~~ 20 F io F 20 
,_. 
: t t : 
,, 
• 
60 
-180 -140 -100 -60 -20 0 +20 
Temperatur in oc 
16 
14 
N 
E 
12 E 
......... 
z 
c 
..... 
V) 
8 ~ 
6 
4 
2 
Ol 
::J 
N 
QJ 
Ol 
QJ 
..0 
c 
0 
..... 
QJ 
CO 
Bild 5.1: Biegezugfestigkeit des Betons B 25 bei tiefen Temperaturen 
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Bild 5.2: Auf +20 oc bezogene Biegezugfestigkeit ß8z(~)/D8i+20°C) des 
Betons B 25 bei tiefen Temperaturen 
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Bild 5.3: Betonrandspannung in Abhängigkeit von der Betonranddehnung 
bis zum Bruch bei tiefer Temperatur 
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Bild 5.4: Zug-Elastizitätsmodul des Betons B 25 bei tiefen Temperaturen 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
·<I'\)~ I"' ~ ~o.~';., ' :----+-----+------+----!----l , \ 
. \ Mitte\~!!.'. , 
.-
\ 
\ 
Minimum ' 
·------· ' 
\ \ 
' \ 
',- \]\' 
~----~~--~'~''_,j~''\~r---~--~~ 
•, \ 
\ \ 
' . \ 
\ '\ 
\ ". ..... ~ t--------!~--------l------='' \ ----+---+----4 . \ 
\ \ 
\ \ 
\~ 
\ 
~ ... 'i' 1--------~-------~--------+- ~ - ,_ ,-.J-----l 
,"" ' ~--· ', 
.,_ I I' 
..... ' 
PZ -Beton b/d = 15/15 cm 
1 : 6,4 : 0,8 G T 
Lagerung : in Folie 
' ', 
', 1"'-."' 
1------1----' ~ 
' 
-180 -140 
F F 
·:20 t20t20: 
60 
-100 -60 
' 
' 
' 
' 
' 
-20 0 +20 
Temperatur in °C 
220 
~ 
0 
c 
200 ::J 
"'0 
0 
E 
(/) 
... 180 :0 
... 
N 
... 
(/) 
0 
160 w 
I 
0"1 
::J 
N 
140 (i) 
c 
<lJ 
0"1 
0 
N 
120 (LI 
.0 
u 
0 
0 
100 ~ 
80 
Bild 5.5: Auf +20 oc bezogener Zug-Elastizitätsmodul Ebz(~)/Ebz(+20°C) 
des Betons B 25 bei tiefen Temperaturen 
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Bild 5.6: Druck-Elastizitätsmodul des Betons B 25 bei tiefen Temperaturen 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
I 
. l ... ''i' 
t-----1------l--' - • I \ : ,_,, /- --+---
/ ' ~·-•\ 
: I ',/ I \ 
I • \ / -Aj,......, .... ·---~ \ 
I • \ \ t-----1-------1-- -- -I - . \ -+------< / / \ \ 
.Maximum -~-'il-' • / \ \ , ______ ....... , ,_ ,_ 
I I \ \ ~· ". 'I ' ~itte\wert_.,.............j "' ' \ .~1 " \ \ ". \ 
I- .~,"il1? .... "".... ,_ '-,-
......... (JI1? "' \ 
....... " \ 
......... \ 
\ \ 
\ \ 
r------~------~----+-------+---+-'-\ PZ -Beton b/d:15/15 cm 
1 : 6,4 : 0,8 GT 
Lagerung : rn Folie 
F F . 
:20 ( t 20: 
50 t 
I I 
-180 -140 -100 -60 
Temperatur in o C 
\ 
\ 
' 
-20 0 +20 
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 
0,15 
0,10 
0,05 
0 
~ 
0 
c 
CJ') 
c 
:J 
c 
.c 
Q) 
-o 
.c 
u 
:J 
\._ 
...a 
CJ') 
::J 
N 
Q) 
CJ') 
Q) 
CO 
Bild 5.7: Biegezugbruchdehnung des Betons B 25 bei tiefen Temperaturen 
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Bild 5.8: Bezogene Biegezugbruchdehnung [b (~)/[b (+20°C) des Betons z.u z,u 
B 25 bei tiefen Temperaturen 
Bemerkung: Das Bild 5.9 entfällt. 
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Bild 5.10: Temperaturfelder im Betonquerschnitt der Versuchskörper für Kerntemperaturen 
-3= -50 oc und -3= -135 oc 
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Bild 5.11: Schematischer Zusammenhang zwischen der gemessenen Stahldehnung 
und der Stahldehnung bei Berücksichtigung des inneren thermischen 
Zwangs 
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Bild 5.12: Schematische Darstellung der Stahldehnungen im Sollriß und der 
mittleren Stahldehnungen in der Zugzone: Meßergebnis - theore-
tisches Ergebnis bei Berücksichtigung des thermischen Zwangs 
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Bild 5.13: Schematische Darstellung der Stahldehnungen in der Druckzone 
und der mittleren Betondehnung am Druckzonenrand: Meßergebnis 
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Bild 5.14: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper M 1 
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Bild.5.15: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper M 2; thermische Stahlzwangdehnung 
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Bild 5.16: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper M 3 
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Bild 5.17: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper M 4; thermische Stahlzwangdehnung 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
E 
z 
~ 
c 
...... 
c 
(1) 
E 
0 
E 
(1) 
cn 
(1) 
CI) 
180.---------------------------------~ 
160 
140 
120 
100 
80 
0 
t---i 
M5 ~=-170°C 
PZ - Beton 1 : 6,4 : 0.8 GT 
Lagerung in Folie 
j.J.=0,96o/o 
BSt 420 I 500 RU I 2 X 2 (/) 22 
1 2 
~Cblm 
(s2rn 
(b2m 
o Stahldehnung am Solirin 1 
o Stahldehnung am Solirin 2 
• mittlere Stahldehnung E52 m 
aus e:b1m. e:b2m 
• mittlere Stahldehnung e:$ 2 m 
-·-·-Zustand I I Rechnung 
---Stahl im Zustand II I Rechnung 
3 5 
Es-ö-z; 0,30%o Dehnung in der Zugzone in °/oo 
) 
M 
6 
Bild 5.18: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper M 5; thermische Stahlzwangdehnung 
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Bild 5.19: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper N 1 
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Bild 5.20: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper N 2; thermische Stahlzwangdehnung 
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Bild 5.21: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper N 3 
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Bild 5.22: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper N 4; thermische Stahlzwangdehnung 
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Beil 5.23: Gemessene Stahldehnung im Sollriß und mittlere Stahldehnung in 
der Zugzone von Versuchskörper N 5; thermische Stahlzwangdehnung 
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Bild 5.24: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper M 1 
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Bild 5.25: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper M 2 
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Bild 5.26: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper M 3 
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Bild 5.27: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper M 4 
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Bild 5.28: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper M 5 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
180 
N1 -\1 = + 20 °C ll=0,50% 
PZ- Beton 1 : 6,4 : 0. 8 G T 
160 Lagerung in Fot ie BSt 1.20 I 500 RU , 2 x 2 ~ 16 
1L.O D 
E blm 
I- d'''" )~ / M 
120 
E 
z 
~ 
c 100 ·- 1--
-+-
c 
ClJ 
E 
0 80 E 
ClJ 
cn 
OJ I 
(]) 
60 
E s1R r/ ,............. E b1m 
- 0 /" ....... • I 
,;'/ 0 I 
0 
,.( j',. 
I j .~ . mittlere Betonranddehnung q . 
Ii! ;• Rechnung j/f A. ·----· Zustand II/ Rechnung 
1- i. ~ Stahldehnung in der Druckzone J !'lt 0 ~;,~ ~" am Solirin :f'/ 
,". / 
" Zustand I I Rechnung ~, -·-·-01 ' . 
u, -·-·-·-- Zustand TI/ Rechnung IJ I I 
L.O 
20 
0 
+O,L. 0 -O,L. -0,8 -1,2 -16 
' 
Dehnungen in der Druckzone in %o 
Bild 5.29: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper N 1 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
E 
z 
.:::J. 
..... 
c: 
(l) 
E 
0 
E (l) 
Ol 
OJ 
CO 
180 
N2 {] :-170°C ~:0,50% 
160 1---1---~ 
PZ-Beton 1:6,4:0,8 GT 
Lagerung in Folie 
BSt 420/500 RU, 2x 2tb16 
140- )~ 
M 
120~----~~----r-----~---~-----~----~ 
1 1 · ' "......• Eb1m 
I I / ~· \ ; I /,./ 
OT I II I 80 ~~--~;--+-----~~~~~------+-----~ o I I if 
\ I I // 
0 I I j/ I I / • I 
60 o i I Jl ~ I ". I I / I 0 /'' I \ I' /. I 
0 ·j /w I 
Jlt I I 1 1 'O~++Tfft.! ____ -4--~,~~L-~'~------~------~------~ 
.. rl! ; 1 / 
»l ,J / 
20 f- ~Pif lf / 
J·; ,7 / 
'1, i I , 
0 i~ Hl 
• mittlere Betonranddehnung 
--- Rechnung 
------- Zustand ll I Rechnung 
o Stahldehnung in der Druckzone 
am Solirin 
-·-·- Zustand I I Rechnung 
-·-·-·-- Zustand ll/ Rechnung 
l I 
+0,4 0 -0,4 -0.8 -1,2 -1,6 
1 ~5~ =0,40%o 1 ~b.:>z=- 0,017%o 
Dehnungen in der Druckzone in %o 
Bild 5.30: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper N 2 
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Bild 5.31: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper N 3 
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Bild 5.32: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper N 4 
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Bild 5.33: Gemessene Betonranddehnung und Stahldehnung in der Druckzone 
von Versuchskörper N 5 
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Bild 5.36: Gemessener und rechnerischer Momenten-Krümmungs-Verlauf des Ver-
suchskörpers N 1; Vergleich: Mittlere Krümmung aus mittleren 
Dehnungen - mittlere Krümmung aus Mittendurchbiegung 
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Bild 5.37: Gemessener und rechnerischer Momenten-Krümmungs-Verlauf des Ver-
suchskörpers N 4; Vergleich: Mittlere Krümmung aus mittleren 
Dehnungen - mittlere Krümmung aus Mittendurchbiegung 
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Bild 5.38: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 1 
und M 2. Einfluß der Temperatur bei ~ = 0~50 % und bei reiner 
Biegung 
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Bild 5.39: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 3, 
M 4, M 5; Einfluß der Temperatur bei ~ = 0,96 %und bei reiner 
Durchbiegung 
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Bild 5.40: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper N 1 
und N 2. Einfluß der Temperatur bei u = 50 % und bei Biegung 
und Normalkraft 
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Bild 5.41: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der VersuchskörperN 3, 
N 4 und N 5. Einfluß der Temperatur bei ~ = 96 % und bei Bie-
gung und Normalkraft 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
E 
z 
~ 
c 
-c 
Q) 
E 
0 
E 
Q) 
cn 
Q) 
Cl) 
120~----~-------r------~------L-~ 
;--- ---
1 
I • I ........,. ... ~· 
II •/ 
100-
..." 
111"/ ao~------~~~~~-----4------~--_J 
I ~:0,96%/ / 
I •/ 1/ /-----.---;~ -'/.,....,-;/ b:"-
-7 .~ ~ / 
i ~=0.96% _l'- #fiT 40r-j,~. ~~,~~~~~----r-~--~-L--------L_~ ii~=QSOJ! V~~=O,SO% • M 1 1J. = 0,50% 
ii /./-;v ... M 3 IJ. = o.96% 
20 
1/ /;~~/ Versuch mittlere Krümmung 
f- V~/ -·-·-·- Rechnung Zustand 1 
1/ ----- Rechnung Krümmung im RiO 
/ 
0 /" I I I I 1 I 
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 
mittlere Krümmung 1n 1/mm ( 10 6 - fach) 
Bild 5~42: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 1 
und M 3. Einfluß des Bewehrungsgrades bei 20 oc und bei reiner 
Biegung 
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Bild 5.43: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 2 
und M 5. Einfluß des Bewehrungsgrades bei -170 oc und bei rei-
ner Biegung 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
E 
z 
~ 
c: 
-+-; 
c: 
(l) 
E 
0 
E 
(l) 
cn 
(l) 
CD 
100~------------------~----~---
160-
140 ~ 
PZ- Beton 1 : 6,4 :0,8 GT 
Lagerung in Folie 
BSt 420/500 RU 
Biegung und Normalkraft 
~ =+20°C 
D y(b1m ß Es2m )~ M 
120r-----~-------r------~------L-~ 
--~-----~ ;---- ~~------IJ.=Q96%Ä~ 
~~/ 
/jv-
80~------r-----~-------4--------+---J / I IJ.=0.50% 
I 0---p ~----1-L :0,96% .; )' I ~ o 60 r-
0 I if / 4 r--7,-----hr.r---~7·~~--~----~~~--------J_ __ _j 
.j.L=0,50 V . jl' 0 N 1 ll= 0,50% 
l' .IVf V:/ 
jl 1//0/ 
1:1N3 ll = 0.96% 
Versuch mittlere Krümmung 
-·-·-·- Rechnung Zustand I 20 ~ i' J/0 // I~'/) / olfY~< ----- Rechnung Krümmung im Rin 
0 
I I I I 
-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
mittlere Krümmung 1n 1/mm ( 10 6 - fach) 
-18 
Bild 5.44: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper N 1 
und N 3. Einfluß des Bewehrungsgrades bei +20 oc und bei Bie-
gung und Normalkraft 
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Bild 5.45: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper N 2 
und N 5. Einfluß des Bewehrungsgrades bei -170 oc und bei Bie-
gung und Normalkraft 
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Bild 5.46: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 1 
und N 1. Einfluß der Beanspruchungsart bei +20 oc und bei 
~ = 0,50 % 
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Bild 5.47: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 2 
und N 2. Einfluß der Beanspruchungsart bei -170 oc und bei 
~ = 0,50 % 
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Bild 5.48: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 3 
und N 3. Einfluß der Beanspruchungsart bei +20 °C und bei 
~ = 0,96 % 
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Bild 5.49: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 4 
und N 4. Einfluß der Beanspruchungsart bei -100 °C und bei 
J.l = 0,96 % 
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Bild 5.50: Gemessene und rechnerische M-K-Linien der Versuchskörper M 5 
und N 5. Einfluß der Beanspruchungsart bei -170 oc und bei 
~ = 0,96 % 
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Bild 5.51: Zusammenhang zwischen der Stahlspannung im Riß und der mitt-
leren Stahlspannung in Abhängigkeit von tiefen Temperaturen 
( -3= +20, -170 oc) 
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Bild 5.52: Zusammenhang zwischen der Stahlspannung im Riß und der mitt-
leren Stahlspannung in Abhängigkeit von tiefen Temperaturen 
( .S= +20, -100, -170 °C) 
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(U = 0,50 %; U = 0,96 %) 
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Bild 5.56: Zusammenhang zwischen der Stahlspannung im Riß und der mitt-
leren Stahlspannung in Abhängigkeit vom Bewehrungsgrad 
(~ = 0,50 %; ~ = 0,96 %) 
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Bild 5.73: Bezogene Biegesteifigkeit von Versuchskörper M 4 in Abhängig-
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Bild 5.95: Mittlerer Rißabstand auf der Oberseite (Zug-Außenrand) der 
Versuchskörper M 1 und M 2 in Abhängigkeit von der Stahlspan-
nung 
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Bild 5.96: Mittlerer Rißabstand auf der Oberseite (Zug-Außenrand) der 
Versuchskörper M 3, M 4 und M 5 in Abhängigkeit von der Stahl-
spannung 
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Bild 5.97: Mittlerer Rißabstand auf der Oberseite (Zug-Außenrand) der 
Versuchskörper N 1 und N 2 in Abhängigkeit von der Stahl-
spannung 
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Bild 5.98: Mittlerer Rißabstand auf der Oberseite (Zug-Außenrand) der 
Versuchskörper N 3, N 4 und N 5 in Abhängigkeit von der Stahl-
spannung 
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Bild 5.100: Mittlere Rißbreite im Sollriß von Versuchskörper M 1 in Ab-
hängigkeit vom Biegemoment und von der Rißtiefe 
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Bild 5.101: Mittlere Rißbreite im Sollriß von Versuchskörper M 2 in Ab-
hängigkeit vom Biegemoment und von der Rißtiefe 
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Bild 5.102: Mittlere Rißbreite im Sollriß von VersuchskörperN 1 in Ab-
hängigkeit vom Biegemoment und von der Rißtiefe 
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Bild 5.104: Mittlere Rißbreite im Sollriß der Versuchskörper M 1 und M 2 
in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß 
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Bild 5.105: Mittlere Rißbreite im Sollriß der Versuchskörper M 3, M 4 und 
M 5 in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß 
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Bild 5.106: Mittlere Rißbreite im Sollriß der Versuchskörper N 1 und N 2 
in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß 
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Bild 5.107: Mittlere Rißbreite im Sollriß der VersuchskörperN 3, N 4 und 
N 5 in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß 
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Bild 6.2: Zug-Elastizitätsmodul des Betons (B 25) bei tiefen Temperatu-
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Bild 6.3: Bezogene Biegezugbruchdehnung Eb (~)/Eb (+20 °C) des Betons Z,U Z,U 
(B 25) bei tiefen Temperaturen; Versuch - Berechnung 
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Bild 6.4: Vergleich der Biegezugfestigkeit des Betons (B 25, Lagerung 
in Folie) in Abhängigkeit von tiefen Temperaturen, gemessen 
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Bild 6.5: Beanspruchungszustand infolge Biegung und Normalkraft zwischen den Rissen (ohne inneren thermischen 
Zwang) 
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Bild 6.6: Verbundgesetz für den Bewehrungsstab ~ 16 mm mit fR = 0,072 
in Abhängigkeit von der Temperatur 
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Bild 6.7: Verbundgesetz für den Bewehrungsstab ß 22 mm mit fR = 0,076 
in Abhängigkeit von der Temperatur 
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Bild 6.18: Rißbreite des Versuchskörpers M 2 ( .S= -170 °C, ~ = 0,50 %, 
reine Biegung). Vergleich des Versuchsergebnisses mit dem 
Berechnungsergebnis 
800 
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Bild 6.19: Rißbreite des Versuchskörpers M 3 (~= +20 oc, ~ = 0,96 %, 
reine Biegung). Vergleich des Versuchsergebnisses mit dem 
Berechnungsergebnis 
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Bild 6.20: Rißbreite des Versuchskörpers M 4 (~ = -100 oc, ~ = 0,96 %, 
reine Biegung). Vergleich des Versuchsergebnisses mit dem 
Berechnungsergebnis 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060070 20/05/2015
E 
E 
c 
E 
0::: 
~ 
c:: 
L.. 
0 
c./) 
E 
Q) 
..._. 
Q) 
L.. 
..0 
c:: 
·-0::: 
Q) 
L.. 
Q) 
..._. 
..._. 
E 
1,0 
Versuchsergebnis 
Symbol ds ds/IJ.~f 1s 0 s2R ~ 
mm mm N/mm2 oc 
.. 22 12 57 162.9 -170 
0,8 -
Rechenergebnis 
Symbol k4 ds d5 IIJ.e1 01 s s 2R 
----- 1.7 22 1257 162.9 
0,6 
-·-·-·- 1,0 22 12 57 162.9 
/ 
Wgs 
// 
/ 
I 
.M 5 / 
O,L. 
///1/ 
r' 
/ ./ Wm 
I / 
I / 
0,2 
I ,. /. /// / . /' / 
I_/ / !// I ./ M5 "=-170 °C 
/a / 
"."' V~·/· ll = 0,96 o/o 
,..I.. ~---·-
I' 
reine Biegung 
.. 
I 0 
0 200 400 600 
Stahlspannung 052Rin N/mm2 
Bild 6.21: Rißbreite des Versuchskörpers M 5 (~= -170 oc, ~ = 0,96 %, 
reine Biegung). Vergleich des Versuchsergebnisses mit dem 
Berechnungsergebnis 
800 
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Bild 6.22: Rißbreite des Versuchskörpers N 1 (~= +20 oc, ~ = 0,50 %, 
Biegung und Normalkraft). Vergleich des Versuchsergebnisses 
mit dem Berechnungsergebnis 
800 
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Bild 6.23: Rißbreite des Versuchskörpers N 2 { -3= -170 oc, JJ = 0,50 %, 
Biegung und Normalkraft). Vergleich des Versuchsergebnisses 
mit dem Berechnungsergebnis 
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Bild 6.24: Rißbreite des Versuchskörpers N 3 (~= +20 oc, ~ = 0,96 %, 
Biegung und Normalkraft). Vergleich des Versuchsergebnisses 
mit dem Berechnungsergebnis 
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Bild 6.25: Rißbreite des Versuchskörpers N 4 ( -5= -100 °C, JJ = 0,96 %, 
Biegung und Normalkraft). vergleich des Versuchsergebnisses 
mit dem Berechnungsergebnis 
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Bild 6.26: Rißbreite des Versuchskörpers N 5 (.S= -170 oc, 1.1 = 0,96 %, 
Biegung und Normalkraft). Vergleich des Versuchsergebnisses 
mit dem Berechnungsergebnis 
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